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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzések
Az érzékel6k Uzemzavarai: Lehetséges kijelzések:
m A kijelzdvilagitas villog —88.8 az érzékell rovidzarlata

m Az érzékeld szimbolum gyorsan vilog  888.8 az érzékel6 szakadasa
az alkalmazasi példaban

m A\ villog Fontos tudnivalé!
A A /¥ gombokkal tovabbi lekérdezése-
A kollektorhémérséklet-érzékeld ket lehet végrehajtani.
rovidzarlatanak példaja
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Erzékeldk ellenérzése
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Hémérséklet °C-ban

(® ellenallas 20 kQ (S1 érzékels, kol- ellendllas 10 kQ (S2 és S3 érzé-
lektorh6mérséklet-érzékeld) kel)

1. Kapcsolja le a megfelel6 érzékel6t,
és mérje meg az ellenallast.
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