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Uzemzavarok elharitasa
Uzemzavarjelzés

Uzemzavarjelzés felépitése
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izemzavarjel (D tizemzavarkod
A piros Uzemzavarjelzés minden A gaztuzelési automatika lzemzavara
lUzemzavar esetén villog. esetén a kijelzén a ,1r” jel jelenik
meg.
Allandé kazanviz-hémérsékletii szabalyozé
Uzemzavar esetén a kezeléegység
kijelzéjén villog az lzemzavarkod és
az Uzemzavarijel.
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Idojaras fiiggvényében vezérelt szabalyozoé
Uzemzavar esetén a kijelzén az Uzemzavarjelzések széveges forma-
L<Uzemzavar” kijelzés villog ban:
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m taroléérzékeld
m fliistgazérzékeld
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Uzemzavarjelzés (folytatas)

m HMV érzékeld
m belsd érzékeld
m kollektorérzékeld

Az lizemzavar leolvasasa és nyugtazasa

Fontos tudnivalo!

Ha a nyugtazott lizemzavar még fen-

nall, az izemzavarjelzés ismét megje-

lenik:

® allandé kazanviz-h6mérsékletii sza-
balyozo esetén 24 h elteltével

m jdGjaras fliggvényében vezérelt
szabalyozé esetén a kévetkezé nap
7.00 6rakor

Allandé kazanviz-hémérsékletii szabalyozé

2.

Nyomja meg az alabbi gombokat:

1. ®/(® tovabbi izemzavarkodok
lekérdezéséhez.

Idojaras fiiggvényében vezérelt szabalyozé

3. 09

Nyomja meg az alabbi gombokat:

1. O

az aktualis Gzemzavar
lekérdezéséhez.

2. /O tovabbilizemzavarjelzések
lekérdezéséhez.

Nyugtazott lizemzavarjelzések lehivasa

2. ®IO

Nyomja meg a kévetkezd gombokat:

1. @

nyomja meg kb. 3 masod-
percig.

Uzemzavarok elharitasa

® HMV szolar érz.
m tavvezérld
m egység Uzemzavar

egyszerre minden lzemza-
varjelzést nyugtaz, az
Uzemzavarjelzés eltlinik a
kijelz6rél, a piros
Uzemzavarjelz6 tovabb vil-
log.

egyszerre minden Gzemza-
varjelzést nyugtaz, az
Uzemzavarjelzés eltlinik a
kijelzérdl, a piros
Uzemzavarjelzé tovabb vil-
log.

a nyugtazott tzemzavar
lehivasahoz.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés (folytatas)

Az lizemzavarkoédok leolvasasa (lizemzavarnaplo)

Az utolsé 10 Gzemzavarjelzés tarolva Nyomja meg a kévetkezé gombokat:

van, ezeket le lehet hivni.

Az lizemzavarok aktualitasuk sor- 1. + gombokat kb. 2 masod-
rendjében vannak tarolva, a legaktua- percig tartsa lenyomva.

lisabb Gzemzavar szama 1.

Uzemzavarnaplo

2. ®/®  azegyes lizemzavarké-
dok lehivasahoz.

3. Fontos tudnivalé!
A () gombbal minden térolt iizem-
zavarkod térélhetd.

4. A lekérdezés befejezé-
dott.

Uzemzavarkédok

Uzem- [Allan- |idéj. A berendezés | Az lizemza- | Intézkedés

zavar- |dé fuggv. |viselkedése |varoka

kéd a

kijel-

z6n

OF X X Szabalyozdu- | Karbantartas | Végezze el a kar-
zem bantartast. Kar-

bantartas utan
allitsa be a ,,24:0”
kédcimet.

10 X 0°C kuls6 A kuls6h6- Ellenérizze a kul-
hémérséklet mérseéklet- s6hdémérseklet-
szerint szaba- | érzékel6 ro- | érzékel6t (lasd
lyoz vidzarlata a 84. oldalon).

18 X 0°C kils6 A kuls6h6- Ellenérizze a kul-
hémérséklet mérséklet- s6hémeérséklet-
szerint szaba- | érzékel6 érzékel6t (lasd
lyoz szakadasa a 84. oldalon).
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Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzem- |Allan- |idéj. A berendezés | Az iizemza- |Intézkedés

zavar- |dé fiiggv. |viselkedése |varoka

koéd a

kijel-

z6n

20 X Eléremend A beren- Ellenérizze a hi-

vizhémérsék- |dezés elbre- |draulikus valto ér-
let-érzékeld mend vizhd- | zékeldjet (lasd
nélkil szaba- | mérséklet- a 85. oldalon).
lyoz (hidrauli- | érzékeldjé-
kus valto) nek révidzar-

lata

28 X Eléremend A beren- Ellenérizze a hi-

vizhémérsék- | dezés elbre- |draulikus valté ér-
let-érzékel6 mend vizhé- | zékeldjét (lasd
nélkul szaba- | mérseéklet- a 85. oldalon).
lyoz (hidrauli- | érzékelgjé-
kus valto) nek szaka-

dasa

30 X X Az égé leall A kazanviz- | Ellenérizze a ka-
hémérséklet- | zanvizhémeérsék-
érzékeld ro- | let-érzékel6t (lasd
vidzarlata a 85. oldalon).

38 X X Az égé leall A kazanviz- | Ellenérizze a ka-
hémérséklet- | zanvizhé6mérsek-
érzékeld let-érzékel6t (Ilasd
szakadasa a 85. oldalon).

40 X A kever6sze- | Az M2 f(it6- |Ellendrizze az

lep zar kor eléreme- | eléremend vizhé-
né vizh6mér- | mérséklet-érzéke-
séklet-érzé- | I6t.
kel6jének ro-
vidzarlata
48 X A kever6sze- | Az M2f(it6- |Ellendrizze az
lep zar kor eléreme- | el6éremend vizhé-
né vizh6mér- | mérséklet-érzéke-
séklet-érzé- | 16t.
kel6jének
szakadasa
50 X X Nincs vizmele- | A taroléviz Ellenérizze az ér-
gités hémérséklet- | zékel6t (Iasd a 85.
érzékel6 ro- | oldalon).
vidzarlata
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzem-
zavar-
kod a
kijel-
z6n

Allan-
do

idoj.
fliiggv.

A berendezés
viselkedése

Az lizemza-
var oka

Intézkedés

58

Nincs vizmele-
gités

A taroloviz
hémérséklet-
érzékeld
szakadasa

Ellenérizze az ér-
zékel6t (lasd a 85.
oldalon).

92

Szabalyozou-
zem

A kollektor-
hémérséklet-
érzékeld ro-
vidzarlata,
csatlakozas
a Vitosolic
S1 csatlako-
zojan

Ellenérizze a Vito-
solic érzékeldjet.

93

Szabalyozol-
zem

A taroloviz-
hémérséklet-
érzékeld ro-
vidzarlata,
csatlakozas
a Vitosolic
S2 csatlako-
z6jan

Ellenérizze a Vito-
solic érzékeldjét.

94

Szabalyozoi-
zem

A hémérsék-
let-érzékeld
rovidzarlata,
csatlakozas
a Vitosolic
S3 csatlako-
z6jan

Ellenérizze a Vito-
solic érzékeldjét.

9A

Szabalyozoi-
zem

A kollektor-
hémérséklet-
érzékeld
szakadasa,
csatlakozas
a Vitosolic
S1 csatlako-
zdéjan

Ellenérizze a Vito-
solic érzékeldjet.
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Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzem- |Allan- |idéj. A berendezés | Az iizemza- |Intézkedés
zavar- |dé fiiggv. |viselkedése |varoka
kod a
kijel-
z6n
9b X X Szabalyozol- | A taroloviz Ellendrizze a Vito-
zem hémérséklet- | solic érzékeldjét.
érzékeld
szakadasa,
csatlakozas
a Vitosolic
S2 csatlako-
zojan
9C X X Szabalyozol- | A hémérsék- | Ellenérizze a Vito-
zem let-érzékel6 | solic érzékeldjét.
szakadasa,
csatlakozas
a Vitosolic
S3 csatlako-
z6jan
9F X X Szabalyozol- | Szolar-sza- | Ellendrizze a szo-
zem balyozé hi- lar-szabalyozot
baja, a (lasd a szolar-
kijelzés szabalyozo szer-
akkor jelenik | vizre vonatkozé
meg, ha a utasitasaban).
szolar-sza-
balyozoéban
kéd nélkdli
Uzemzavar
lép fel
A7 X Szabalyozdu- | A kezel6egy- | Cserélje ki a ke-
zem az alap- | ség hibas. zel6egységet.
beallitas szer-
int
b0 X X Az égé leall Az égéster- | Ellenérizze az
mékhémér- | égéstermekhd-
séklet-érzé- | mérséklet-érzéke-
kel rovid- I6t (lasd a 86.
zarlata oldalon).
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzem- |Allan- |idéj. A berendezés | Az iizemza- |Intézkedés
zavar- |dé fiiggv. |viselkedése |varoka
kéd a
kijel-
z6n
b1 X X Szabalyozou- | A kezel6egy- | Ellenérizze a csa-
zem az alap- | ség adatc- tlakozasokat,
beallitas szer- | serehibaja adott esetben
int (belsd) cserélje ki a keze-
I6egységet.
b4 X X 0°C kulsé Belsd hiba Cserélje ki a sza-
hémérséklet balyozot.
szerint szaba-
lyoz
b5 X X Szabalyozdu- | Bels6 hiba Cserélje ki a sza-
zem a gyari balyozoét.
beallitasnak
megfeleléen
b7 X X Az égoé leall A kazan- Dugja be a kazan-
kodkartya kédkartyat, vagy
hianyzik, ha hibas, cserélje
hibas vagy Ki.
nem megfe-
lelé
b8 X X Az égé leall Az égéster- | Ellenérizze az
mékhémér- | égéstermékhé-
séklet-érzé- | mérséklet-érzéke-
kel6 szaka- |16t (lasd a 86.
dasa oldalon).
bA X Az M2 kever- | Az M2 kever- | Ellenérizze a bé-
6szelep 20 Oszelepes vitékészlet csatla-
°C-os elbre- futékor bovi- | kozoit és
menod vizho- tékészleté- kédolasat. Kapc-
mérsékletre nek adatc- solja be a bovits-
szabalyoz. serehibaja készletet.
bC X Szabalyozou- | Az A1 futé- | Ellenérizze a csa-
zem tavvezér- | kor Vitotrol tlakozokat, a ve-
16 nélkdl tavvezérléjé- | zetéket, az ,A0”
nek adatc- kédcimet és a
serehibaja tavvezérld kéd-
kapcsoléjat.
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Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzem- |Allan- |idéj. A berendezés | Az iizemza- |Intézkedés

zavar- |dé fiiggv. |viselkedése |varoka

koéd a

kijel-

z6n

bd X Szabalyozou- | Az M2 fit6- | Ellenérizze a csa-
zem tavvezeér- | kor Vitotrol tlakozoékat, a ve-
16 nélkal tavvezérléjé- | zetéket, az ,A0”

nek adatc- kédcimet és a
serehibaja tavvezérld kéd-
kapcsoléjat.

bE X Szabalyozdu- | A Vitotrol Ellenérizze a tav-
zem tavvezérlé vezérlé kdédkapc-

hibas kodo- | soléallasat (lasd
lasa a 106. oldalon).
bF X Szabalyozo6li- | Nem megfe- | Cserélje kia LON
zem lel6 LON kommunikacios
kommunika- | modult.
ciés modul
C2 X X Szabalyozoéi- | KM-BUS Ellenérizze a KM-
zem szakadasa a | BUS vezetékét, a
szolar-sza- | szolar-szabalyo-
balyozo felé | zot és az ,54”
kédcimet.

C6 X Szabalyozou- | Az Ellenérizze az
zem, max. szi- | M2keverész- | ,E5” kddcimet és
vattyu-fordu- | elepes fit6- | a szivattyu csatla-
latszam kor fordu- kozoterében [évd

latszam-sza- | kodkapcsolo alla-
balyozasu sat:

kilsé flto- 1. kapcsolo: OFF
kori szivat- 2. kapcsolé: ON
tyujanak

adatcserehi-

baja
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzem- |Allan- |idéj. A berendezés | Az iizemza- |Intézkedés
zavar- |dé fiiggv. |viselkedése |varoka
kéd a
kijel-
z6n
Cc7 X X Szabalyozou- | Az Ellenérizze az
zem, max. szi- | A1 fatékor ,E5” kddcimet és
vattyu-fordu- | fordulats- a szivattyu csatla-
latszam zam-szaba- | kozoterében Iévé
lyozasu kédkapcsolé alla-
kilsé flts- sat:
kori szivat- 1. kapcsolo: ON
tyujanak 2. kapcsolo: OFF
adatcserehi-
baja
Cd X X Szabalyozoi- | AVitocom Ellenérizze a csa-
zem 100 (KM- tlakozokat, a Vito-
BUS) adatc- | com 100-at és a
serehibaja ,95” kédcimet.
CE X X Szabalyozoi- | A klils6 bévi- | Ellenérizze a csa-
zem t6 adapter tlakozokat és a
adatcsere hi- | ,2E” kodcimet.
baja
CF X Szabalyozoi- | ALON kom- | Cserélje kia LON
zem munikaciés | kommunikacios
modul adatc- | modult.
serehibaja
dA X Szabalyozol- | Az A1 faté- | Ellendrizze az A1
zem a helyisé- | kor helyisé- | flit6kor helyisé-
ghémérséklet | ghémérsék- | ghGmérséklet-ér-
figyelembevé- | let-érzékeld- | zékeldjét.
tele nélkul jének rovid-
zarlata
db X Szabalyozo6i- | Az M2 kever- | Ellenérizze az M2
zem a helyisé- | 8szelepes fatékor helyisé-
ghémérseéklet | fltékor helyi- | ghGmérséklet-ér-
figyelembevé- | séghdmér- zékelgjeét.
tele nélkul séklet-érzé-
kel6jének ro-
vidzarlata
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Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzem- |Allan- |idéj. A berendezés | Az iizemza- |Intézkedés
zavar- |dé fiiggv. |viselkedése |varoka
kod a
kijel-
z6n
dd X Szabalyozou- | Az A1fit6- | Ellenérizze az A1
zem a helyisé- | kor helyisé- | ft6kor helyisé-
ghémérséklet | ghdmérsék- | ghémérséklet-ér-
figyelembevé- |let-érzékels- | zékeldjét és a
tele nélkul jének szaka- | tavvezérld kod-
dasa kapcsolé-allasat
(lasd a 106. olda-
lon).
dE X Szabalyozol- | Az M2 fit6- | Ellenérizze az M2
zem a helyisé- | kér helyisé- | flit6kor helyisé-
ghdmérséklet | gh6mérsek- | ghémérseéklet-ér-
figyelembevé- | let-érzékels- | zékeldjét és a
tele nélkul jének szaka- |tavvezérld kod-
dasa kapcsolé-allasat
(lasd a 106. olda-
lon).
E4 X X Az égoé leall A tapfeszilt- | Cserélje ki a sza-
ség zavara balyozét.
E5 X X Az égoé leall Langerdsité | Cserélje ki a sza-
hibaja balyozot.
E6 X X Az ég6 Uzem- | Az égéster- | Ellendrizze az
zavara mek-elveze- | égéstermék-elve-
té/leveg6- zetb/levegb-beve-
bevezetd re- | zetd rendszert.
ndszer eldu- | Ellenérizze a lég-
gult nyomasort.
Nyomja meg a
»1r” gombot.
FO X X Az égé leall. Belsd hiba Cserélje ki a sza-
balyozat.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzem-
zavar-
kod a
kijel-
z6n

Allan-
do

idoj.
fliiggv.

A berendezés
viselkedése

Az lizemza-
var oka

Intézkedés

F1

Az ég6 Uzem-
zavara

Az égéster-
mékhémér-
séklet-hatar-
ol6 kioldott.

Ellenérizze a f(it6-
berendezeés tolté-
si szintjét.
Légtelenitse a be-
rendezést.

Az égéstermék-
elvezet6 rendszer
lehllése utan
nyomja meg a
LUr” reteszoldo
nyomdégombot.

F2

Az ég6 Uzem-
zavara

A hémérsék-
let-hatarolo
kioldott.

Ellenérizze a f(it6-
berendezés tolté-
si szintjét.
Ellenérizze a ker-
ingetd szivattyut.
Légtelenitse a be-
rendezést. Elle-
nérizze a
hémérséklet-ha-
tarolot és az 0ss-
zekotd vezetéke-
ket.

Nyomja meg a
»1Ur” gombot.

F3

Az ég6 lizem-
zavara

Alangjel mar
az égé indi-
tasakor meg-
van.

Ellenérizze az io-
nizacios elektro-
datés az
0sszekotd vezeté-
ket.

Nyomja meg a
»1Ur” gombot.
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Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzem-
zavar-
kod a
kijel-
z6n

Allan-
do

idoj.
fluiggv.

A berendezés
viselkedése

Az lizemza-
var oka

Intézkedés

F4

Az ég6 Uzem-
zavara

Nincs lang-
jel.

Ellenérizze az io-
nizacios elektro-
datés az
0sszeko6td vezeté-
ket, mérje meg az
ionizacios ara-
mot, ellenérizze a
gaznyomast, a
kombinalt gazsza-
balyozdét, a gyuj-
tast, a
gyujtéegységet, a
gyujtéelektréda-
kat és a kondenz-
viz-elvezetést.
Nyomja meg a
»1r” gombot.

F5

Az ég6 Uzem-
zavara

A légnyoma-
sér az égd
inditasakor
nincs nyitva.

Ellenérizze a lég-
nyomasoért és az
0sszeko6td vezeté-
ket. Ellen6rizze a
ventilatort. Elle-
nérizze a ventila-
tor 6sszekotd
vezetékeit. Elle-
ndérizze a ventila-
tor fesziiltségella-
tasat, ellenérizze
a ventilator vezér-
|ését.

F7

Az égé leall

Hibéas a lég-
nyomasoér

Ellenérizze a lég-
nyomasoért és az
0sszekotd vezete-
ket.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzem- |Allan- |idéj. A berendezés | Az iizemza- |Intézkedés
zavar- |dé fiiggv. |viselkedése |varoka
kod a
kijel-
z6n
F8 X X Az ég6 izem- | Atluzelda- Ellendrizze a
zavara nyag-szelep | kombinalt gazsza-
késleltetve balyozoét. Ellendr-
zar. izze mindket
vezeérlést.
Nyomja meg a
»1r” gombot.
F9 X X Az ég6 Uzem- | Aventilator | Ellendrizze a ven-
zavara fordulatsza- | tilatort, a ventila-
ma az égd torhoz vezet6
inditasakor | 0sszekotd vezeté-
tal alacsony | keket, a ventilator
feszlltség-ellata-
sat és vezérlését.
Nyomja meg a
»1r” gombot.
FA X X Az ég6 Uzem- | Aventilator | Ellendrizze a ven-
zavara nem érte el a | tilatort, a ventila-
nyugalmi he- | torhoz vezetd
lyzetet 0sszekotd vezete-

keket és a ventila-
tor vezérlését.
Nyomja meg a
»1Ur” gombot.
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Uzemzavarkédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Uzem- |Allan- |idéj. A berendezés | Az iizemza- |Intézkedés

zavar- |dé fiiggv. |viselkedése |varoka

koéd a

kijel-

z6n

Fd X X Az égé6 leall A gaztuzelé- | Ellenbrizze a

si automati- | gyujtéelektréoda-

ka zavara kat és az dssze-
koté vezetékeket,
valamint azt, hogy
nincs-e erésen
zavaro elektro-
magneses mez6 a
berendezés kodze-
Iében, nyomja
meg a
»1Ur” gombot. Ha a
zavar nem szlnik
meg, cserélje ki a
szabalyozot.

FE X X Az égoé leall Erés elektro- | Kapcsolja be ujra
vagy Uzemza- | magneses a készlléket. Ha
vart jelez mez6 a ko- a készilék nem

zelben, ill. a | [ép ismét miko-
nyomtatott désbe, cserélje ki
aramkori ala- | a szabalyozot.
plap meghi-

basodott

FF X X Az égoé leall Erés elektro- | Kapcsolja be ujra
vagy Uzemza- | magneses a készlléket. Ha
vart jelez mez6 a ko- a készulék nem

zelben, ill. Iép ismét miko-
belsé hiba désbe, cserélje ki

a szabalyozot.
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