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5458 027 HU

Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés

Iddjaras fliggvényében vezérelt szabalyozo

Uzemzavar esetén az (A) piros zavarjel- A nyugtazott {izemzavarok lehivasa
zés villog. A kijelzén villog a ,,A” jel és

»,Uzemzavar” kijelzés jelenik meg. Vélassza ki az ,,Uzemzavar” pontot
alapmenuben. Megjelenik a fennallé
Qi_\) Uzemzavarok listaja.

A hibakodok kiolvasasa az lizemza-

Mo varjelzés-tarolobél (lizemzavar naplo)

Az utolso 10 Gzemzavar (az elharitott
lizemzavarok is) tarolva van, ezeket le
lehet hivni.

Az lizemzavarok idérendi sorrendbe
vannak rendezve.

Az OK gomb megnyomasaval megjele- 1. Nyomja meg és egyidejiileg tartsa kb.
nik a hibakoéd. A hibakdd jelentését lasd 4 masodpercig benyomva az OK és
az alabbi oldalakon. a =: gombokat.

Bizonyos Uzemzavarok esetén az lzem-
zavar fajtaja szoveges formabanis meg- 2. | (Jzemzavar napl6”
jelenik.

.. 3. ,,Megjeleniti?”
Uzemzavar nyugtazasa

A kijelz6n megjelennek az utasitasok.

Fontos tudnivalo!

Az lizemzavarjelzést felveszi a révid
menl alapkijelzésbe.

Az adott esetben csatlakoztatott zavar-
Jelzé berendezés kikapcsol.

Ha nem szlinteti meg a nyugtéazott iizem-
zavart, a kbvetkezd napon ismét megje-
lenik az lizemzavarjelzés és ujra bekap-
csol a zavarjelz6 berendezés.
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Uzemzavarok elharitasa

Uzemzavarjelzés (folytatas)

Allandé kazanviz-hémérsékletii szabalyozé

Uzemzavar esetén az (&) piros zavarjel-
zés villog. A kezel6egység kijelzjén vil-
log a 2-jegyl hibakod és (az lizemzavar
fajtajatdl figgéen) a ,,A” vagy a ,ir”
szimbolum.

A a/y gombokkal tovabbi fennallé tzem-
zavarokat lehet lehivni. A hibakdd jelen-
tését lasd az alabbi oldalakon.

A

Példa: tzemzavarkod ,50”

Az lizemzavar nyugtazasa

Nyomja meg az OK gombot, a kijelzén
az alapkijelzés jelenik meg.

Az adott esetben csatlakoztatott zavar-
jelzd berendezés kikapcsol.
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Ha nem sziinteti meg a nyugtazott izem-
zavart, a kbvetkez® napon ismét megje-
lenik az izemzavarijelzés és Ujra bekap-
csol a zavarjelzd berendezés.

A nyugtazott lizemzavarok lehivasa

Nyomja meg és egyidejlileg tartsa kb.
4 masodpercig benyomva az OK gom-
bot.

Az utolso 10 Gzemzavar (az elharitott
lizemzavarok is) tarolva van, ezeket le
lehet hivni.

A hibakoédok leolvasasa az lizemza-
var-tarolobdl (lizemzavarnaplo)

A 10 utoljara fellépett (elharitott is)
lzemzavar bekerll a memariaba, igy le
lehet kérdezni 6ket.

Az Gzemzavarok idérendi sorrendbe
vannak rendezve.

1. Nyomja meg és egyidejlileg tartsa kb.
4 masodpercig benyomva az OK és
a =: gombokat.

2. Valassza kia ,A” szimbdlumot és az
OK gombbal aktivalja az tzemzavar-
naplét.

3. A a/v gombokkal valassza ki az
Uzemzavarjelzéseket.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakédok

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés

kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka

kijelzén

10 X X 0 °C kils6 A kulsé Ellendrizze a kiils6
hémérséklet hémérséklet- | h6mérséklet-érze-
szerint szaba- | érzékel6 kel6t (lasd a 120.
lyoz révidzarlata | oldalon)

18 X X 0 °C kiils6 A kulsé Ellendrizze a kiilsé
hémérséklet hémérséklet- | h6mérséklet-érzé-
szerint szaba- | érzékeld sza- | kel6t (lasd a 120.
lyoz kadasa oldalon)

20 X X El6remend Rendszer Ellendrizze a hid-
hémérséklet- eléremend raulikus valto érzé-
érzékeld nélkll | hémérséklet | kel6jét (lasd
szabdlyoz (hid- | érzékelbjé- a 123. oldalon).
raulikus valto) | nek révidzar-

lata

28 X X Eléremené Rendszer Ellenérizze a hid-
hémérséklet- eléremend raulikus valté érzé-
érzékel6 nélkil | hémérséklet | kel6jét (lasd
szabalyoz (hid- | érzékel6jé- a 123. oldalon).
raulikus valto) | nek szaka-

dasa

30 X X Az égé leall A kazanhé- Ellendrizze a
mérséklet- kazanhémeérsék-
érzékeld let-érzékel6t (lasd
rovidzarlata | a 123. oldalon)

38 X X Az égd leall A kazanh6- Ellenérizze a
mérséklet- kazanhémeérsék-
erzékel6 sza- | let-érzékel6t (Iasd
kadasa a 123. oldalon)

40 X A keverGszelep | A 2. (keveré- | Ellendrizze az el6-

zar szelepes) remend hémérsék-
flit6kor el6re- | let érzékeldt (lasd
mend hémér- | a 130. oldalon)
séklet-érzé-
kel6jének
rovidzarlata
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakdédok (folytatas)

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |viselkedése var oka
kijelzén
44 X A kever6szelep | A 3. (keveré- | Ellendrizze az el6-
zar szelepes) remend hémérsék-
flitékor el6re- | let érzékelét (lasd
mené hédmér- | a 130. oldalon)
séklet-érzé-
keléjenek
rovidzarlata
48 X A keverGszelep | A 2. (keveré- | Ellenérizze az el6-
zar szelepes) remend hémérsék-
flitékor elére- | let érzékelét (lasd
mend hémér- | a 130. oldalon)
séklet-érzé-
kel6jének
szakadasa
4C X A keverGszelep | A 3. (kever6- | Ellendrizze az el6-
zar szelepes) remend hémérsék-
flit6kor elére- | let érzékeldt (lasd
mend hémér- | a 130. oldalon)
séklet-érzé-
kel6jének
szakadasa
50 X X Nincs meleg- A tarolohé- Ellendrizze a taro-
viz-készités mérséklet- [6hémérséklet-
érzékel6 vagy | érzékel6t (lasd
a komfortér- | a 123. oldalon)
zékel6 révid- | vagy a komfortér-
zarlata zékelét (lasd
a 125. oldalon)
51 X X Nincs meleg- A Kkilépési Ellendrizze az
viz-készités hémerseklet- | érzékel6t (lasd
érzékeld a 125. oldalon)
rovidzarlata
58 X X Nincs meleg- A tarolohoé- Ellendrizze a taro-
viz-készités meérséklet- I6hémérséklet-
érzékel6 vagy | érzékel6t (lasd
a komfortér- | a 123. oldalon)

zékel6 szaka-
dasa

vagy a komfortér-
zékel6t (lasd
a 125. oldalon)
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5458 027 HU

Hibakoédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka
kijelzén
59 X X Nincs meleg- A kilépési Ellenérizze az
viz-készités hémérséklet- | érzékel6t (lasd
érzékeld sza- | a 125. oldalon)
kadasa
A7 X Szabalyozou- | A kezelbegy- | Cserélje ki a keze-
zem az alap- ség hibas I6egységet
beallitasnak
megfeleléen
b0 X X Az égéb leall Az égéster- | Az égéstermék
mék hémér- | h6mérseklet-érzé-
séklet-érzé- | kel6 ellenbrzése
kel® révidzar-
lata
b1 X X Szabalyozéi- | A kezel6egy- | Ellenérizze a csat-
zem az alap- ség adatcse- | lakozasokat, adott
beallitasnak rehibgja esetben cserélje ki
megfeleléen a kezelbegységet
b5 X X Szabdlyozéi- | Belsd hiba A szabalyozé cse-
zem az alap- réje
bedllitasnak
megfeleléen
b7 X X Az égéb leall A kazan-kod- | Dugja be a kazan-
kartya hibaja | kodkartyat, vagy
ha hibas, cserélje
ki
b8 X X Az égé leall Az égéster- | Az égéstermék
mék hémér- | h6mérséklet-érzé-
séklet-érzé- | keld ellenbrzése
kel6 szaka-
dasa
bA X A keverdszelep | Adatcsere- Ellenérizze a bovi-
20 °C-os elbre- | hiba a 2. tékészlet csatlako-

mend hémér-
sékletre szaba-
lyoz.

(kever6szele-
pes) flit6kor
bévitékeszle-
tében

z0it és kodolasat.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakdédok (folytatas)

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |viselkedése var oka
kijelzén
bb X A kever6szelep | Adatcsere- Ellenérizze a bévi-
20 °C-os el6re- | hiba a 3. tékészlet csatlako-
men6 hémeér- | (keverdszele- | zOit és kodolasat.
sekletre szaba- | pes) flitékor
lyoz. bdvitékészle-
tében
bC X Szabalyozéu- | 1. (kever6- Ellenérizze a csat-
zem tavvezeérld | szelep nél- lakozasokat, a
nélkul kali) fatékor | vezetéket, az ,A0”
Vitotrol tavve- | kddcimet és a tav-
zérl6jének vezeérlé beallitasat
adatcserehi- | (lasd a 149. olda-
baja lon).
bd X Szabalyoz6u- | 2. (kever6- Ellenérizze a csat-
zem tavvezérld | szelepes) lakozasokat, a
nélkul fltékor vezetéket, az ,A0”
Vitotrol tavve- | kddcimet és a tav-
zérl6jének vezeérlé beallitasat
adatcserehi- | (lasd a 149. olda-
baja lon).
bE X Szabalyozéu- | 3. (kever6- Ellenérizze a csat-
zem tavvezérld | szelepes) lakozasokat, a
nélkdl fatékor vezetéket, az ,A0”
Vitotrol tavve- | kddcimet és a tav-
zérléjének vezérld beallitasat
adatcserehi- | (lasd a 149. olda-
baja lon).
bF X Szabalyozéi- | Nem megfe- | Cserélje kia LON
zem lel6 LON kommunikacios
kommunika- | modult
ciés modul
C1 X X Szabalyozéu- | Az EA1 Ellenérizze a csat-
zem bdvité adap- | lakozasokat
ter adatcsere-
hibaja
C3 X X Szabalyozéi- | Az AM1 Ellenérizze a csat-
zem bdvité adap- | lakozasokat
ter adatcsere-
hibaja
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5458 027 HU

Hibakoédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka
kijelzén
C4 X X Szabalyozéi- | Open Therm | Ellenérizze az
zem bdvités adat- | Open Therm bdvi-
cserehibaja | tést
C5 X X Szabalyozéu- | A fordulat- Ellenérizze a ,30”-
zem, max. sziv- | szam-szaba- | as kdédcim beallita-
attyu-fordulat- | lyozasu belsd | sat
szam szivattyu
adatcserehi-
baja
C6 X Szabalyozou- | A 2. (keveré- | Ellenérizze az ,E5”
zem, max. sziv- | szelepes) kdédcim beallitasat
attyu-fordulat- | flitékor fordu-
szam latszam-sza-
balyozasu
kilsé fltokori
szivattyuja-
nak adatcse-
rehibaja
Cc7 X X Szabalyozou- | Az 1. (kever6- | Ellenérizze az ,E5”
zem, max. sziv- | szelep nél- kodcim beallitasat
attyu-fordulat- | kiili) futokor
szam fordulatszam-
szabalyozasu
kilsé fltokori
szivattyuja-
nak adatcse-
rehibaja
C8 X Szabalyozou- | A 3. (kever6- | Ellenérizze az ,ES”
zem, max. sziv- | szelepes) kdédcim beallitasat
attyd-fordulat- | fit6kor fordu-
szam latszdm-sza-
balyozasu
kilsé fltokori
szivattyuja-
nak adatcse-
rehibaja
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakdédok (folytatas)

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |viselkedése var oka
kijelzén
Cd X X Szabalyozéu- | A Vitocom Ellenérizze a csat-
zem 100 (KM- lakozasokat, a
BUS) adat- Vitocom 100-at és
cserehibdja | a,95” kddcimet
CE X X Szabalyozéi- | Akulsé bdvité | Ellendrizze a csat-
zem adapter adat- | lakozasokat
cserehibaja
CF X Szabalyozéu- | ALON kom- | Cserélje ki a LON
zem munikacios kommunikacios
modul adat- | modult
cserehibaja
dé X X Szabalyozéi- | Az EA1 Sziintesse meg a
zem bdvité adap- | hibat az adott
ter DE1 készulléken
bemenete
Uzemzavart
jelez
d7 X X Szabélyozéi- | Az EA1 Szlintesse meg a
zem bdvité adap- | hibat az adott
ter DE2 készuléken
bemenete
Uzemzavart
jelez
ds8 X X Szabalyozéi- | Az EA1 Sziintesse meg a
zem bdvité adap- | hibat az adott
ter DE3 készulléken
bemenete
tuzemzavart
jelez
dA X Szabalyozou- | Az 1. (kever6- | Ellendrizze az 1.
zem a helyiség- | szelep nél- fit6ékor helyiséghd-
hémérséklet kdli) fltékor | mérséklet-érzéke-
figyelembe helyiségh6- 16jét
vétele nélkul mérséklet-
érzékeldje-

nek révidzar-
lata
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Hibakoédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka
kijelzén
db X Szabalyozoi- | A 2. (kever6- | Ellendrizze a 2.
zem a helyiség- | szelepes) fltékor helyiséghé-
hémerseklet flt6kor helyi- | mérséklet-érzéke-
figyelembe séghdmeérsék-| 16jét
vétele nélkul let-érzékel6-
jének rovid-
zarlata
dC X Szabélyozoi- | A 3. (kever6- | Ellenérizze a 3.
zem a helyiség- | szelepes) fatékor helyiséghd-
hémérséklet fltékor helyi- | mérséklet-érzéke-
figyelembe séghémérsék-| 16jét
vétele nélkul let-érzékel6-
jének rovid-
zarlata
dd X Szabalyozou- | Az 1. (kever6- | Ellendrizze az 1.
zem a helyiség- | szelep nél- fat6kor helyiségh6-
hémérséklet kali) fitékor | mérséklet-érzéke-
figyelembe helyiséghd- | I6jét és a tavve-
vétele nélkl mérséklet- zérl6 bedllitasat
érzékeldjé- (lasd a 149. olda-
nek szaka- lon)
dasa
dE X Szabalyozou- | A 2. (kever6- | Ellendrizze a 2.
zem a helyiség- | szelepes) futokor helyiséghd-
hémérséklet fltékor helyi- | mérséklet-érzéke-
figyelembe séghémérsék-| 16jét és a tavve-
vétele nélkl let-érzékels- | zérlé beallitasat
jének szaka- | (lasd a 149. olda-
dasa lon)
dF X Szabalyozou- | A 3. (kever6- | Ellendrizze a 3.
zem a helyiség- | szelepes) futokor helyiséghd-
hémérséklet fltékor helyi- | mérséklet-érzéke-
figyelembe séghdmérsék-| 16jét és a tavve-
vétele nélkl let-érzékeld- | zérl6 beallitasat
jének szaka- | (lasd a 149. olda-
dasa lon)
EO X Szabalyozol- | A kiils6é LON- | Ellendrizze a csat-
zem egység lakozasokat és a
Uzemzavara |LON-egységeket
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakdédok (folytatas)

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |viselkedése var oka
kijelzén
E1 X X Az ég6 izem- | Az ionizacios | Ellenérizze az ioni-
zavara aram a kalib- | zacios elektroda és
ralas soran tul | az égétest kozotti
magas tavolsagot (lasd
a 39. oldalon).
A helyiség leveg6-
jétdl fuggd tizem-
mod esetén kerllje
el a magas porter-
helést az égést
taplald levegében.
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
E3 X X Az ég6 Uzem- | Tul alacsony | Gondoskodjon ele-
zavara héleadas a gendd héleadas-
kalibralas rol.
soran. Nyomja meg az R
A hémérsék- | reteszoldé nyomo-
letdr kikap- gombot.
csolt.
E4 X X Az égé leall A 24 V-o0s Cserélje ki a sza-
tapfesziltség | balyozot.
hibaja
E5 X X Az égé leall A langerésité | Cserélje ki a sza-
zavara balyozét.
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Hibakoédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés

kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka

kijelzén

E7 X X Az ég6 Uzem- | Az ionizacios | Ellendrizze az ioni-

Zavara

aram a kalib-
ralas soran tul
alacsony

zacios elektrodat:

m az égétesttd|
valo tavolsag
(lasd a 39. olda-
lon)

m az elektréda
elszennyez6dott

m 0sszekotd veze-
ték és dugos
csatlakozas

Ellenérizze az
égéstermeék elve-
zetd rendszert,
adott esetben
szlntesse meg az
égéstermék vis-
szakeringetést.
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakdédok (folytatas)

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |viselkedése var oka

kijelzén

E8 X X Az ég6 izem- | Az ionizacios | Ellenérizze a

Zavara

aram tullépi
az érvényes
tartomanyt

gazellatast (a gaz-
nyomast és a
gazaramlasért), a
kombinalt gazsza-
balyozot és az
Osszekotd vezeté-
ket.

Ellenérizze a gaz-
fajta hozzarendelé-
sét (lasd a 30. olda-
lon).

Ellenérizze az ioni-

zacios elektrodat:

m az égotesttd|
valo tavolsag
(lasd a 39. olda-
lon)

m az elektréda
elszennyez8dott

Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
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Hibakoédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka
kijelzén
EA X X Az ég6 izem- | Az ionizacios | Ellendrizze az
zavara aram a kalib- | égéstermék elve-
ralas soran zet6 rendszert,

nincs az érvé-
nyes tartoma-
nyon belul (tul
nagy eltérés

adott esetben

szlintesse meg az

égéstermék vis-
szakeringetést.

5458 027 HU

az el6z6 A helyiség leveg6-
értékkel jétdl fuggd lzem-
szemben) mod esetén kerllje

el a magas porter-
helést az egést
taplalo levegbben.
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.

Tobb sikertelen
reteszoldasi kisér-
let utan cserélje ki
a kazan-kodkartyat
és nyomja meg az
R reteszold6 nyo-
maogombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakdédok (folytatas)

Hiba-
kod a
kijelzén

Allando

1d8j.

fliggv.

A késziilék
viselkedése

Az lizemza-
var oka

Intézkedés

Eb

X

Az ég6 lizem-
zavara

A lang ismé-
telten kialszik
a kalibralas
soran

Ellenérizze az ioni-
zacios elektréda és
az égobtest kozotti
tavolsagot (lasd

a 39. oldalon).
Ellendrizze a gaz-
fajta hozzarendelé-
sét (lasd a 30. olda-
lon).

Ellendrizze az
égéstermék elve-
zet6 rendszert,
adott esetben
sziintesse meg az
égéstermeék vis-
szakeringetést.
Nyomja meg az R
reteszoldd nyomo-
gombot.

EC

Az ég6 Uzem-
zavara

Paraméter-
hiba a kalibra-
las kdzben

Nyomja meg az R
reteszoldd nyomo-
gombot

vagy

cserélje ki a kazan-
kodkartyat, majd
nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.

Ed

Az ég6 lizem-
zavara

Bels6 hiba

Cserélje ki a sza-
balyozét.
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Hibakoédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés

kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka

kijelzén

EE X X Az ég6 lizem- | Egdinditas- Ellenérizze a

zavara kor nincs gazellatast (a gaz-

langjel, ill. a | nyomast és a
langjel nem | gazaramlasort),
elegendé. ellenérizze a kom-

binalt gazszaba-
lyozot.

Ellenérizze az ioni-
zAacios elektrodat
és az 0sszekotd
vezetéket.

Ellenérizze a gyuj-

tast:

m gyujtdegyseég és
gyujtéelektroda
0sszekotd veze-
tékek

m gyujtéelekiroda
tavolsaga és
szennyezett-
sége (lasd a 39.
oldalon).

Ellenérizze a kon-
denzviz-elveze-
tést.

Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakdédok (folytatas)

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |viselkedése var oka
kijelzén
EF X X Az ég6 lizem- | Kialszik a Ellenérizze a
zavara lang kozvetle- | gazellatast (a gaz-
nul alangkép- | nyomast és a
z6dés utan (a | gazaramlasort).
biztonsagi id6 | Ellenérizze az
alatt). égéstermék-elve-
zet6 rendszerben
az égeéstermeék vis-
szakeringetését.
Ellendrizze az ioni-
zacios elektrodat
(amennyiben szlk-
séges, cserélje ki):
m az égotesttol
valo tavolsag
(lasd a 39. olda-
lon)
m az elektréda
elszennyez6dott
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
FO X X Az égo leall Bels6 hiba Cserélje ki a sza-
balyozot.
F1 X X Az ég6 izem- | Az égéster- Ellenérizze a ftési
zavara mék hémér- | rendszer toltési
séklet-hata- | szintjét. Légtele-
rol6 kioldott. | nitse a rendszert.

Az égéstermék-
elvezet6 rendszer
lehilése utan
nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
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Hibakoédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka
kijelzén
F2 X X Az ég6 Uzem- | A hémérsék- | Ellendrizze a fltési
zavara let-hatarold rendszer toltési
kioldott. szintjét. Ellené-
rizze a keringetd
szivattyut. Légtele-
nitse a rendszert.
Ellenérizze a
hémérséklet-hata-
rolét és az ssze-
kotd vezetékeket.
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
F3 X X Az ég6 Uzem- | Mar az égé Ellenérizze az ioni-
zavara inditasakor zacios elektrodat
van langjel. és az 6sszekotd
vezetéket.
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
F8 X X Az ég6 Uzem- | A tuzelba- Ellendrizze a kom-
zavara nyag-szelep | binalt gazszaba-
késleltetve lyozot. Ellendrizze
zar. mindkét vezérlési
modot.
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
F9 X X Az ég6 izem- | A ventilator Ellenérizze a venti-
zavara fordulat- latort, a ventilator-
szama az ég6 | hoz vezetd 6ssze-
inditasakor koto vezetékeket, a
tul alacsony | ventilator feszlilt-

ségellatasat és
vezérlését.
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
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Uzemzavarok elharitasa

Hibakdédok (folytatas)

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés
kéd a fiiggv. |viselkedése var oka
kijelzén
FA X X Az ég6 izem- | A ventilator Ellenérizze a venti-
zavara nem érte el a | latort, a ventilator-
nyugalmi hoz vezetd dssze-
helyzetet kotd vezetékeket
és a ventilator
vezérlését.
Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.
FC X X Az ég6 Uzem- | A kombinalt | Ellenérizze a kom-
zavara gazszaba- binalt gazszaba-
lyoz6 meghi- | lyozoét. Ellendrizze
basodott az égéstermék-
vagy a szaba- | elvezet6 rend-
lyoz6 szelep | szert.
vezérlése Nyomja meg az R
hibas vagy az | reteszoldé nyomo-
égéstermék- gombot.
elvezetd
rendszer elto-
mo&dott
Fd X X Az ég6 Uzem- | Hianyzik a Helyezze be a
zavara és kazan-kod- kazan-koédkartyat.
tovabbi b7 hiba | kartya Nyomja meg az R
jelenik meg reteszoldé nyomo-

gombot.

Ha a zavar nem
szlinik meg, cse-
rélje ki a szabalyo-
z6t.
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Hibakoédok (folytatas)

Uzemzavarok elharitasa

Hiba- Allandé | 1d6;j. A késziilék Az lizemza- | Intézkedés

kéd a fiiggv. |Vviselkedése var oka

kijelzén

Fd X X Az ég6 izem- | Az égbve- Ellenérizze a gyuj-
zavara zérl6 hibaja | toelektrodakat és

az 6sszekotos veze-
tékeket. Ellend-
rizze, hogy nincs-e
er8s elektromag-
neses mez6 a
készilék kozelé-
ben.

Nyomja meg az R
reteszoldé nyomo-
gombot.

Ha a zavar nem
szlinik meg, cse-
rélje ki a szabalyo-
z6t.

FE X X Az égé leall Hibas a Nyomja meg az R
vagy Uzemza- | kazan-kod- reteszoldé nyomo-
vart jelez kartya, ill. a gombot. Ha a

nyomtatott zavar nem sz(nik

aramkori meg, ellenérizze

alaplap, vagy | kazan-kodkartyat,

nem megfe- | ill. cserélje ki a

lel6 a kazan- | kazan-kodkartyat

kodkartya vagy a szabalyo-
z0t.

FF X X Az égé leall Bels6 hiba Kapcsolja be ujra a
vagy Uzemza- |vagy azR késziléket. Ha a
vart jelez reteszoldd készulék nem lép

nyomogomb | ismét miikddésbe,

nem mikodik

cserélje ki a szaba-
lyozot.
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