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LON-kapcsolédasi hiba

Amennyiben egy LON-egység (pl. Vitotronic szaba-
lyozo) kiesik, megszlinik e LON-egység adatainak atvi-
tele a KNX-/EIB-rendszerbe.

Gyari beallitas visszaallitasa

1. Tartsa egyszerre benyomva a , 72" és a ,T4” gom-
bot.

2. A dugaszolhaté tapegységet kapcsolja ki, majd
ismét be.

Uzemzavarok elharitasa

Amennyiben ennek a LON-egységnek az lizemzavar-
jelzés adatpontja mar foglalt, akkor a KNX-/EIB-rend-
szerben megjelenithetd a vonatkozo hibajelzés.

3. Amint a LED 3-szor roviden felvillan, engedje el a
,12" és a,T4” gombot.
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