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Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében

A\

Keérjuk, hogy az emberi életet fenyegetd veszé-
lyek, a balesetek és az anyagi karok elkerulése
érdekében pontosan tartsa be a biztonsagtech-
nikai utasitasokat.

A biztonsagtechnikai utasitdsok magyarazata

Veszély
Ez a jel személyi sériilések veszélyére figyel-
meztet.

Figyelem
Ez a jel anyagi és kornyezeti karok veszélyére
figyelmeztet.

Célcsoport

Ez az Uzemeltetési utasitas a fGtési rendszer tzemel-
tet6je szamara készult.

Ezt a késziiléket 8 éven feliili gyermek, valamint korla-
tozott testi, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkezd vagy a szukséges tapasztalattal és ismere-
tekkel nem rendelkezd személyek is hasznalhatjak, fel-
ugyelet mellett, valamint amennyiben részesultek a
készulék biztonsagos hasznalataval kapcsolatos okta-
tasban, és tisztaban vannak a készulék hasznalatabol
eredd veszeélyekkel.

A késziilék csatlakoztatasa

= A készuléket kizarolag képesitéssel rendelkez6
szakember csatlakoztathatja, és helyezheti Gzembe.

= A készuléket csak megfelel tlizel6anyaggal szabad
Uzemeltetni.

» Tartsa be az el6irt villamos csatlakozasi feltételeket.

= A meglévé felszerelés kizardlag képesitéssel rendel-
kez6 szakember révén maédosithato.

A késziiléken végzett munka

m A készuléken végzett beallitasokat és munkakat szi-
goruan a jelen tzemeltetési utasitas eléirasai szerint
végezze.

A készuléken szikséges tovabbi munkat kizarolag
képesitéssel rendelkezd szakember végezheti.

= Ne nyissa ki a készulléket.

= Ne szerelje le a burkolatot.

m A felszerelt alkatrészeket vagy a telepitett kiegészitd
tartozékokat soha ne médositsa, illetve ne tavolitsa
el.

= A csBkotéseket ne nyissa ki, illetve ne huzza utan.

Fontos tudnivalé!
A Fontos tudnivalbé cimszé alatt kiegészitd informaciok
talalhatok.

Figyelem

Ne hagyja feltigyelet nélkill a késziilék kdzelé-

ben 1év6 gyermekeket.

= A gyermekek nem hasznalhatjak jatékszerként
a készuléket.

= A gyermekeknek tilos felligyelet nélkil tiszti-
tasi és felhasznaldi karbantartasi munkalato-
kat végezni a készuléken.

Veszély

A fUtési rendszeren szakszer(tlenill végrehajtott

munkak életveszélyes balesetekhez vezethet-

nek.

m A gazszerelvényeken munkat csak olyan sze-
reld végezhet, akit a helyileg illetékes gazszol-
galtaté vallalat erre feljogositott.

m Az elektromos szerelés csak villamossagi
szakember szamara engedélyezett.

Veszély

A forr¢ fellletek égési séruiléseket okozhatnak.

= Ne nyissa ki a készuléket.

= Ne érjen a szigeteletlen csévek, a szerelvé-
nyek és az égéstermeék-elvezetés forro fellle-
teihez.

A\
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Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

A késziilék sériilései

Veszély

A sérult készulék veszélyezteti biztonsagat.
Ellendrizze a készuléket kulsd sérilések tekinte-
tében. Sérllt készuléket ne helyezzen Gzembe.

Teend6k gazszag esetén

A Veszély
A Kiszivarg6 gaz robbandshoz vezethet, ami

nagyon sulyos sériléseket okozhat.

= Ne dohanyozzon! Akadalyozza meg a nyilt
lang- és szikraképzddést. Semmi esetre se
kapcsoljon fel villanykapcsolét, és ne kapcsol-
jon be elektromos készullékeket.

m Zarja el a gazelzaré csapot.

= Nyissa ki az ablakokat és az ajtékat.

= Tavolitson el mindenkit a veszélyes teruletrdl.

= Ertesitse a gaz- és az aramszolgaltaté vallala-
tot, valamint a flitési szakcéget az éplleten
kivalrél.

= Gondoskodjon az épiilet elektromos ellatasa-
nak biztonsagos helyen (az épuleten kivil) tor-
tén6é megszakitasarol.

Teendok égéstermékszag esetén

A Veszély
Az égéstermékek életveszélyes mérgezést
okozhatnak.
= Kapcsolja ki a fGtési rendszer.
= Szell6ztesse ki a felallitasi helyiséget.
= Csukja be a lakohelyiségekbe nyilo ajtokat.

Teendok tiiz esetén

A Veszély
Tlz esetén égés és robbanas veszélye all fenn.
m Kapcsolja ki a flitési rendszer.
m Zarja el a tizel6anyag-vezetékek elzaroszele-
peit.
= Az ABC tlizbiztonsagi osztalynak megfelel,
bevizsgalt tlzolto készlléket hasznaljon.

Teend6k a késziilékbdl torténd vizkilépés esetén

A Veszély
Ha a készllékbdl viz 1ép ki, az aramutést okoz-
hat.

m A kils6 levalaszton kapcsolja ki a fltési rend-
szert (pl. biztositddoboz, az épulet aramelosz-
tasa).

= Ertesitse a fiitési szakcéget.

Biztonsagtechnikai utasitasok



Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

Teendok a fiitési rendszer lizemzavarai esetén

A fiitéhelyiséggel szemben tamasztott kovetelmények

Veszély

Az Uzemzavarjelzések a flitési rendszer meghi-
basodasaira utalnak. Az el nem haritott tzemza-
varok életveszélyes kdvetkezményekkel jarhat-
nak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza révid
idén bellil tdbbszér. Ertesitse a flitési szakcéget,
hogy az elemezhesse az okokat, és megszin-
tethesse a hibat.

Veszély

A befavd nyildsok lezarasa az égést taplalo
levegd hidnyahoz vezet. Ez az égés tokéletlen-
ségét és ezaltal életveszélyes szénmonoxid
keletkezését eredményezi.

Ne zarja el a meglévd befuvd nyildsokat, és ne
allitson semmit ezek elé.

Utdlag ne hajtson végre az épitészeti adottsago-
kat érintéen olyan médositasokat, amelyek
hatassal lehetnek a biztonsagos lzemeltetésre
(pl. vezetékfektetés, burkolatok vagy valaszfalak
létesitése).

Veszély

A gyulékony folyadékok és anyagok (pl. benzin,
oldo- és tisztitdszerek, festékek vagy a papir)
ellobbanasokat és tlizet okozhatnak.

llyen anyagokat ne taroljon vagy hasznaljon a
fat6helyiségben és a fltési rendszer kdzvetlen
kozelében.

Elszivo késziilékek

Szabadba vezetd légelvezetd nyilassal rendelkezé
készlilékek (paraelszivo ernydk, elszivo késziilékek,
klimaberendezések) esetében az elszivas kovetkezte-
ben vakuum alakulhat ki a felallitasi helyiségben. A
fit6kazan ezzel egyidejl Gizemelése esetén égéster-
mékek visszaaramlasara kerilhet sor.

Kiegészité komponensek, pét- és kopo alkatrészek

Figyelem

A fUtési rendszert karosithatjak, vagy mikodeé-
sét negativan befolyasolhatjak mindazok a kom-
ponensek, amelyeknek bevizsgalasa nem a
fUtési rendszerrel egydtt tortént.

A részegyseégek felszerelését vagy cseréjét
kizarélag az illetékes szakcég végezheti.

Figyelem

Nem megengedett kdrnyezeti feltételek karosit-

hatjak a fUtési rendszert, és veszélyeztethetik a

biztonsagos tzemelést.

= 0 °C-nal magasabb és 35 °C-nal alacsonyabb
kornyezeti hémérsékletet kell biztositani.

m Kertlje a (pl. festékekben, oldo- és tisztitdésze-
rekben |évd) freonszarmazékok okozta lég-
szennyez@dést és az erds (pl. csiszolasi mun-
kak altali) porképz8édést.

m Kertlje a (pl. folyamatos ruhaszaritas miatt)
tartdsan magas paratartalmat.

Veszély

Szabadba vezetd légelszivoval rendelkezd
készulékekkel egyideji Uzemeltetés esetén
égéstermékek visszaaramlasa kovetkeztében
életveszélyes mérgezésekre kerullhet sor.
Megfelel6 intézkedésekkel biztositson elegendd
utanpétlast az égést taplald levegd szamara.
Sziikség esetén Iépjen kapcsolatba a fiitési
szakcégeével.
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Szimboélumok

Szimbé- | Jelentés

lum

Utalas tovabbi informacidkat tartalmazo
masik dokumentumra

Munkafazis az abran:
A szamozas a munkamenet sorrendjének
felel meg.

v

Figyelmeztetés anyagi és kdrnyezeti ka-
rokra

Feszlltség alatt 4ll6 tartomany

Fokozottan vegye figyelembe.

@¢._

= Az alkatrészt hallhatéan be kell pattinta-
ni.

vagy
= Hangjelzés

D

= Hasznaljon uj alkatrészt.
vagy

= Szerszam esetében: Tisztitsa meg a fe-
[Uletet.

Az alkatrészt szakszerlen artalmatlanitsa.

Az alkatrészt ne dobja a haztartasi hulla-
dékba.

X = 4

Az alkatrészt vigye megfelel§ gydjtéhelyre.

Rendeltetésszerii alkalmazas

A készulék rendeltetésszeriien csak az EN 12828
szabvany szerinti zart fitési rendszerekben, a vonat-
kozé szerelési, kezelési és szervizre vonatkozo utasi-
tasok figyelembevételével izemeltethetd. Kizardlag
ivoviz minGségl fltdviz felmelegitésére szolgal.

A rendeltetésszer(i hasznalat eléfeltétele, hogy rend-
szerspecifikusan engedélyezett részegységekkel
egyuttes, helyhez kotott szerelés valdsuljon meg.

Az épuletfiitéstdl vagy melegviz készitéstdl eltérd célu
ipari alkalmazés nem szamit rendeltetésszeriinek.

Informacioé

Az ezen tulmend alkalmazast a gyarténak esetenként
engedélyeznie kell.

A készulék helytelen hasznalata, ill. szakszer(tlen
kezelése (pl. a készulék felnyitdsa az Uzemeltet altal)
tilos, és a garancia elvesztéséhez vezet. Helytelen
hasznalat esete forog fenn akkor is, ha a fitési rend-
szer részegységeinek rendeltetésszeri funkcidit
madositjak (pl. az égéstermék-elvezetb/levegd-beve-
zetb csovek elzarasa révén).



Bevezet6 informaciok

Els6 lizembe helyezés

Az els6 Uzembe helyezést, valamint a szabalyozasnak
a helyi és épitészeti adottsagokhoz valé igazitasat,
tovabba a kezelés betanitasat az On altal megbizott
fUtési szakcégnek kell elvégeznie.

Szakkifejezések

A Vitotronic-szabalyozo funkcidinak jobb megértése
érdekében néhany szakkifejezést kozelebbrél elma-
gyarazunk.

Ezek a szakkifejezések a kovetkez6képpen vannak
jeldlve:

Gyari beallitasok

Az On fiitési rendszere gyarilag elére be van allitva,
ezzel lzemkész:

Flités

= 06.00 és 22.00 6ra kozott a helyiségek fltése 20 °C-
os ,,El6irt normal belsé homérséklet”-re torténik
(normal belsé hémeérséklet).

m 22.00 és 06.00 6ra kdzott a helyiségek flitése 3 °C-
os ,,Kivant csokk. hémérs.” értékkel (csokkentett
bels6 hémérséklet, fagyvédelem) torténik.

Melegviz-készités

= 05.30 és 22.00 o6ra kozott az ivoviz 50 °C ,,Kivant
melegviz hémérséklet” értékre melegszik fel.
Amennyiben a rendszer cirkulacios szivattyut
vezérel, Ugy a szivattyu uzemel.

m 22.00 és 05.30 6ra kozott szinetel a melegviz-tarolo
fatése. Amennyiben a rendszer cirkulacios szivattyut
vezérel, ugy a szivattyl nem tGzemel.

Fontos tudnivalo!
A 22.00 6ra elStt megkezdett melegviz-készités
befejezésre kertil.

Uj tizeldberendezés lizemeltetéjeként kdteles a tiiz-
eléberendezést haladéktalanul bejelenteni a terlletileg
illetékes kéményseprénél. A teriletileg illetékes
kéményseprd (kéményseprdipari vallalat) tajékoztatja
arrol, hogy a tiizel6berendezésen milyen tovabbi vizs-
galatok sziikségesek (pl. rendszeres mérések, tiszti-
tas).

Tovabbi informacidk a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fiiggelékben.

H

Fagyvédelem
» A f(t6kazan és a melegviz-tarol6 fagyvédelme bizto-
sitva van.

Téli/nyari atallitas
= Az atallitas automatikusan torténik.

Datum és pontos id6
= A datumot és a pontos idét a flitési szakceég allitja
be.

Az elsd Uzembe helyezéskor a flitési szakcég finom-
beéllitdsokat végez el.

A bedllitasokat egyénileg, kivansaga szerint barmikor
megvaltoztathatja.

Aramsziinet

Aramsziinet esetén a beéllitasok nem vesznek el.

A flitési rendszer hosszabb lizemen kivil helyezése
esetén a datumot és a pontos idét tjra be kell allitani.
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Energiatakarékossagi javaslatok

Flités

Normal belsé hémérséklet (,,Kivant belsé
hémérs.”, lasd a 19. oldalon):
Ne flitse tul a helyiségeket. Egy fokkal alacsonyabb
belsd hémérséklettel akar 6% flitési koltséget is
megtakarithat.
A normal helyiséghémérsékletet ne allitsa 20 °C-nal
magasabbra.
Idéprogram (lasd a 19. oldalon):
A helyiségeket nappal normal helyiséghémérséklet-
tel, éjszaka pedig csokkentett helyiséghémérséklettel
fltse. Ezt az id6éprogramon keresztul allitsa be.
Uzemmaéd:
Ha nincs szukség flitésre, akkor valassza az egyik
alabbi tzemmaodot:
- ,Csak HMV ilizemmod” (lasd a 24. oldalon):
Ha nyaron nem szeretné a helyiségeket fliteni, de
szuksége van melegvizre.
- ,Lekapcsolt lizem” (lasd a 17. oldalon):
Ha hosszabb ideig nem szeretné a helyiségeket
fiteni és melegvizre sincs sziiksége.
Rovid idejii tavollét (Iasd a 21. oldalon):
Csokkentse a bels6 hémérsékletet pl. bevasarlas
esetén. Ehhez valassza a ,,Takarékos tizem” bedlli-
tast.
Nyaralas/idiilés (lasd a 22. oldalon):
Tobbnapos tavollét esetén allitsa be a ,,Elutazasi
program” (izemmadot:
A bels6é hémérséklet csokken, és kikapcsol a meleg-
viz-készités.

Javaslatok a nagyobb komfort érdekében

Flités

Normal bels6 hémérséklet (,,Kivant normal
hémeérs.”, lasd a 19. oldalon):

Az alapmeniben barmikor beéllithatja a kényeztetd
hémérsékletet.

Elényben részesitett flitokor (lasd a 27. oldalon):
Amennyiben a fltési rendszer tobb flit6korbdl all, az
elényben részesitett f(it6kor fontos beallitasait koz-
vetlendl az alapmenulben el lehet végezni.
Idéprogram (lasd a 19. oldalon):

Hasznalja az idéprogramot. Az idéprogramban beal-
lithatja az id6savokat a kulénb6z8 belsé hdmérsékle-
tekkel, pl. mast nappalra, mint éjszakara.

Bevezet6 informaciok

= Szell6ztetés:
A szellbztetéshez zarja le a termosztatszelepeket.
Rovid id6ére teljesen nyissa ki az ablakokat.

= Red6nyok:
Sotétedéskor eressze le a redénydket (amennyiben
vannak).

= Termosztatszelepek:
Allitsa be megfeleléen a termosztatszelepeket.

= Fiit6test:
Ne allitson semmit a flt6testek és termosztatszele-
pek elé.

Melegviz-készités

= Cirkulaciés szivattyu (lasd a 25. oldalon):
A cirkulacios szivattyut csak azokra az idészakokra
kapcsolja be, amelyekben rendszeresen torténik
melegviz-elvétel. Ezt az idéprogramon keresztll
allitsa be.

= Melegviz fogyasztas:
Flrdés helyett zuhanyozzon. Zuhanyozaskor keve-
sebb energia fogy a fiirdékadban torténd firdéshez
képest.

A Vitotronic szabalyozo tovabbi energiatakarékossagi
funkcidival kapcsolatos informacidkért forduljon a
ftési szakcéghez.

= Fiitési jelleggorbe (lasd a 20. oldalon):
A flitési jelleggdrbével egyénileg allithatja be a fiitési
rendszert a helyiségek hészikségletének megfele-
I6en. A megfeleld beallitas biztositja, hogy egész
évben el lehessen érni az On szamara kellemes
hémérsékletet.

= Party lizem” (Iasd a 21. oldalon):
Ha a helyiségeket az id8programtdl eltéré6 hémérsék-
leten kivanja f(iteni, akkor allitsa be a ,,Party lizem”
Uzemmaodot.
Példa: Késé estére csokkentett belsé hémérséklet
van bedllitva az id8program révén. Latogatdja
tovabb marad.

Melegviz-készités

= I[déprogram (lasd a 24. és a 25. oldalon):
Hasznalja az id6programot a melegviz-készitéshez.
Hasznalja az idéprogramot a cirkulaciés szivattyu-
hoz. A beallitott id6savokban a kivant hdmérsékleti
melegviz all rendelkezésére a csapolasi helyeken.



A kezelésrél

A szabalyozé nyitasa

14 °C@

1. dbra

Kezelbegység

Fltési rendszer minden beallitasat kdzpontilag, a sza-
balyoz6 kezel6egységén végezheti el.

Ha a helyiségekben tavvezérlék talalhatok, akkor a
beallitasokat azokon is elvégezheti.

% A tavvezérl6 lizemeltetési utasitasa

14°C | 21°C

2. abra

 Egy szintet visszalép a meniben vagy megszakit
egy megkezdett beallitast.

- Navigacios gombok
Lapozas a menuben vagy értékek beallitasa.

OK A kivalasztas nyugtazasa vagy az elvégzett bealli-
tas mentése.

Két kezelési szint all rendelkezésére:

= Az alapmenit lasd a kovetkezd oldalon: 11
= A bdvitett menut lasd a 12. oldalt

A ,,Sug6” menii

A kezelésre vonatkozé magyarazatokat tartalmaz rovid
utmutaté formajaban.

10

Fontos tudnivalé!

A kezelbegységet eqgy fali régzitaljzatba is be lehet
helyezni. A fali régzitbaljzat tartozékként szallithato.
Kérjen tajékoztatast fiitési szakcégétol.

? ,,S0g06” (lasd a kdvetkez6 fejezetet) vagy a kiva-
lasztott menu kiegészitd informacidinak a lehiva-
sara szolgal.

A bévitett menl megjelenitése.

Fontos tudnivald!

Ha a kezelb6egységen néhéany percig nem végzett
beallitasi miiveleteket, akkor bekapcsol a képerny6ki-
mélé (lasd a 12. oldalon).

A rovid utmutaté megjelenitéséhez:

= A képernydkimélé aktiv (lasd a 12. oldalon):
Nyomja meg a ? gombot.

= Ha a menilben tetszéleges helyen van:
Annyiszor nyomja meg a = nyomdgombot, amig
meg nem jelenik az alapmenu (lasd a 11. oldalon).
Nyomja meg a ? gombot.
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Kezel6egység (folytatas)

Szimboélumok

A szimbdlumok nem lathatok allanddan, hanem a
berendezés kivitelétdl és az lizemallapottol fliggden
jelennek meg.

Kijelzések:
% A fagyvédelem aktiv.
# Normal helyiséghdmérséklettel torténé fltés.
) Fltés csokkentett belsé hdmérséklettel
Y A Party Uzem aktiv.
& A takarékos lzem aktiv.
#*, Szolarrendszer esetében:
szolarkori keringet6 szivattyd mikodésben

Alapmenii

Az alapmeniiben az elényben részesitett (D) flitékor
alabbi beallitédsait tudja elvégezni és lekérdezni:

= ElSirt helyiségh6mérséklet

= Uzemmod

>
48°C

Kazanhémérséklet

3. abra

® lzemmod az elényben részesitett (O flitékorhdz
aktualis kilsé hémérséklet

Fontos tudnivald!

m Az el6nyben részesitett fiit6kér beallitasai a bévitett
mendiiben is elvégezhetbk (lasd a 12. oldalon).

m Az esetlegesen csatlakoztatott tovabbi fiit6kdrok
Szamara a beallitasok csak a bdvitett meniiben
végezhetdk el.

m A fiitési szakcégq letilthatja az alapmenii kezelését.
Ekkor sem az alapmeniiben, sem a bévitett menti-
ben nem tud beallitasokat végezni.

A kezelésrdl

I> Az égd uzemel
*§ Kéménysepro-ellenérzé tzem

Flitokorok:
... FK ... fGitékor

Uzemmaédok:
G, &, I
A jelmagyarazatot lasd a. oldalon 14

Jelentés:
A Uzemzavar
& Karbantartas

Az alapmeni megjelenitéséhez:

= A képerny8kimél6 aktiv (lasd a 12. oldalon):
Nyomja meg az OK gombot.

= A bdvitett mentben van (lasd a 12. oldalon):
Nyomja meg annyiszor a - nyomoégombot, hogy
megjelenjen az alapmen.

© elBirt belsé hémérséklet az elényben részesi-
tett (D futékorhodz

(D elényben részesitett flit6kor (lasd a 27. oldalon)
Nincs kijelzés, ha csak egy fit6kor van.

Az elényben részesitett flitokor normal belsé
hémérsékletének beallitasa

Nyomja meg az alabbi nyomégombokat:
A/v akivant érték beallitasahoz
OK

Uzemmaéd beallitasa az elényben részesitett fiits-
korhoz

Nyomja meg az alabbi nyomoégombokat:
</» akivant izemmodhoz
OK

1



A kezelésrol

&g

Bovitett menii

A bévitett menliben elvégezheti a Vitotronic szaba-
lyoz6 funkcidjanak valamennyi beallitasat és lekérde-
zését, pl. az elutazasi program és az idéprogramok
beallitasat.

A menlk attekintése a(z) 38. oldalon talalhato.

A bévitett menl megjelenitéséhez:
= A képernydkimélé aktiv (lasd a 12. oldalon):
Nyomja meg egymas utan az OK és a =: gombot.
= Ha a menlben tetsz6leges helyen van:
Nyomja meg a =: gombot.

Melegviz

Szolarenergia

Ellenérzé izem

Tovabb:

4. abra

(E) parbeszédsor

A kezelés maédja

Ha néhany percig nem végez bedllitasokat, akkor a
képerny6kimélo aktivalodik. A kijelzé hattérvilagitasa-
nak fényereje lecsokken.

5. abra

aktudlis kilsé hémérséklet
© elBirt helyiséghémérséklet

1. Nyomja meg az OK gombot. Megnyilik az alap-
meni (lasd a 11. oldalon).

2. Nyomja meg a =: gombot. Megnyilik a bévitett
menli (lasd a 12. oldalon).
A kivalasztott menlipont fehér hattérrel jelenik
meg.
Az (E) parbeszédsorban (l4sd az abrat a 12. olda-
lon) megjelennek a szikséges kezelési utasitasok.

12

Fontos tudnivald!

A flitési szakcég letilthatja a bévitett meni kezelését.
llyenkor csak a karbantartasi lizeneteket és a hibajel-
zéseket tudja lekérdezni.

Minden f(it6kor esetében lehetéség van a fltés bealli-
tasainak elvégzésére. Ezért szikséges a kivant fit6-
kor kivalasztasa még a megfelelé beallitasok (pl. helyi-
séghémérséklet) elvégzése el6tt.

Az alabbi abran a kivant helyiséghdmérseéklet beallita-
sanak példajan bemutatjuk az eljarasmaodot. Az abran
a fltékor kivalasztasaval torténd, vagy az anélkili

beallitas, valamint kiilonbdzé parbeszédsorok lathatok.
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A kezelésrdl

A kezelés madija (folytatas)

14°C | 21°C:

>

Kazanhémérséklet 48°C

Fités

Melegviz
Szolarenergia
Ellenérzé tizem

Fitékor kivalasztasa

Takarékos lizem
Kivant normal hémérs.
Kivant csokk. hdmérs.
Tovabb: OK
‘ v /v ‘OKI v/w

2-as flitékor
Party Gizem
Takarékos lizem

1-es fiitékor

Party tizem
Takarékos tizem
Kivant normal hémérs.

Kivant normal hémérs.

Tovabb: Tovabb:

;OK

Kivant normal hémérs. Kivant normal hémérs.

20°C 20°C

Modositas = Moédositas =

‘ A vagy ¥ ‘ A vagy ¥

Kivant normal hémérs. HK1 Kivant normal hémérs. FK2

22°C 22°C

Alkalmazas
ok ok

Kivant normal hémérs.

Alkalmazas

Kivant normal hémérs.

22°C

22°C

Alkalmazva

Alkalmazva

6. abra

Fontos tudnivald!
Ugyanigy a 3-as flit6kér is kivalaszthato.
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A kezelésrol

Uzemmoéd

Uzemmoédok fiitéshez, hiitéshez, melegvizhez, fagyvédelemhez

Szimbdélum Uzemmod

Funkcio

Flités és melegviz-készités

= »FUtés és melegviz készités”

= A kivalasztott fit6kor helyiségeinek flitése a bel-
s6 h6mérséklet és az idéprogram beallitasai sze-
rint térténik (lasd a ,Fités” cim( fejezetet).

= A melegviz-készités a melegviz-h6mérséklet és
az id6program beallitasai szerint torténik (lasd a
.Melegviz-készités” cim(i fejezetben).

Melegviz-készités

o ,Csak melegviz készités”

= A melegviz-készités a melegviz-h6mérséklet és
az id6program beallitasai szerint torténik (lasd a
.Melegviz-készités” cim( fejezetben).

= Nincs fltés

A fagyvédelem aktiv.

Fagyvédelem

e) ,Lekapcsolt lizem”

= Nincs fiités

= Nincs melegviz-készités

= A ft6kazan és a melegviz-tarolo fagyvédelme
aktiv.

Kiilonleges lizemmaédok

Kijelzés az alapmeniben

« =

7. abra

(P kulénleges izemmodok:

= Padloszaritas”
Ezt a funkciot a flitési szakcég aktivalja. A padlé sza-
ritasa egy el6re beallitott id8program (hémérséklet-
id6 profil) alapjan az épitéanyagnak megfeleld
modon torténik. A padldszaritas ideje alatt a fiitési
beallitdsok nem aktivak.

=, Kiils6 héigény”
A Vitotronic szabalyozét félérendelt szabalyozo
vezeérli.

14

= Kiils6 program”
Az lzemmoddot a kommunikacids interfész kapcsolta
at.

=  Elutazasi program” (lasd a 22. oldalon)

Fontos tudnivald!

A bedllitott izemmodd a bévitett meniiben az ,,Informa-
cié” menlipontnal kérdezhet6 le (lasd az 38. olda-
lon).
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Idéprogram

Az alabbiakban az idéprogram beallitasanak eljaras-
modja kovetkezik. Az egyes idéprogramok sajatossa-
gai az egyes fejezetekben talalhatok.

Az alabbi funkciokhoz allithat be idéprogramot:

= F(ités (lasd a 19. oldalon)

= Melegviz-készités (lasd a 24. oldalon)

m Cirkulacios szivattyu melegvizhez (lasd a 25. olda-
lon)

Az idéprogramban szakaszokra, un. idésavokra
osztja fel a napot. On hatarozza meg, mi torténik ezek-
ben az id6savokban, pl. mikor térténik a helyiségek
fitése normal belsé hdmérsékleten.

Id6program beallitasa fiités példajan

Bévitett mend:

»Fltés”

. Ha sziikséges, </ a kivant flt6kor kivalasztasahoz

. ,Futési idéprogram”

. Valassza ki a hét egy szakaszat vagy napjat.

. Valasszon ki egy idésavot [1] és [4] kdz6tt. A kiva-

lasztott id8savot fehér sav jeldli az idégrafikonon.

7. Allitsa be az adott id6sav kezdési és befejezési id6-
pontjat. Az idégrafikonon a fehér sav hossza ennek
megfeleléen valtozik.

8. A menubdl vald kilépéshez nyomja meg a  nyo-
mogombot.

oA wWN =

Id6sav bedllitasanak megszakitasa
Nyomja meg t6bbszér a = nyomdégombot addig, amig
megjelenik a kivant kijelzés.

Példa az idésavokra a fiitési idéprogramban

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

[1] 05:00 - 08:30 @

Normal

Kivalasztas

8. abra

16:30 - 23:00 Q) Normal

Id6program hatékony beallitasa

Ha csak a hét egyik napjahoz szeretne beallitani masik
id6éprogramot, akkor kdvesse az alabbi eljarast.

A kezelésrdl

= Az id6program egyénileg beallithatd, a hét minden
napjara azonos vagy kulénb6zé maédon.

= Naponta max. 4 idésavot valaszthat ki.

= Minden id6savhoz kezdési és befejezési idépontot
kell megadni.
A kivalasztott idésavot fehér sav jeldli az idégrafiko-
non.

m Az id6programok a bdvitett meniben az ,,Informa-
cié” menupontnal kérdezhetdk le (lasd a 38. olda-
lon).

= |d6program a hét ,,Hétf6-Péntek” (,,Hé-Pé”) kozotti
id6szakaszara
= |d6sav [1]:
05.00-08.30 dra
= |désav [2]:
16.30-23.00 ¢ra
Ezen idésavok kozott a flités csokkentett hdmérséklet-
tel torténik.
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A kezelésrél

Idéprogram (folytatas)

Példa: Szeretne beallitani egy masik idéprogramot a hétféhoz:

1. Valassza ki a hét ,,Hétf6-Vasarnap” szakaszat.

Fltési idéprogram Allitsa be az idéprogramot.
Hétfé-Vasarnap Fontos tudnivald!
A pipa mindig a hét azonos idésavu szakaszanal
Hétf6-Péntek talalhato.
Gyari bedllitas: A hét minden napjara ugyanaz,
Szombat-Vasarnap tehat a pipa a ,,Hétf6-Vasdrnap” szakaszon talal-
haté.

Hétfé

e ; 2. Ezt kovetden valassza ki a ,,Hétf6”’-t. Ehhez allitsa
Kivalasztas be az idéprogramot.

9. abra

Fontos tudnivald!

A pipa a hét ,,Szombat-Vasdrnap” szakaszara
kertl, mivel a beallitott id6savok csak ebben a sza-
kaszban egyeznek meg.

F(tési idéprogram FK1

Hétfé6-Vasarnap

Hétfo-Péntek

Szombat-Vasarnap
Hétf6

Kivalasztas
10. abra

Az id6savok torlése

= A befejezési id6pontnak ugyanazt az idépontot
allitsa be, mint a kezdési idépont.
Vagy

= Kezdési idépontnak egy 00:00 éra el6tti beallitast
valasszon.

A kijelz6én az adott id6savhoz az alabbi kijelzés jelenik

meg: -1 -, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Normal

Normal

Alkalmazas
11. abra

16
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A fiitési rendszer bekapcsolasa

Be- és kikapcsolas

12. abra

(A uzemzavarjelzés (piros)
tizemjelzés (z6ld)

Erdeklédjon a fiitési szakcégnél az alabbiakrol:
® a szUkséges rendszernyomas mértéke
® az alabbi alkatrészek helyzete:

- Nyomasmérd

- Elzardszelep

- Gazelzaré csap

- Szell6z6- és szellbztetd nyilasok

1. Ellenérizze a fltési rendszer nyomasat a nyomas-
mérén. Ha a mutato a piros jeldlés alatt van, tul
kicsi a ft6berendezésben uralkoddé nyomas. Tolt-
sOn utan vizet vagy értesitse a flitési szakcéget.

2. Amennyiben a készulék a helyiség levegéjét hasz-
ndlja az égéshez:
Ellendrizze, hogy a flit6helyiség szell6z6- és szel-
I6ztetd nyilasai nyitva legyenek és ne legyenek
eltorlaszolva.

Fontos tudnivald!

A helyiség levegdjétél fliggd lizemben a felallitasi
helyiség szolgéaltatja az égést taplalé levegdt.

A fiitokésziilék kikapcsolasa

Fagyvédelmi ellendrzéssel

Vélassza ki valamennyi fiit6kornél a ,,Lekapcsolt
tizem” Gzemmodot.

© reteszoldé nyomogomb
(® haldzati kapcsolo

3. Nyissa ki a gazelzaré csapot.

4. Kapcsolja be a halozati feszlltséget, pl. a kilonallo
biztositéknal vagy az egyik fékapcsolonal.

5. Kapcsolja be a halozati kapcsolét.
Roévid id6 mulva megjelenik a kijelzén az alapment
(lasd a 11. oldalon). A zo6ld Gizemjelzés vilagit. Most
a fltési rendszer a tavvezérl6kkel egyitt — ameny-
nyiben csatlakoztatva vannak — izemkész.

= Nincs fiités
= Nincs melegviz-készités
m A fGt6kazan és a melegviz-tarol6 fagyvédelme aktiv.
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Be- és kikapcsolas

A fiitokésziilék kikapcsolasa (folytatas)

Az elényben részesitett flitokorhoz

Alapmenu

1. »/« a kdvetkezd tzemmdbdhoz
»Lekapcsolt lizem” (fagyvédelemmel)

2. 0K

Az osszes flitokorhoz

Bévitett meni

1. =

. »Flités”

. Ha szlikséges, »/« a kivant flit6kor kivalasztdsadhoz
. ,,Uzemmod”

. ,Lekapcsolt iizem”

abhwmN

Fontos tudnivald!

Fagyvédelem alatt a keringetd szivattyuk 24 éranként
rovid idére automatikusan bekapcsolnak, hogy ne ra-
gadjanak be.

Fagyvédelmi ellendrzés nélkiil (izemen kiviil helyezés)

1. Kapcsolja ki a halézati kapcsolét.
2. Zarja el a gazelzaro csapot.

3. Fesziltségmentesitse a fltési rendszert, pl. a
kilon biztositéknal vagy az egyik fékapcsolonal.

' Figyelem

H Ha a varhato kilsé hémérséklet nem éri el a
3 °C-ot, akkor intézkedjen a fltési rendszer
megfelel6 fagyvédelmérél.
Sziikség esetén Iépjen kapcsolatba a fiitési
szakcégével.

18

Fontos tudnivalé hosszabb lizemen kiviil helyezés

esetén

» Mivel a keringetd szivattyuk nincsenek feszliiltség
alatt, beragadhatnak.

m Hosszabb lizemen kiviil helyezés esetén el6fordul-
hat, hogy a datumot és a pontos idét djra be kell alli-
tania (lasd a 27. oldalon).
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Helyiséghémérséklet

il

Normal belsé hémérsékletének beallitasa

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuggelékben.

Gyari bedllitas: 20 °C
Az elényben részesitett fit6korhoz

Alapmeni
1. A/v a kivant érték beallitasahoz
2. 0K

Csokkentett bels6 hémérséklet beallitasa
Gyari beallitas: 3 °C
Bovitett menl

1. =

2. ,,Fiités”

3. Ha sziikséges, < a kivant f(it6kor kivalasztasahoz
4. ,Kivant csokk. hémérs.”

5. Allitsa be a kivant értéket.

Uzemmoéd

il

Az lizemmod beallitasa

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuiggelékben.

Az elényben részesitett flit6korhoz

Alapmeni

1. «/»a kovetkez6 lizemmoddhoz:
»Fltés és melegviz készités”

2. OK

Idéprogram

il

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fuggelékben.

Fltés

Az osszes flitokorhoz

Bévitett menu

1. =

2. ,Fuatés”

3. Ha szlikséges, «/» a kivant fit6kor kivalasztasahoz
4, ,3EI6irt helyiséghémérséklet”

5. Allitsa be a kivant értéket.

Fltés ezzel a h6mérséklettel:

= A normal flitési tzemen kivili idésavokban (lasd
a 19. oldalon)

» Az elutazasi programban (lasd a 22. oldalon)

Az osszes flitokorhoz

Bévitett menu

. ,Fltés”

. Ha szlkséges, «/» a kivant flitékor kivalasztasahoz
.,,Uzemmod”

. pl. ,Flités és melegviz készités”

arwWN -

Az lzemmodok magyarazatat lasd a 14. oldalon.
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Fatés

Idéprogram (folytatas)

Az idéprogram beallitasa

Gyari beallitas: Egy idésav 06.00-tol 22.00 oraig a hét
minden napjan

Bévitett mend:

1. =

. ,Futés”

. Ha szilikséges, «» a kivant fitékor kivalasztasahoz

. »,Futési idéprogram”

. Allitsa be a kivant idésavokat.
Az idéprogram bedllitasanak modjat lasd a 15.
oldalon.

AL wON

Fiitési jelleggorbe

il

A fiitési jelleggorbe beallitasa

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok”
c. fejezetben talalhatok a fliggelékben.

Gyari beallitas:
= ,Meredekség”: 1,4
= F(itési jelleggodrbe ,,Eltolas”: 0

Bovitett men:

. ,Futés”

. Ha szlkséges, «» a kivant fit6kor kivalasztasahoz
. »,Futési jelleggorbe”

. ,Meredekség” vagy ,Eltolas”

. Allitsa be a kivant értéket.

Fontos tudnivald!

A ? nyomégomb megnyomasaval tanacsokat kap a
fltési jelleggérbe beallitasara vonatkozoéan.

oUhWN

Példa: A fiitési jelleggorbe meredekségének médo-
sitasa 1,5 értékre

A meredekség vagy az eltolas értékének modositasa-
kor a grafikonon megtekintheti a fitési jelleggorbe val-
tozasat.

A fiités kikapcsolasa
Az elényben részesitett flitokorhoz

Alapmenu
1. «/»a kdvetkez6 lzemmaodhoz:
= ,Melegviz-készités” (nincs f(ités)
Vagy
= ,Lekapcsolt iizem” (fagyvédelem aktiv)
2. 0K

20

Fontos tudnivald!

Vegye figyelembe, hogy a f(itési rendszernek bizonyos
idére van sziiksége, amig a helyiségeket felmelegiti a
kivant hémérsékletre.

Ftési jelleggdrbe

10
Meredekség

Modositas
13. abra

A flt6ékor kilénbozd kilsé hémérsékletekhez (a viz-
szintes tengelyen jelolt) hozzarendelt eldirt eldremend
hémérsékletei fehér hattérrel jelennek meg.

Az Osszes flitokorhoz

Bévitett menu
1. =
2. ,Fiités”
3. Ha szlikséges, </ a kivant fit6kor kivalasztasahoz
4., Uzemméd”
5. ,,Melegviz-készités” (nincs f(ités)
Vagy
»Lekapcsolt lizem” (fagyvédelem aktiv)
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»Party izem” komfortfunkcié

,Party izemmod” beallitasa

Bovitett menu

1. =

2. ,Fiités”
3. Ha sziikséges, «» a kivant f(it6kor kivalasztasahoz
4. ,Party iizem”

5. Allitsa be a ,,Party lizem”-hez a kivant helyiséghé-
mérsékletet.

Party Uzem FK1

Modositas
14. abra

»Party lizem” befejezése

= Automatikusan 8 ora elteltével
Fontos tudnivald!
Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon a szakszer-
vizhez.
Vagy

= Automatikusan a kévetkezd, idéprogram szerinti kap-

csolasnal
Vagy
= A ,,Party lizem” ,,Ki” allasba kapcsolasaval.

Fatés

Kijelzés az alapmenuben

Y SR

Kazanh6meérséklet
15. abra

Fontos tudnivalo!
A beallitott helyiségh6mérséklet kijelzése nem valtozik.

= A helyiségek fUtése a kivant h6mérséklettel torténik.

® Ha a f(itési szakcég nem allitotta be masként, akkor
a rendszer el6szor felmelegiti a melegvizet a bealli-
tott melegviz-h6mérsékletre. Csak ezt kovetben kez-
dédik a fatés.

= A cirkulacios szivattya (amennyiben van) bekapcsol.

,» 1akarékos lUizem” energiatakarékossagi funkcié

,, 1akarékos lizem” beallitasa

Bévitett ment

1. =

2. ,Flités”

3. Ha szlikséges, < a kivant f(it6kor kivalasztasahoz
4. ,, Takarékos lizem”
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Fatés

, Takarékos Uzem” energiatakarékossagi funkcio (folytatas)

Kijelzés az alapmentiben

21°C *

>
Kazanh6meérséklet 48 °C
16. abra

Fontos tudnivald!
A beallitott helyiségh6mérséklet kijelzése nem valtozik.

,» Takarékos lizem”befejezése
= Automatikusan a csokkentett fitélizemre vald, id6-
program szerinti atkapcsolaskor

Vagy
= A, Takarékos ilizem” ,Ki” allasba kapcsolasaval.

»Nyaralas program” energiatakarékossagi program

Az ,elutazasi program” beallitasa

Fontos tudnivald! 3. ,,Elutazasi program”

A nyaralas program minden f(it6kérre érvényes. 4. Allitsa be az elutazas és az érkezés napjat.

Ha ezt meg kivanja valtoztatni, forduljon a szakszerviz- ;

hez. Elutazasi program FK1
Az elutazasi program az elutazas napjat kdvetd napon, Elutazas napja:

00:00 6rakor indul. Az elutazasi program az érkezés

napjan, 00:00 6rakor ér véget. Tehat az elutazas és a Datum 13.06.2012 Sze

visszaérkezés napjan a beallitott idéprogram aktiv.

Erkezés napja:

Boévitett mend:

i Datum 15.06.2012 Pé

2. ,Fiités” )
Kivalasztas

17. abra

22
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Fatés

»Nyaralas program” energiatakarékossagi program (folytatas)

Az elutazasi program beallitdsa a kovetkezb6ket ered-
meényezi:
= Fiités:
- ,Fltés és melegviz készités” lzemmaddban Iévd
flit6korok esetén:
A helyiségek flitése a beallitott csdkkentett bels6
hémérséklettel torténik (lasd 19. oldalon).
- ,Melegviz-készités” izemmaddban Iévé fitékorok
esetéen:
A ftés kikapcsol. A fiit6kazan és a melegviz-tarolo
fagyvédelme aktiv.
= Melegviz-készités:
Nincs melegviz-készités. A melegviz-tarol6 fagyveé-
delme aktiv.

Kijelzés az alapmeniiben

Elutazasi program | B

Kazanh6mérseéklet 40°C

18. abra

»Elutazasi program” megszakitasa vagy torlése

Bdvitett menu
1. =
2. ,,Fltés”

Kijelzés a bévitett meniiben
A beallitott elutazasi program a bévitett menliben az

»Informacié” mentpontnal kérdezhetd le (lasd a 38.
oldalon).

3. ,,Elutazasi program”
4. ,Program torlése”
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Melegviz-készités

Melegviz-hémérséklet

Gyari beallitas: 50 °C

Bovitett menl
1. =

2. ,Meleg viz”

Uzemmod

il

Uzemméd beallitasa a melegviz-készitéshez

”

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok
c. fejezetben talalhatok a fliggelékben.

Az elényben részesitett f(itokorhoz

Alapmenl

1. «»a kovetkezd Gzemmaodhoz:
»Fltés és melegviz készités”
Vagy
»Melegviz-készités”

2. OK

Idéprogram

il

Idéprogram beallitadsa melegviz-készitéshez

”

Tovabbi informaciok a ,Fogalommagyarazatok
c. fejezetben talalhatok a fliggelékben.

Gyari beallitas: ,,Automatikus”

A normal helyiséghdmérséklettel torténé Gzem soran a
melegviz-taroléban 1évd hasznalati melegviz az eldirt
melegviz-h6mérsékletre melegszik fel (lasd a 19. olda-
lon). A melegviz-készités idésavja automatikusan fél
oraval korabban kezdddik, mint a normal belsé hémér-
séklettel valo fiités idésavja. Ezaltal a meleg viz mar a
normal f(itési izem kezdetén rendelkezésre all.

Bovitett mend:
1.=:

2. ,Melegviz”

3. ,,Mért mel.viz hém.”
4. Allitsa be a kivant értéket.

Az o0sszes flitokorhoz

Bévitett menu

. ,,Flités”

. Ha szikséges, «» a kivant flit6kor kivalasztasahoz
.,,Uzemmod”

. ,Fltés és melegviz készités”

Vagy

»Melegviz-készités”

arwN =

Az lzemmoddok magyarazatat lasd a 14. oldalon

3. ,Melegviz idéprogram”

4. Allitsa be a kivant idésavokat.
Az id8program beallitasanak modjat lasd a 15.
oldalon.

Fontos tudnivalé!

m Az jd8savokon kiviili id6szakokban nem térténik
melegviz-felmelegités. A melegviz-tarolé fagyvé-
delme aktiv.

m A bedllitasnal vegye figyelembe, hogy a fiitési rend-
szernek bizonyos idére van sziiksége, amig a
melegviz-tarolét felmelegiti a kivant h6mérsékletre.

Egyszeri melegviz-készités az idéprogramon kiviil

Fontos tudnivalé!

A rendszer legalabb egy f(it6kéréhez a ,,Fiités és
melegviz készités” vagy a ,,Melegviz-készités”
tizemmaod legyen beallitva.

24

Boévitett meni

1. =
2. ,Flités”
3. ,,Party iizem”
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Idéprogram (folytatas)

4. Nyugtazza a party-hémérsékletet az ,,OK” nyomo-
gombbal.

5. Kapcsolja ki Ujra a ,,Party tizem”-et az ,OK” nyomo-
gombbal, hogy ne térténhessen véletlendl fiités nor-
mal helyiséghdmérséklettel. A megkezdett meleg-
viz-készités végrehajtasra kertil.

Melegviz-készités

A cirkulaciés szivattyu idéprogramjanak beallitasa

Gyari beallitas: ,,Automatikus”
Vagyis a cirkulacios szivattyd a melegviz-készités id6-
programjaval parhuzamosan be van kapcsolva.

Boévitett mend:

. ,Melegviz”

. »Cirkulacié idéprogram”

. Allitsa be a kivant idésavokat.

Az id8program beallitasanak modjat lasd a 15.
oldalon.

A WON =

A melegviz-készités kikapcsolasa

Fontos tudnivalo!
Az idésavokon kiviili id6szakokban a cirkulacios szi-
vattyu ki van kapcsolva.

Ha nem szeretne sem melegvizet késziteni, sem a
helyiségeket fiiteni

Ha nincs sziiksége melegviz-készitésre, de a helyi-
ségeket fliteni szeretné

Az elényben részesitett flitokorhoz

Alapmenl

1. «»a kdvetkez6 lzemmaodhoz: ,,Lekapcsolt lizem”
(fagyvédelem aktiv)

2. OK

Az osszes f(itékorhoz
Bovitett menu

. »Flités”

. Ha szlikséges, «» a kivant fitékor kivalasztasahoz
. ,,Uzemmod”

. ,Lekapcsolt lizem” (fagyvédelem aktiv)

arwN =

Bévitett menu

. ,Futés”

. Ha szikséges, «/» a kivant flit6kor kivalasztasahoz
.,,Uzemmod”

. ,Fltés és melegviz készités”

» a menlig

. ,Melegviz”

. ,Mért mel.viz hém.”

. Allitson be 10 °C-os értéket.
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Tovabbi beallitasok

A kijelz6é kontrasztjanak beallitasa

Ha a menuben megjelenitett szovegek olvashatdésagat
szeretné javitani, Ehhez igazitsa a kijelzd kontrasztjat
a helyiség fényviszonyaihoz.

1. Bovitett menii:

A kijelzdvilagitas fényerejének beallitasa

Ha a menuben megjelenitett szévegek olvashatdésagat
szeretné javitani, akkor modositsa a fényerd értékét a
,»Kezelés” menipontban.

A ,,Képernyokimélo” fényerejét szintén modosithatja.

1. Bovitett menii:

A flitokor elnevezésének valtoztatasa

Az Osszes fit6kor egyéni nevet kaphat. Az ,,FK1”,
»FK2” és ,,FK3” roviditések megmaradnak.

Bovitett menul

. ,Beallitasok”

. ,Fltokor elnevezés”

. »1. flitékor”, ,,2. flitékor” vagy ,,3. flitékor”

. ,Médositja?”

. Valassza ki a kivant karaktert a a/¥ nyomégombbal.

. A»/«nyomdgombbal mehet tovabb a kdvetkezd
karakterre.

. Az OK nyomdégombbal elmenti a megadott karakte-

reket és kilép a menUbdl.

Fontos tudnivald!

A ,Visszaallitas?” gombbal a megadott kifejezés

térélheté.

NOOAWN =

(oo}
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2. ,,Beallitasok”
3. ,Kontraszt”

4. Allitsa be a kontraszt kivant értékét.

2. ,,Beallitasok”
3. ,Fényer6”
4. ,Kezelés” vagy ,,Képerny6kimélo”

5. Allitsa be a kivant fényerét.

Példa:
A ,,2. flitokor” elnevezése: Bérlakas

2. fatékor

g
f

1Steker |
d
c
Moddositas
19. abra

2. fatékor

Bérlakas

Alkalmazva

20. abra
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Tovabbi beallitasok

A flitokor elnevezésének valtoztatasa (folytatas)

A menlben a ,,2. flitékor” helyett a ,Bérlakas” elneve-
zés szerepel.

Bérlakas U FK2 |4

Takarékos Uizem

Kivant bels6 hémérs.

Kivant csokk. hémérs.

NEIEE AT
21. abra

Alapmenii elényben részesitett flitokorének beallitasa

Amennyiben a fltési rendszer tobb f(it6korbdl all, Bovitett menl
bedllithatja, hogy az alapmenuben melyik fitékorre 1. =
vonatkozoéan jelenjen meg a kijelzés. 2. ,,Bedllitasok”

3. ,Alapmeni”
4. Valassza ki a flitékort:
=, 1-es flitokor” (az 1-es fit6korhoz)
Kijelzés ,,FK1”
m ,,2-es flitokor” (a 2-es ft6korhodz)

Kijelzés ,,FK2”
= ,3-as flitékor” (a 3-as fltékorhoz)
Kijelzés ,,FK3”
Pontos id6 és datum beallitasa
A pontos id8 és a datum gyarilag elére be lett allitva. Bdvitett menu
Ha a fitési rendszer Uzemeltetése hosszabb ideig szi- 1.=:
netelt, szikséges lehet a pontos id6 és datum Gjbali 2. ,Beadllitasok”
beallitasa. 3. ,Pontos id6 / datum”

4. Allitsa be a pontos idét és datumot.

A nyelv beallitasa

1. Bovitett menii: 3. ,,Nyelv”

4. Allitsa be a kivant nyelvet.
2. ,Beallitasok”

A hémérséklet mértékegységének (°C/°F) beallitasa

Gyari beallitas: °C 2. ,,Beallitasok”

1. Bovitett menii: 3. ,Homérs. mértékegysége”
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Tovabbi beallitasok
A hémérséklet mértékegységének (°C/°F)

4. Allitsa a h6mérséklet mértékegységét ,,°C” vagy
» F” értékre.

A gyari bedllitas visszaallitasa

Az egyes fit6korok modositott értékeit kilon-kilon
visszaallithatja a gyari beallitasra.

Bovitett menu
it

2. ,,Beallitasok”

... (folytatas)

3. ,,Gyari beallitas”
4. ,,1-es fiitokor”, ,,2-es flitékor” vagy ,,3-as fiit6-
kor”.

Rendszerbeallitas

Bedllitasok és értékek, amelyek vissza lesznek allitva

»1-es flitékor”, ,,2-es flitékor” vagy |= elbirt helyiséghdmérséklet: 20 °C
»3-as fltékor” = kivant csokkentett helyiséghémérséklet

= (jlzemmod

= melegviz-hdmérséklet el8irt értéke

= a fltés idéprogramja

= a melegviz-készités idéprogramja

= a cirkulaciés szivattyu idéprogramja

= a fltési jelleggdrbe meredeksége és eltolasa

= A komfort- és energiatakarékos funkciok (,,Party tizem”, ,, Takarékos
tizem”, ,,Elutazasi program”) tériédnek.

Fontos tudnivalé!
Ha el vannak nevezve a f(it6kérok (lasd a ,Flit6kérok nevének beallita-
sa” ciml fejezetet), akkor a kiosztott név megmarad.
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Informaciok lekérdezése

A csatlakoztatott komponensektdl és az elvégzett beal-
litasoktdl figgben lekérdezheti az aktualis h6mérsékle-
teket és Uzemallapotokat.

A bdvitett menliben az informaciok csoportokra van-
nak felosztva:

= , Altalanos”

= 1. flitékor”

m 2. flit6kor”

= 3. flitékor”

=, Melegviz”

= ,Szolar”

= ,Adatok visszaallitasa”

Fontos tudnivald!

Ha el vannak nevezve a f(it6kérék (lasd ,A flit6kér
elnevezése” cimii fejezetet), akkor megjelenik a kiosz-
tott név.

Az egyes csoportokra vonatkozo részletes lekérdezési
lehetéségek a ,Lekérdezési lehetéségek” cimii fejezet-
ben talalhatok.

Bovitett ment

1. =i

2. ,,Informacio”

3. Valassza ki a csoportot.

4. Valassza ki a kivant lekérdezést.

Szolar energiahozam lekérdezése szolarrendszer
esetében

Bovitett ment

1-=:

2. ,Szolarenergia”

Grafikon abrazolja a szolar energiahozamot.
A grafikonban a villogé oszlop azt jelenti, hogy az aktu-
alis nap még nem fejez8dott be.

Karbantartasi Gizenet lekérdezése

Ha a flt6készilék karbantartast igényel, akkor a kijel-
z8n a  szimbdlum villog, és megjelenik a ,,Karban-
tartas” felirat.

Lekérdezések

Szolarenergia

4.0

J_Il-lnli

Sze Cs Pé Szo Va Hé Ke

Csut. 12.05.03.

Kivalasztas
22. abra

Fontos tudnivald!

Tovabbi lekérdezési lehetbségeket, pl. a szolarkér
keringeté szivattyujanak lizemoréira vonatkozolag a
bévitett menii ,,Informaciék” pontjanal a ,,Szolar”
csoportban talalhat.

Az adatok visszaallitasa

Az alabbi adatok allithatok vissza:

m Az ég6 Uzemorainak szama

= Tlzel6anyag-fogyasztas

= Szolarrendszerrel egyutt:
szolar energiahozam, a szolarkori keringetd szivattyu
Uzemorainak szama és a 22-es kimenet lzemorai-
nak szama.

= Az dsszes fent nevezett adat egyidejlleg

Bévitett menu
1. =i

2. ,Informacié”
3. ,,Adatok visszaallitasa”

Karbantartas

23. abra
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Lekérdezések

Karbantartasi lizenet lekérdezése (folytatas)

1. A karbantartasi okot az OK gomb megnyomasaval
kérdezheti le.

Karbantartas

a
g6 05500 h

Nyugtazas: (0] ¢

24. abra

2. A ? gomb megnyomasaval lekérdezheti az elvég-
zend6 karbantartassal kapcsolatos informacidkat.
3. A karbantartasi jelentés nyugtazasahoz kdvesse a
menuben megjelend utasitasokat.
Ertesitse a fitési szakcéget.
A karbantartasi jelentés megjelenik a menuben.
Kijelzés az alapmenuben

25. abra

Kijelzés a bdvitett menlben

Menu
Karbantartas
Fltés
Melegviz

Szolarenergia

Kivalasztas
26. abra

30

Fontos tudnivald!

Ha a karbantartas csak egy késébbi idépontban
végezhets el, akkor a karbantartasi tizenet a kévet-
kezb hétfén ujra megjelenik.

Nyugtazott karbantartasi lizenet lekérdezése

Bovitett menl
it

2. ,,Karbantartas”
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Uzemzavarjelzés lekérdezése

Ha a fit6készilékben Gzemzavarok fordultak eld,

akkor a kijelzén a A szimbolum villog, és megjelenik a

,»Hiba” felirat. A piros tzemzavarjelz6 villog (lasd , A
fut6készlilék bekapcsolasa” cim(i fejezetet).

Uzemzavar

Kivalasztas 9]¢

27. abra

Veszély

Az el nem haritott Gzemzavarok életveszélyes
kovetkezményekkel jarhatnak.

Az Uzemzavarjelzéseket ne nyugtazza révid

idén belll tébbszdr. Amennyiben egy Uzemzavar

ismételten fellép, értesitse a fltési szakcéget. A

fltési szakcég elemzi az okokat, és megszinteti

a hibat.

1. Az izemzavar okat az OK gomb megnyomasaval
kérdezheti le.

Uzemzavar

Kuls6é hém. érzékeld 18
Uzemzavar A2

Nyugtazas: (0] ¢

28. abra

2. A ? gomb megnyomasaval lekérdezheti az fitdke-
szllék mikddésével kapcsolatos informaciokat.
Tanacsokat kap arra vonatkozdan, hogy milyen
intézkedéseket hozhat azelétt, hogy felhivna a
fltési szakcéget.

Lekérdezések

3. Jegyezze fel az lizemzavar okat és az attdl jobbra
talalhaté hibakédot. Példa: ,,18-as kiils6 hém.érz.”
és ,,Uzemzavar A2”.
igy a fiitési szakcég alaposabban fel tud késziilni,
és ezaltal adott esetben megtakarithatok a folosle-
ges kiszallasi koltségek.

4. Az Uzemzavarjelzés nyugtazasahoz kovesse a
menuben megjelend utasitasokat.

Az lzemzavarjelzés megjelenik a mentben.
Kijelzés az alapmentiiben

Y I

29. abra
Kijelzés a bdvitett mentben

Menu
Uzemzavar
Fltés
Melegviz

Szolarenergia

Tovabb
30. abra

Fontos tudnivalo!

® Ha a hibalizenetekhez csatlakoztatott egy jelz6be-
rendezést (pl. eqy klirtét), akkor azt a hibalizenet
nyugtazasaval kapcsolhatja ki.

® Ha az lizemzavar elhéritasa csak egy késébbi idb-
pontban végezhetd el, akkor a lizemzavarjelzés a
kévetkezb nap 7:00 oérakor ujra megjelenik. A jel-
z8berendezés ujra bekapcsol.

Nyugtazott lizemzavarjelzés lekérdezése

Bovitett mend
1. ==

2. ,,Uzemzavar”



Kéménysepré-ellenérzé izem

Kéményseproé-ellenérzé tizem

Kémeénysepré-ellendrzé izem az égéstermék mérés-
hez, rovid id6re allando kazanviz-hémérseklettel.

A kéménysepré-ellen6rzé lizemet a kéményseprd
hasznalja az éves ellenérzés soran.

Bévitett meni

1. =i

2. ,,Ellen6rzé6 lizem”

3. ,,Aktivélja?” »lgen”
»Egéstermék-ellendrzés be”

Ellen6rzo Gzem

KazanhOmérséklet

Kilépés
31. abra

A kovetkez6 funkcidk aktivalodnak:

= Az ég6 bekapcsol. A kijelz6n megjelenik a >
szimbolum.
Fontos tudnivald!
Az égbbekapcsolas késleltetve jelentkezhet, pl. a
csatlakoztatott komponensek miatt.

= A szivattyuk bekapcsolnak.

= A kever@szelepek szabalyozé funkciéban marad-
nak.

= A kazanviz-h6mérsékletet a f(itbkazan szabalyo-
zd6ja fellgyeli.

A kéménysepro-ellendrzé lizem befejezése
= Automatikusan 30 perc utan

Vagy
= Nyomja meg az OK gombot.

32

Fontos tudnivald!

A kéményseprd aktivalni tudja a kéménysepré-ellen-
Orz6 lizemet akkor is, ha a flitési szakcég letiltotta a
kezelést.

5814971



5814971

Ha a helyiségek tul hidegek

Mi a teend6?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer ki van kapcsolva.

= Kapcsolja be a haldzati kapcsolét (lasd a 17. oldalon
kezd6d6 abrakat).

= Kapcsolja be a fékapcsolot (a fitéhelyiségen kivil),
ha létezik.

= Kapcsolja be az aramkori elosztéban lévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

= A szabalyozé hibasan van bedllitva.
= A tavvezérld (ha van) hibasan van beallitva.
% Kulén Uzemeltetési utasitas

A flitésnek engedélyezett allapotban kell lennie.

Ellenérizze, és szikség esetén mdodositsa a beallitaso-
kat:

= Uzemmod (lasd a 19. oldalon)

= Bels6 h6mérséklet (Iasd a 19. oldalon)

Pontos id6 (lasd a 27. oldalon)

= F(tés idéprogram (lasd a 19. oldalon)

= Ftési jelleggdrbe (lasd a 20. oldalon)

A melegviz-tarol¢ fitése aktiv.

Vérja meg, amig a felmelegszik melegviz-tarolo.
Sziikség esetén csokkentse a melegviz-elvételt vagy
atmenetileg a normal melegviz-h6mérsékletet.

Tuzeldanyag-hiany.

Propan esetén:

Ellenérizze a tizel6anyag-készletet, sziikség esetén
rendeljen még.

Foldgaz esetén:

Nyissa ki a gazelzaré csapot. Ha szikséges, érdekl6d-
jon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelz6n az ,,Eg6vezérl6” lizenet lathato.

Nyomja meg az R gombot (lasd a 17. oldalon).
Nyugtazza az lizemzavarjelzést (lasd a 31. oldalon).

Veszély

Az el nem haritott Gzemzavarok életveszélyes
kovetkezményekkel jarhatnak.

Az lizemzavarjelzéseket ne nyugtazza rovid idén
belll tébbszér. Amennyiben egy Gzemzavar is-
mételten fellép, értesitse a flitési szakcéget. A fi-
tési szakcég elemzi az okokat, és megsziinteti a
hibat.

A kijelzén a ,,Uzemzavar” (izenet lathaté. A piros
Uzemzavarjelz6 villog.

Kérdezze le az Uzemzavar jellegét. Nyugtazza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 31. oldalon). Adott esetben
értesitse a szakszervizt.

,Padlészaritas” aktiv.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.
A padlészaritas id6szakanak elteltével aktivalodik a be-
allitott tzemmod.

Meghibasodott a kever&szelep-motor.

Allitsa be a keverészelepet manualisan.
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Mi a teend6?

Ha a helyiségek tul melegek

Lehetséges ok

Hibaelharitas

= A szabalyozé hibasan van bedllitva.
= A tavvezérl6 (ha van) hibasan van beallitva.
% Kulén Uzemeltetési utasitas

Ellenérizze, és szikség esetén mdodositsa a bedllitaso-
kat:

= Uzemmaod (lasd a 19. oldalon)

= Bels6 hémérséklet (lasd a 19. oldalon)

= Pontos id6 (lasd a 27. oldalon)

= F{ités idéprogram (lasd a 19. oldalon)

= F{tési jelleggorbe (lasd a 20. oldalon)

A kijelzén a ,Uzemzavar” (izenet lathaté. A piros
Uzemzavarjelz villog.

Kérdezze le az lzemzavar jellegét. Nyugtédzza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 31. oldalon). Adott esetben
értesitse a szakszervizt.

Meghibasodott a kever&szelep-motor.

Allitsa be a keverészelepet manualisan.

Ha nincs meleg viz

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer ki van kapcsolva.

= Kapcsolja be a halozati kapcsolot (lasd a 17. oldalon
kezd6d6 abrakat).

= Kapcsolja be a fékapcsolét (a fitéhelyiségen kivil),
ha létezik.

= Kapcsolja be az aramkori elosztéban lévé biztositékot
(a haz fébiztositéka).

= A szabalyozé hibasan van bedllitva.
= A tavvezérld (ha van) hibasan van beallitva.
% Kulén Uzemeltetési utasitas

A melegviz-készitésnek engedélyezett allapotban kell
lennie.

Ellenérizze, és szikség esetén modositsa a beallitaso-
kat:

= Uzemmod (lasd a 24. oldalon)

= Melegviz-h6mérséklet (lasd a 24. oldalon)

= Melegviz-készités id6éprogram (lasd a 24. oldalon)

= Pontos id§ (lasd a 27. oldalon)

Tuzeldanyag-hiany.

Propan esetén:

Ellendrizze a tizel6anyag-készletet, sziikség esetén
rendeljen még.

Foldgaz esetén:

Nyissa ki a gazelzard csapot. Ha szikséges, érdekl6d-
jon a gazszolgaltaté vallalatnal.

A kijelzén a ,,Uzemzavar” (izenet lathatd. A piros
Uuzemzavarjelz6 villog.

Kérdezze le az tzemzavar jellegét. Nyugtézza az
Uzemzavarjelzést (lasd a 31. oldalon). Adott esetben
eértesitse a szakszervizt.

Ha a meleg viz tul forré

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyoz6 hibasan van beallitva.

Ellenérizze és szikség esetén modositsa a melegviz-
hémérsékletet (lasd a 24. oldalon)

A melegviz-készitést a szolarrendszer végzi.

Ellenérizze és szikség esetén modositsa a szolar-sza-
balyozé beallitasait.

% Kulon Uzemeltetési utasitas

34
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Mi a teend6?

Ha villog a A szimbélum és megjelenik az ,,Uzemzavar” kijelzés

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fitési rendszer Gizemzavara

Végezze el a 31. oldalon leirt miveleteket.

Villog a /#, és megjelenik a ,,Karbantartas” uzenet

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Elérkezett a kdvetkezd karbantartas idépontja, amelyet
a szakszerviz allitott be.

Végezze el a 29. oldalon leirt miveleteket.

Ha a ,,Kezelés letiltva” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A fUtési szakcég letiltotta a kezelést.

A fltési szakcég meg tudja szintetni a tiltast.

Ha a ,,Kiils6 héigény” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyozon beallitott Gzemi programot kilsé kap-
csolokészilék, pl. EA1 bévité adapter kapcsolta at.

Intézkedés nem sziikséges

Ha a ,,Kiils6 iizemméd kapcs.” kijelzés jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A szabalyozon beallitott izemmaod atkapcsolasa egy
kommunikacios eszk6zon keresztul tortént.

llyen esetben modosithatja az Gzemmaodot.
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Karbantartas

Tisztitas

A készulékek a kereskedelemben szokvanyos haztar-
tasi tisztitoszerekkel (surold szerek kivételével) tisztit-
hatok. A kezel6egység felliletét a mellékelt mikrosza-
las torl6kenddvel tisztithatja meg.

Ellenorzés és karbantartas

A fitési rendszerek ellen6rzése és karbantartasa
gyarto eldirasai alapjan torténjen.

Készilék

A készllék szennyezddésének ndvekedésével emel-
kedik az égéstermék-hémérséklet és egyidejlileg az
energiaveszteség is nagyobb lesz. Azt javasoljuk,
hogy évente tisztittassa ki a készliléket.

Melegviz-tarol6 (amennyiben van)

A DIN 1988-8 és az MSZ EN 806 el6irasa értelmében
legkésdbb 2 évvel az izembe helyezés utan, majd azt
kovetben sziikség esetén karbantartd vagy tisztitd
munkalatokat kell végrehaijtani.

A melegviz-tarold és a hasznalati melegviz becsatla-
kozasainak belsd tisztitasat csak mindsitett fltési
szakcég végezheti.

Ha a melegviz-tarol6 hidegviz bevezetésében vizke-
zelb készulék talalhato (pl. vizlagyité vagy adagold), a
toltést idében fel kell djitani. Kérjuk, ehhez vegye figye-
lembe a gyarté elGirasait.

Biztonsagi szelep (melegviz-tarold)

A biztonsagi szelep Uzemi készenlétét az lzemeltets-
nek vagy a szakcégnek félévente lefuvatassal ellen6-
riznie kell (lasd a szelepgyartd utasitasat). Fennall a
veszélye annak, hogy a szelepulék beszennyez&dik.
A felf(tési folyamat alatt viz csepeghet a biztonsagi
szelepbdl. A kivezetés a |égkdr felé nyitott.

Hasznalati melegviz-sziiré (ha létezik)

Higiéniai okokbdl a kévetkezdképp jarjon el:

= Nem Oblithet6 szilir6k esetén 6 honaponként cserélje
ki a szlir6betétet (kéthavonta végezzen szemrevéte-
lezéssel torténd vizsgalatot).

m Visszadblithetd sz(ir6k esetén kéthavonta végezzen
ellenaramu oblitést.

36

A rendszeres karbantartas biztositja az Uzemzavar-
mentes, energiatakarékos, kornyezetkimél§ és bizton-
sagos flitélizemet. Legalabb evente végeztesse el a
fltési rendszer karbantartasat egy erre feljogositott
szervizcéggel. Ezért javasoljuk, hogy kdssodn karban-
tartasi szerz8dést egy szervizre jogosult szakszerviz-
zel.

Kiegészitésképpen Vitocell 100 esetén:

Javasoljuk, hogy évente ellenériztesse a flitési szak-
céggel a védéandéd mikodését.

A véddandd miikédésének ellendrzéséhez nem sziik-
séges megszakitani az Uzemelést. A fiitési szakcég a
védbaramot anddvizsgald készilék segitségével mér-
heti.

' Figyelem
. A tulnyomas karosodast okozhat.
A biztonséagi szelepet ne zarja el.
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Sériilt csatlakozévezetékek

Ha a készllék vagy kiilsd kiegészitd tartozékok csatla-
kozévezetékei sériltek, akkor ezeket kilonleges csat-
lakozovezetékekre kell kicserélni. Csere esetén kizaro-
lag Viessmann vezetékeket alkalmazzon. Ehhez érte-
sitse az illetékes szakcéget.

Karbantartas
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Flggelék

Bovitett menii attekintése
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32. abra

Lekérdezési lehetéségek az ,,Informacié” meniiben

Fontos tudnivalé!

A flitési rendszer felszereltségétdl fliggben nincs feltét-
lentil lehet6ség az 6sszes felsorolt lekérdezésre.

Aw szimbolummal jellt informacidk esetén lekérdez-
hetbk a tovabbi részletes adatok.

Altalanos

,Kils® homérséklet”

,Kazanhémérséklet”

,,KO0z0s elorem. homérséklet”

~Egéstermék hémér.”

,,Egé’,

,Uzemoérak”

»Eg6 1. fokozat”

,,Uzemorak”

~Eg6 2. fokozat”

,,Uzemorak”

38

»Tuzeldanyag-fogyasztas”

,Osztokor.szivattyu”

,Gyljtott zavarjelz.”

»Egységszam”

»EA1 bemenetek” »

»Radidjel-erésité igen/nem”

»Radids kiils6 érzékels” »

,radiés tavvezérlo ” »

,Pontos id6”

,Datum”

»Radié-6ra jel”
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Flggelék

Lekérdezési lehetoségek az ,,Informacié” meniiben (folytatas)

1. fiitékor (FK1)

,Uzemmod ” »

,Klilso inditas”

,»Elutazasi program”

,Klils6 lizemmod kapcs.”
,Party lizem”

,, Takarékos lizem”

,Fltés és melegviz készités”
»Melegviz-készités”
»Lekapcsolt lizem”

,Kivant normal hémérs.”

,,Bels6 homérséklet”

,Kivant csokk. homérs.”

,»Kivant belsé6 héom.”

»El@irt party- hédm.”

»Meredekség”

,Eltolas”

,»FUtokori szivattyu”

,Uzemallapot: ” »

= ,Normal fiitési lizem”
= Csokkentett izem”
= ,Lekapcsolt iizem”

»Keverészelep”

»El6remendé homeérs.”

»Nyaralas program ” »

»ldéprogram ” »

Melegviz

,Kivant normal hémérs.”

»Melegviz idéprogram” »

,,Bels6 hémérséklet”

,»Cirkulacié idéprogram”»

,Kivant csokk. homérs.”

»Melegviz-hémérséklet”

»Kivant belsd hém.”

» 1arolo-tolté sziv.”

,»ElBirt party- hdm.”

,Cirkulacios sziv.”

»Meredekség”

»~Aramlaskapcsol6”

,Eltolas”

,Lemezes hocserélo ” »

,FUtokori szivattyu”

»Nyaralas program ” »

Szolar

2-es, 3-as flitokor (FK2, FK3)

,,Kollektorhém.”

»Szolar melegviz”

,Uzemmod ” »

,»Klils6 inditas”

»Elutazasi program”

,»Klilsé program”

»Party lizem”

,, Takarékos lizem”

»Flités és melegviz készités”
»Melegviz-készités”
,Lekapcsolt lizem”

»Szolarkéri kering. sziv.” (Uzemoéra)

»Szolar energia grafikon” »

»Szolarenergia”

»Szolar szivattyu” (Be/Ki)
Vagy
»Szolarsziv. ford.szam” (%)

»HMV fiitéselnyomas”
»SM1 kimenet 22” (Be/Ki)

,Uzemallapot: ” »

= ,Normal fiitési lizem”
= Csokkentett izem”
= ,Lekapcsolt lizem”

»ldéprogram ” »

»SM1 kimenet 22” (Gzemdrak)
»1-es érzékeld”

,»10-es érzékel6”

Fogalommagyarazatok

Csokkentett iizemmod (csokkentett flitélizem)

Lasd a ,Csokkentett flitélizem” cim{ bejegyzést.

»Kazanelnyom.fiités”

Uzemmod

Az Uzemmoddal hatarozhatja meg a kdvetkezéket:
m F(ités és melegviz-készités
Vagy
m Csak melegviz-készités, fités nélkiil
Vagy
m Csak a fit6kazan és a melegviz-tarolé fagyvédelme
aktiv.
Nincs f(ités, nincs melegviz-készités
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Fontos tudnivald!

Olyan lizemmod nem all rendelkezésre, ahol nincs
melegviz-készités, csak flités. Ha szlikség van f(itésre,
akkor altalaban melegvizre is (téli izemmad).

Uzemallapot

A ,Flités és melegviz készités” izemmaodban a ,nor-
mal fitélzem” és a ,csOkkentett flités” izemallapot

valtakozik egymassal. Az izemallapot valtasanak id6-
pontjait az idéprogram beallitdsakor hatarozhatja meg.

Bovitokészlet keverdszeleppel rendelkezé fiitokor-
hoz

Részegység (kiegészitd tartozék) egy keverdszeleppel
rendelkez6 ft6kor szabalyozasahoz, lasd: ,keverdsze-
Iep!!

Padloszaritas

A fUtési szakcég aktivalhatja a padloszaritas funkciot,
pl. padldszaritas céljabdl uj épulet vagy épuletbdvités
esetén. A padlo szaritasa el6re beallitott id6program
(hémérséklet-id6 profil) alapjan az épitdéanyagnak
megfeleléen torténik.

A padlészaritas funkcié a keverészelepes flitbkorokre

hat:

= Minden helyiség flitése a hédmérséklet-id6 profil sze-
rint torténik.
A padlészaritas ideje alatt (max. 32 nap) a fiitési
beallitasok nem aktivak.

= Melegviz-készités torténik (a vezérlés azonban fel-
fliggeszti az elénykapcsolast).

Padlofiités

A padléfiitések lassu, alacsony hémérsékletl flitérend-
szerek, amelyek rovid ideig tartd hémérséklet-valtoza-
sokra csak nagyon lassan reagalnak.

Az éjszakai flités csokkentett helyiséghémérséklettel
és a ,,Takarékos lizem” bekapcsolasa ezért nem
eredményez jelentés mértékl energiamegtakaritast
rovid ideig tarto tavollét esetén.

Fités

Normal fiités

Ha napkozben otthon marad, akkor a helyiségeket nor-
mal belsd hémérsékletre kell felfiteni. Az idészakokat

(idésavokat) a fiités idéprogramjaban hatarozhatja
meg.
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Csokkentett flitési lizem

Ha nem tartézkodik a lakasban, illetve az éjszakai
pihenés alatt a helyiségeket érdemes csokkentett
belsé hémérséklettel fiteni. Az idészakokat a fltés
idéprogramjaban hatarozhatja meg. Padlofiités alkal-
mazasa esetén a csokkentett fitblizem csak feltétele-
sen vezet energiamegtakaritashoz (lasd a ,Padléfités”
bejegyzést).

Helyiséghémérséklet fliggvényében vezérelt fiitési
lizem

A helyiségh&mérséklet fliggvényében vezérelt izem-
mod esetében az eléremend hémérséklet szabalyo-
zasa a bels6 hdmérséklet figgvényében torténik. Ala-
csonyabb bels6 hémérséklet esetén tobb hé kerdl ren-
delkezésre bocsatasra, mint magasabb belsd hémér-
séklet esetén.

A helyiséghdmeérsékletet egy érzékelé méri, és tovab-
bitja a szabalyozénak. Az érzékeld a helyiségben van
elhelyezve.

Az eléremend hémérséklet szabalyozasa a kulsé
hémérséklettdl fliggetlen.

Id6jaras fiiggvényében vezérelt fiitési izemmaod

Id6jaras fliggvényében vezérelt izemmaod esetén az
eléremend hémérséklet szabalyozasa a kulsé hémér-
séklet figgvényében torténik. Alacsonyabb kuilsé
hémérséklet esetén toébb hé keril rendelkezésre
bocsatasra, mint magasabb kilsé hémérséklet esetén.
A kilsé hémérsékletet egy érzékeld méri, és tovabbitja
a szabalyozénak. Az érzékeld az épuleten kivil van
elhelyezve.

Fitési jelleggorbe

A flitési jelleggorbék a kiilsé hdmérséklet, az elbirt
belsé hémérséklet és a kazanviz-, ill. az eléremend
hémérséklet kozotti 6sszefliggést abrazoljak. Minél
alacsonyabb a kilsé hémérséklet, annal magasabb a
kazanviz- vagy az eléremené hémérséklet.

Annak érdekében, hogy barmilyen kilsé hé6mérséklet
esetén minimalis tizeldanyag-fogyasztas mellett meg-
felel6 mennyiségli hét lehessen biztositani, figyelembe
kell venni az épllet és a flitési rendszer adottsagait. A
ftési szakcég e célbal allitja be a fltési jelleggorbét.

Az abrazolt fltési jelleggdrbék az alabbi beallitasok
esetén érvényesek:

= A f(itési jelleggorbe eltolasa = 0

= Normal belsd hémérséklet (elirt érték) = 20 °C
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

Fuggelék
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Példa: Eqgy fltési rendszer tébb fit6korbél is allhat. Pl. egy

-14 °C kuls6 hémérséklet esetén:

(™ padlofiités, meredekség 0,2 és 0,8 kdzott

alacsony hémérseéklet( fités, meredekseég 0,8 és
1,6 kozott

(© 75 °C-nal magasabb kazanviz-hémérsékleti flitési
rendszer, meredekség 1,6 és 2,0 kozott

Gyarilag beallitott meredekség = 1,4, az eltolas = 0.
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Kilsé hémérséklet °C-ban
34. abra

(A a meredekség modositasa:
A flitési jelleggérbe meredeksége valtozik.

az eltolas moédositasa:
A fitési jelleggorbék parhuzamosan eltolédnak
fliggbleges iranyban.

Flitékor

A fltékor egy zart kor a fltékazan és a fit6testek
kozott, amelyben a fitéviz aramlik.

fitékor az On altal lakott helyiségek szamara és egy
fat6kor egy bérlakas helyiségei szamara.

Fiitékori keringetd szivattyu

Keringet6 szivattyu a flitéviz fitékorben valod keringeté-
séhez

Keverészelep

A hétermel6bdl érkezd, felmelegitett flitéviz dsszeke-
veredik a flit6korbdl érkezd, lehllt fitbvizzel. Az igy az
igényeknek megfeleléen allandé hémérsékleten tartott
fut6vizet a ft6kori szivattyu tovabbitja a fitékorbe. A
szabalyozé a keverGszelep segitségével igazitja hozza
az eléremend hémeérsékletet a valtozo kordlmények-
hez, pl. a megvaltozott kiils6 h6mérséklethez.
Ejszakai csokkentés

Lasd a ,Csokkentett flitlzem” cimi bejegyzést

Helyiség leveg6jétdl fiiggd lizemmod

A kazan az égést taplald levegét a felallitasi helyiség
légterébdl szivja be.

Helyiség levegdjétdl fliggetlen lizemmaéd

Az égést taplalé levegd az éplleten kivilrdl szarmazik.
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Flggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Bels6 homérséklet

= Normal helyiséghémérséklet:
A nappal otthon t6lt6tt idészakokra a normal belsé
hémérsékletet allitsa be.

= Csokkentett helyiséghémérséklet:
A tavollétek vagy az éjszakai pihenés idejére allitson
be csokkentett bels6 hémeérsékletet 1asd a ,Fltési
tuzemet”.

Biztonsagi szelep

Biztonsagi berendezés, amelyet a flitési szakcég sze-
rel be a hidegviz-csatlakozo vezetékbe. A biztonsagi
szelep automatikusan nyit, hogy a melegviz-taroléban
a nyomas ne legyen tul magas.

Szolarkori keringeté szivattyu

Napenergiaval miikodé rendszer esetén.

A szolar szivattyu a leh(itott h6hordozoé kbzeget a
melegviz-tarold hécseréldjébdl a napkollektorokba
szallitja.

Hoémeérséklet eloirt értéke

Az elérni kivant elGirt hémérséklet, pl. a melegviz-
hémérséklet elbirt értéke.

Nyari izemmaéd

»Melegviz-készités” izemmaod.

A meleg évszakban kikapcsolhatja a fitélzemet. A
fit6kazan a melegviz-készités érdekében tovabbra is
Uzemben marad. A flités funkcié kikapcsolt.

Tarolo-tolté szivattyu

A melegviz-taroléban levé hasznalati melegviz melegi-
tésére szolgalo keringetd szivattyu

Hasznalati melegviz sziir6é

Olyan készulék, amely a hasznalati melegvizbdl szi-
lard anyagokat von ki. A hasznalati melegviz sz(iré a
hidegviz csatlakozo vezetékbe van beszerelve a
melegviz-taroloba vezetd csatlakozas vagy az atfolyd
rendszer(i vizmelegités el6tt.

Id6jaras fliiggvényében vezérelt iizemmaéd

Lasd a ,Flt6lzem” bejegyzést

Idéprogram

Az idéprogramokban megadhatja, mikor hogyan
mikodjon a fltési rendszer.
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Cirkulacids szivattyu

A cirkulacios szivattyd a meleg vizet a melegviz-tarolo
és a csapolasi helyek kozotti vezetékben keringeti (pl.
vizcsap). Ezaltal a csapolasi helyen gyorsan hozza
lehet jutni meleg vizhez.
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RoHS

compliant
2002/95/EC

Az On kapcsolattartéja

A berendezésen végzendd karbantartasi és javitdsi munkakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjuk, forduljon az tze-
meltet6 szakcéghez. A kdzelben talalhatd szakcégeket pl. a www.viessmann.hu internetcim alatt talalhatja.

Viessmann Fitéstechnika Kift.
2045 Torokbalint

Sussen u. 3.

Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu
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