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Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében

Keérjik, hogy az emberi életet fenyegetd veszélyek, a balesetek és az anyagi
karok elkerllése érdekében pontosan tartsa be a biztonsagtechnikai utasita-

sokat.

A biztonsagtechnikai utasitasok
magyarazata

Veszély
Ez a jel személyi sériilések
veszélyére figyelmeztet.

Figyelem
Ez a jel anyagi és kornyezeti
karok veszélyére figyelmeztet.

Fontos tudnivalé!
A Fontos tudnival6 cimszé alatt kiegé-
Szité informaciok talalhatok.

Célcsoport

Ez az (izemeltetési utasitas a berende-
zés Uzemeltetdje szamara készult.

Ez a készulék nem hasznalhaté korlato-
zott testi, érzéki vagy szellemi képessé-
gekkel rendelkez6 személyek altal (gye-
rekek altal sem) vagy a sziikséges
tapasztalattal és/vagy tudassal nem ren-
delkez6 személyek altal, kivéve, ha dket
biztonsagi személyzet felugyeli vagy
utasitasokat ad a készUllék hasznalatara
vonatkozdlag.

' Figyelem
H Gyerekeket tilos felligyelet nélkul
hagyni.

Gondoskodjon arrdl, hogy gye-
rekek ne hasznaljak jatékszer-
ként a készuléket.

Veszély

A berendezésen szakszer(tlendl
végrehajtott munkak életveszé-
lyes balesetekhez vezethetnek.
Az elektromos szereléseket csak
villamossagi szakember végez-
heti.

Teendok tiiz esetén
A Veszély
Tlz esetén égési sérulés vesze-
lye all fenn.
m Kapcsolja le a berendezést.
m Az ABC tlzbiztonsagi osztaly-
nak megfeleld, bevizsgalt tliz-
olt6 készuléket hasznaljon.

A fiitéhelyiséggel szemben tamasz-
tott kovetelmények

' Figyelem

. Nem megengedett kornyezeti fel-
tételek karosithatjak a rendszert
és veszélyeztethetik a biztonsa-
gos Uzemelést.

m Biztositsa, hogy a kérnyezeti
hémérséklet 0 °C és 35 °C
kdzott legyen.

m A levegd ne legyen freonszar-
mazékokkal szennyezett (fre-
onszarmazékokat pl. festékek,
oldo- és tisztitdszerek tartal-
maznak).

m Kertlje a (pl. allando ruhasza-
ritas altali) tartdsan magas
paratartalmat.
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Biztonsagtechnikai utasitasok

Az On biztonsaga érdekében (folytatas)

Kiegészit6 komponensek, pét- és
kopo alkatrészek

' Figyelem

H Aberendezést karosithatjak vagy
mikodését negativan befolyasol-
hatjak mindazok a komponen-
sek, amelyek bevizsgalasa nem
a berendezéssel egyiitt tortént.
A komponensek felszerelését, ill.
csereéjét kizarolag szakcég
végezheti.
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Bevezet6 informaciok

A késziilék leirasa

A Vitocal 300-G egy elektromos talajhd

hészivattyu, amely egyfokozatu (BW/

WW tipus) vagy kétfokozatu (BW/WW

tipus + BWS//WWS tipus) tzemre alkal-

mas.

m Ft6korok:
Max. 3 db flitékor (ebbdl 2 db flitékor
kever&szeleppel) lehetséges.

m Bivalens Gizem:
A hészivattyu a bivalens Gzemet egy
kiegészité hétermeldvel, pl. konden-
z4cios kazannal tdmogatja.

m Hités:
A megfeleld beszereléssel természe-
tes és aktiv hitési funkcio tamogat-
hat6. A hités egy flit6korodn keresztul
torténik, pl. padlofitési koron vagy egy
kildn hitékoron keresztil (hGtémen-
nyezet vagy fan-coil).

m Melegviz-készités:
A kulsé melegviz-tarol6 altali meleg-
viz-készités és a cirkulacios szivattyu
vezérlése a szabalyozé oldalon van
elbkészitve.

m Hészivattyu-szabalyozé:
Az 6sszes csatlakoztatott komponens
kezelése és vezérlése a beépitett
Vitotronic 200, WO1A tipusu h8szivat-
tyu-szabalyozén keresztil, szoveges
kijelzést menuvel torténik.

Els6 lizembe helyezés

Az elsd uzembe helyezést, valamint a
hdészivattyu-szabalyozonak a helyi és
épitészeti adottsagokhoz valé hozzaiga-
zitasat, tovabba a kezelés betanitasat a
Viessmann cég altal megbizott fltési
szakcégnek kell elvégeznie.

Fontos tudnivalo!

Ebben az lizemeltetési utasitasban
olyan funkciok leirésa is szerepel, ame-
lyek csak a kiegészitd tartozékokkal
lehetségesek. Ezek a funkciok nincse-
nek minden esetben kdilbn jelblve.

A hészivattyu-szabalyoz6é meniibejegy-
zéseinek tipusa és terjedelme a fitési
rendszer felszereltségétdl és a hészivat-
tyu-szabalyozo kivalasztott beallitasaitol
fiigg.

A hészivattyu és a f(itési rendszer funk-
cioival és kiegészitd tartozékaival kap-
csolatos kérdéseivel forduljon a fiitési
szakcégéhez.
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Gyari beallitasok

Szallitasi allapotban a hészivattyu-sza-
balyozé a gyari beallitasok alapjan
mikdédik: bekapcsolaskor a ,,Fiités és
melegviz készités” aktiv.

Az On hészivattytja igy lizemkész:

Fités/hités

m A helyiségek fitése a nap 24 érajaban
20 °C-os ,,El6irt helyiség hémérs.”
értékkel torténik (normal fitéuzem).

m A hdszivattyu a fiitéviz-puffertarolét
fati (amennyiben létezik).

m A h{tési funkcié nem aktiv.

m Az els6 lizembe helyezéskor a fiitési
szakcég tovabbi beallitdsokat is elvé-
gezhet.

Valamennyi beallitas késébb egyedi-
leg testre szabhato (lasd a ,Fités/
hltés” cim( fejezetet).

Melegviz-készités

m A melegviz-készités a hét minden
napjan 24 éran keresztul térténik. A
melegviz gyarilag beallitott értéke
50 °C.

m Amennyiben a rendszer cirkulacios
szivattyut tartalmaz, uagy a szivattyu
nem Uzemel.

m Az els6 Gizembe helyezéskor a fitési
szakceég tovabbi beallitasokat is elvé-
gezhet.

Valamennyi beallitas késébb egyedi-
leg testre szabhato (lasd a ,Melegviz-
készités” cimi fejezetet).

Szakszavak

A hészivattyu-szabalyozo funkcidinak
egyszerlibb megértése érdekében a flig-
gelékben taldlja a Fogalommagyaraza-
tok fejezetet (Iasd az 54. oldalon).

Bevezetd informaciok

Fagyvédelem

m A h8szivattyd, a melegviz-tarolo és
egy esetleg meglévé fitéviz-pufferta-
rolé fagyvédelme aktiv.

Téli/nyari atallitas
m Az atéllitas automatikusan torténik.

Pontos id6 és datum

m A pontos id6t és datumot a fiitési szak-
cég allitja be az els6 tzembe helye-
zéskor.

Aramsziinet
m Aramszlnet esetén az adatok nem
vesznek el.



Bevezet6 informaciok

Energiatakarékossagi javaslatok

m A flitéshez vagy hltéshez azt az
Uuzemmaodot valassza, amelyik megfe-
lel a pillanatnyi igényeinek:

— Rovid tavollétek esetén (néhany
orara, pl. bevasarlaskor) valassza a
,,Takarékos lizem” Gzemmaoddot
(padlofitésre nem vonatkozik, lasd
a 9. oldalon).

Takarék izemmaddban a szaba-
lyoz6 csdkkentett helyiséghémeér-
sékletet biztosit.

— Tobbnapos tavollét esetén allitsa be
az ,,Elutazasi program” Gizemmo-
dot (lasd a 27. oldalon).

Az elutazési program alatt a szaba-

Hasznalja ki az (&) hészivattyu-szaba-
lyozo és a tavvezérld (amennyiben léte-
zik) altal nyujtott beallitasi lehetésége-
ket:

m Ne fltse tul a helyiségeket; egy fokkal

lyoz6 csdkkentett helyiséghémeér-
séklet biztosit és kikapcsolja a
melegviz-készitést.

Nyaron, amikor flitésre nincs sziik-

alacsonyabb helyisegh6mérséklet
esetén flitési koltségeit mintegy 6%-
kal csdkkentheti.

A helyiséghdmeérsékletet ne allitsa
20 °C-nal magasabbra (lasd a 20.
oldalon).

m A helyiségeket nappal normal helyi-
séghdémérseklettel, éjszaka pedig
csdkkentett helyiséghémérséklettel
fitse. Ehhez allitsa be az idéprogra-
mot. Az idésavokat a szokasainak
megfeleléen adja meg, pl. a hétvége
eltér a hétkdznapoktdl (padlofiitésre
nem vonatkozik, lasd a 9. oldalon).

ség, de melegvizre igen, allitsa be a
»Melegviz készités” izemmaodot
(lasd a 30. oldalon).

— Hahosszabb ideig sem flitésre, sem
melegvizre nincs sziksége, éllitsa
be a ,,Lekapcsolt lizem” izemmo-
dot (lasd a 16. oldalon).

mA melegviz-taroléban ne allitsa tul
magasra a hémérsékletet (lasd
a 29. oldalon).

m A cirkulacios szivattyut csak azokra az
id6szakokra kapcsolja be, amelyek-
ben rendszeresen térténik melegviz-
elvétel. Ehhez allitsa be az idéprogra-
mot (lasd a 34. oldalon).
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Energiatakarékossagi javaslatok (folytatas)

Tudnivaldk padiofiitéssel rendelkezé

fiitési rendszerekhez

A padldfiitések lassu, alacsony hémér-

Sékletl flitbrendszerek, amelyek révid

ideig tartd6 h6mérsékletvaltozasokra

csak nagyon lassan reagalnak.

m Az éjszakai fiités csbkkentett helyi-
séghémeérséklettel és a ,,Takarékos
lizem” lizemmod aktivalasa ezért
nem eredményez jelentés mértékii
energiamegtakaritast révid ideig tarté
tavollét esetén.

m Mivel a hészivattyukat t6bbnyire pad-
I6f(itéssel lizemeltetik, gyarilag nincs
el6re beéllitva a helyiséghdmérséklet
csbkkentése.

A hészivattyu-szabalyozo tovabbi ener-
giatakarékossagi funkcidival kapcsola-

tos informaciodkért forduljon fltési szak-
cégéhez.

Tovabbi javaslatok:

m Szell6ztessen helyesen.

Az (C) ablakot csak révid idére, de tel-
jesen nyissa ki, és ekdzben zarja el

a (D) termosztatszelepeket (amennyi-
ben nincs lakasszell6ztet6é rendszer).

m Sotétedéskor engedje le a reddnydket
(amennyiben léteznek).

m Allitsa be helyesen a (D) termosztat-
szelepeket.

m Ne allitson semmit kdzvetlentil az (E)
fiitétest és a (D) termosztatszelepek
elé.

m Ellen6rizze a melegviz-fogyasztast:
Zuhanyozaskor kevesebb melegviz
fogy a flirdékadban torténd flirdéshez
képest.

Bevezetd informaciok



A kezelésrol

Kezel6elemek

Hészivattyujanak minden beallitasat A tavvezérl6 lizemeltetési utasi-
kdzpontilag, a hészivattyu-szabalyozo tasa

kezel6egységeén végezheti el.

Ha a helyiségekben tavvezérldk talalha-

tok, akkor a beallitasokat azokon is elvé-

gezheti.

A szabalyoz6 fels6 részének felhajtasa

®

Fontos tudnivalo!
A szabalyoz6 felsé része felhajtaskor egy meghatarozott poziciéban bepattan. Ezt a
poziciét médosithatja az oldalt elhelyezett (C) gomb megnyoméasaval.

® uzemijelzés @ (zold) (D) a szabalyozd felsd része beépitett
lizemzavarjelzés ,§” (piros) kezelSegységgel
(© gomb a bepattanasi pozicié médo-

sitasahoz

10
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A kezelésrol

Kezelbelemek (folytatas)

Kezel6egység

El6remend hémérs.

Melegviz

Szolarenergia
Informacid

Kivalasztas

Fontos tudnivalo!

Amennyiben a kezelbegységet csak nehezen éri el, ugy lehetésége van a kezel6-
egység fali régzitéajzatba helyezésére (megrendelhetd kiegészité tartozék). Kérjen
tajékoztatast flitési szakcégétdl.

35 Egy szintet visszalép a menuben OK A kivalasztas nyugtazasahoz vagy
vagy megszakit egy megkezdett az elvégzett beallitas mentéséhez.
beallitast. ?  Akivalasztott meniponthoz tartozo

-~ Navigacios gombok sugoszoveg megjelenitése.

A menuben lapozashoz vagy érté- =: A bdvitett menl” megjelenitésé-
kek beallitasahoz. hez.

A ,,Sugé” meni

R&vid utmutato formajaban tajékozod- A Sugd megjelenitéséhez:

hat a kezel6elemek hasznalatanak és a m A képernybkiméld aktiv (Ilasd a 13.
fatdkor kivalasztasanak madjardl (lasd oldalon):

a 19. oldalon). Nyomja meg a ? gombot.

m A menuben tetsz6leges helyen van:
nyomja meg tébbszdr a 3 gombot,
amig megjelenik az ,alapmenu” (lasd
a 12. oldalon).

Jelenitse meg a ,,Sugo6” menupontot.
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A kezelésrol

Menii

Két kezel6i szint all rendelkezésére: az ,alapmenu” és a ,bbvitett meni”.

Alapmenii

Eléremend hédmérs. 40°C

Melegviz

Szolarenergia
Informacio

Kivalasztas

Az ,alapmeniiben” a leggyakrabban
hasznalt bedllitasokat és lekérdezése-
ket végezheti el:
m a helyiséghdmeérséklet bedllitasa
m az Uzemmaod beallitdsa
m a ,party izem” beallitasa
m a takarékos lizem” funkcio beallitasa
m a melegviz-h6mérséklet beallitasa
m egyszeri melegviz-készités bekap-
csolasa
m a szolarhozam lekérdezése
m informaciok lekérdezése
— hémérsékletek, pl. kiils6 vagy kol-
lektor-hémérséklet
— szivattyuk Gzemallapota, kompres-
szorok és hiitési funkcio
— éves munkaszam (SPF)

12

m kézi lzemmdd bekapcsolasa
m megjegyzes, figyelmeztet6 és hibau-
zenetek lekérdezése

A mend felépitésének attekintése
a 51. oldalon talalhato.

Az ,alapmenl” megjelenitéséhez:

m Ha a képerny6kimélé aktiv:
Nyomjon meg egy tetszéleges gom-
bot.

m Ha a meniiben tetszéleges helyen
van:

Nyomja meg tébbszér a 35 gombot,
amig megjelenik az ,alapmeni’”.

5596 637 HU



5596 637 HU

A kezelésrol

Menii (folytatas)

Bévitett menii

Fltés/hités
Melegviz

Rendszer
Informacio

Kivalasztas

A ,blvitett menlben” a hészivattyu-sza- A ,bdvitett meni” megjelenitéséhez:
balyozé ritkabban hasznalt funkcionak  m Ha a képernydkiméld aktiv:

beadllitasat és lekérdezését végezheti el, Nyomjon meg egy tetszéleges gom-
pl. az elutazasi program és az idéprog- bot, majd a =i gombot.

ramok beallitasat. m Ha a menlben tetszéleges helyen

A mend felépitésének attekintése van:

a 52. oldalon talalhato. Nyomja meg a =: gombot.

Kezeléssel kapcsolatos alapinformacio

Ha a kezel6egységen néhany percig nem végzett beallitasi miveleteket, akkor
bekapcsol a képernydkiméls.

Nyomja meg az OK gombot. Ezzel belép
az ,alapmenube” (lasd a 12. oldalon).
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A kezelésrol

Kezeléssel kapcsolatos alapinformacio (folytatas)

Eléremend hémérs. 40°C

Melegviz

Szolarenergia
Informacid

Kivalasztas

(A parbeszédsor

A kivalasztott mentpont fehér hattérrel Az alabbi példaban a beallitasok elveg-

jelenik meg. zésének menete lathatd a parbeszéd-
A parbeszédsorban a vonatkoz6 keze- sorban megjelenitett kiilénbdzd Gzene-
Iési utasitasok olvashatok. tekkel egyutt.

14
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A kezelésrol

Kezeléssel kapcsolatos alapinformacio (folytatas)

Eléremend hémeérs.

Melegviz

Szolarenergia
Informacié

Kivalasztas

OK
Fitsksr valasztas 3

Kivalasztas $ Kivalasztva

OK ;

16irt helyiség hém

Uzemméd
Party Gizem
Takarékos iizem

aszt: <
] ok
EIirt helyiség FK1
P
<

mérs.
Modositas
‘ avagy v
ElSirt helyiség hémérs.

érs. FK1
ok
irt helyiség hmér: FK1
22°C
K1

Alkalmazva

1 fickor (R |
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Be- és kikapcsolas

A hészivattyu bekapcsolasa

(A takarofedél
halozati kapcsolo ,,®”

1.

Kapcsolja be a haldzati fesziltséget,
pl. akulon biztositéknal vagy az egyik
fékapcsolonal.

Amennyiben a szabéalyozé be lett
csukva, hajtsa fel a szabalyozo fels6
részét (lasd a 10. oldalon).

A halozati kapcsoldhoz val6 hozza-
féréshez nyissa ki az () takarofede-
let.

A hoészivattyu kikapcsolasa

Fagyvédelmi ellenérzéssel

© uzemijelzés @ (zold)
©) Uzemzavarjelzés %" (piros)

4. Kapcsolja be a ,,@” haldzati kapcso-

I6t.

Révid idé multan megjelenik a kijel-
z6n az ,alapmenu” (lasd a 12. olda-
lon), a hészivattyu a tavvezérldkkel

egyltt — amennyiben csatlakoztatva
vannak — tizemkész.

Valassza ki valamennyi fit6kdrnél a ,,Lekapcsolt tizem” izemmodot.

16
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Be- és kikapcsolas

A hészivattyu kikapcsolasa (folytatas)

Alapmeni

1.
2.

»Flités” vagy ,Fités/hiités”
Valasszon ki egy fit6-/hitékort vagy
valassza ki a kilon hitékort (lasd

a 19. oldalon).

,,Uzemmod”

. »,Lekapcsolt lizem”

A fités kikapcsol.

A hités kikapcsol.

A melegviz készités kikapcsol.

A hészivattyu, a melegviz-tarol6 és a
fatéviz-puffertarold (amennyiben léte-
zik) fagyvédelme aktiv.

Fontos tudnivalé!

—20 °C alatti h6mérsékletek esetén
csak akkor biztositott a hészivattyu, a
melegviz-tarolé és a flitéviz-pufferta-
rol6 fagyvédelme, ha be lett szerelve
atfolyo rendszerti elektromos ftit6be-
tét (a helyszinen).

Fontos tudnivalo!

Fagyvédelem alatt a keringetd szivat-
tyuk 24 6rénként révid id6re automatiku-
san bekapcsolnak, hogy ne ragadjanak
be.

A ,lekapcsolt lizem” lizemmod befe-
jezése

Valasszon ki egy masik tzemmodot.

Alapmeni

1.
2.

»Fltés” vagy ,Flités/hiités”
Valasszon ki egy flité-/hit6kort vagy
valassza ki a kllon hiitékort (lasd

a 19. oldalon).

. ,Uzemméd”
4.

»Melegviz készités” (nincs fltés
vagy htés)

vagy

»Flités és melegviz készités”
vagy

»Futés/hiités és melegviz”

vagy

»HUtés” (hltés egy kilon hitékoron
keresztil és melegviz-készités)

Fagyvédelmi ellenérzés nélkiil (izemen kiviil helyezés)

1.

2.

Kapcsolja ki a halézati kapcsolot
”u-

Feszultségmentesitse a hészivattyut,
pl. a klldn biztositéknal vagy az egyik
fékapcsolonal.

3.

Ha a varhato kilsé h6meérséklet nem
éri el a 3 °C-ot, akkor gondoskodjon
a hészivattyu és a fltési rendszer
megfelel6 fagyvédelmérdl. Szikség
esetén lépjen kapcsolatba a fiitési
szakcégével.

Fontos tudnivalo!
Hosszabb leallitas utan lehet, hogy
ismét be kell allitania a datumot és a

pontos id6t (lasd a 40. oldalon).
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Fltés/hltés

Fltés/hiités
Flités

m A fltés akkorindul, ha a kilils6 hémér-
séklet a fitési hatarérték ala esik. A
hatarértéket a flitési szakcég allitja be.

Hiités fiit6-/hiitokoron keresztiil

m A hiités akkor indul, pl. padléfitésen
keresztul (l4sd a 58. oldalon), ha a
kiils6 hémérséklet a hitési hatarér-
ték folé emelkedik. A hatarértéket a
fltési szakcég allitja be.

Hiités kiilon hiitékoron keresztiil

m A hltés kiils6 hémérséklettél fligget-
lendl, kulén hitékoron torténik, pl.
hGtémennyezettel vagy fan-coillal
(lasd a 58. oldalon). A hiitési telje-
sitmény szabalyozasa a bels6 h6mér-
séklet figgvényében automatikusan
torténik (helyiséghémérséklet fliggveé-
nyében vezérelt hiités, 14sd a 59.
oldalon).

Ezaltal pl. egy szamitégépes helyisé-
get egész évben lehet hiiteni.

Fontos tudnivalé!

A kiilén hit6kérhéz nem lehet bealli-
tani idéprogramot.

18

Hitési funkciok

A hdszivattyl a beépitett kiegészitd tar-

tozékoktdl figgéen a ,natural cooling”

(természetes hiités) és ,active cooling”

(aktiv hités) hatési funkciot tamogatja.

m A ,natural cooling” hiitési funkcié ese-
tén a ftékor vagy a kuldn hiitékor kdz-
vetlenul atveszi a talaj alacsonyabb
hémérsékletét. Ez a funkcio kiléno-
sen hatékony, mivel ehhez csak a
keringet6 szivattyuk tzemeltetése
szikséges.

m Amennyiben nem elegendd a ,natural
cooling” hiitési teljesitménye és be
vannak épitve a szikséges kiegészit
tartozékok, akkor a szabalyozé auto-
matikusan at tud kapcsolni aktiv
hitésre (,active cooling”). A keringet6
szivattyuk mellett a hdszivattyu is
tuzembe Iép, amely magasabb aram-
koltségekhez vezet. Ezért az aktiv
hitést (,active cooling”) a szabalyozoé-
ban egyszeri alkalommal kil6n
engedélyezni kell (lasd a 24. olda-
lon).
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Fatés/hités

Sziikséges beallitasok (fiités/hiités)

A fUtés vagy hltés bekapcsolasahoz,

ellenérizze az alabbiakat:

m Kivalasztotta a megfelel6 ft6- vagy
htékort?
A beallitast lasd ,A flt6-/hitékor vagy
a kilon hGtékor kivalasztasa” cimi
fejezetben.

m Beadllitotta a kivant helyiséghémérsék-
letet?
A beallitast lasd a 20. oldalon.

A flité-/hitokor kivalasztasa

A fGtést adott esetben tébb flitékdrre
lehet felosztani (1., 2. vagy 3. ftékor). A
hiités az egyik fit6koron vagy a kilén
h(itékoron keresztil torténhet.

A fltés/hltés valamennyi beallitasahoz
valassza ki el6sz0r azt a fit6-/hitékort
vagy a kulén hitdékért, amelyhez médo-
sitast szeretne végrehaijtani.

ElSirt helyiség hém

Uzemmod

Party Gzem

Takarékos lizem
Kivalasztas s

Aft6-/htékorok megnevezése gyarilag
»1. flitokor” (FK1), ,,2. fitékor” (FK2),
»3. fitékor” (FK3, a kiilon hiit6kér meg-
nevezése pedig ,,Hit6kor PHK”
(PHK).

m Beallitotta a helyes izemmaddot?
A bedllitast lasd a 21. oldalon.

m Bedllitotta a kivant idéprogramot?
A beallitast Iasd a 21. oldalon.

Példa:

m Az 1. fitékor” pl. az On éltal lakott
helyiségek ftékore.

m A ,,2. fit6kor” pl. egy bérlakas helyi-
ségeinek fitékore.

m A ,,Hiitékor PHK” egy raktarban elhe-
lyezett fan-coil.

Fltékor valasztas

Kivalasztva

Ezek a gyarilag beallitott megnevezések
maodosithatdk (lasd a 39. oldalon).
Ezutan pl. a ,,Hiitékor PHK” kijelzés
helyett a modositott ,,Raktar” kijelzés

jelenik meg.
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Fltés/hltés

A fiit6-/hitokor kivalasztasa (folytatas)

Fontos tudnivald!

Az, FK1” ,FK2”, ,FK3” és ,,PHK” rovi-

ditett megnevezések nem moédositha-
tok.

A helyiséghémérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet beallitasa
normal lizemhez vagy hiitéshez

Gyari beallitas: 20 °C

Alapmeni

1. ,Flités” vagy ,,Fités/hiités”

2. Adott esetben valasszon ki egy fit6-/
hitékort vagy egy kuldén hiitékort.

3. ,ElGirt helyiség hém”

4. Allitsa be a kivant értéket.

A helyiséghémérséklet beallitasa
csokkentett izemhez (pl. éjszakai
csokkentés)

Gyari bedllitas: 16 °C

Bévitett menu

1. =i

2. ,Fltés” vagy ,,Fités/hités”

3. Adott esetben valasszon ki egy f(it6-/
htokort.

4. ,,Csokk. helyiség hémérs.”

5. Allitsa be a kivant értéket.

A csokkentett Gzem az alabbi esetekben

valdsulhat meg:

m Ha az idéprogram szerint a csdkken-
tett Uzem aktiv (lasd a 23. oldalon).

m Elutazasi program alatt a flités csok-
kentett Gzemnek megfelel6en toérténik
(lasd a 27. oldalon).

Az elektromos fiités engedélyezése

Amennyiben a hszivattyu 6nalléan nem
tudja biztositani az el6irt helyiségh6mér-
sékletet, akkor automatikusan be lehet
kapcsolni egy atfoly6 rendszeri elektro-
mos vizmelegitét (helyszinen szerelve).
Mivel az elektromos vizmelegités tartos
Uzemelése noveli az aramfogyasztast,
engedélyezésre van sziikség.

20

Bévitett meni

1. =

2. ,,Rendszer”

3. ,,Elektromos fiités”

Fontos tudnivalé!

Az atfolyd rendszer(i vizmelegités
flitéshez térténé hozzakapcsolasat
barmikor djra letilthatja ugyanebben a
mendisorrendben.
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Fatés/hités

A flités/hiités lizemmad beallitasa

Gyari beallitas: ,,Flités és melegviz
készités” vagy ,,Futés/hiités és
melegviz”

Alapmend

1. ,Fltés” vagy ,,Fités/hiités”

2. Valasszon ki egy fiit6-/hitékort vagy
egy kilon hiitékort.

3. ,,Uzemmod”

4. ,Fiités és melegviz készités”,
»Futés/hiités és melegviz” vagy
»Htés”

m A kivalasztott f(it6-/ht6kor helyiségei-
nek flitése vagy hltése a helyiségh6-
mérseéklet és az idéprogram beallita-
sai szerint torténik.

m A kilon hitékor hiitése folyamatos.

m A melegviz-készités a melegviz-
hémérséklet és az idéprogram bealli-
tasai szerint torténik.

A fiités/hiités idéprogram beallitasa

Fontos tudnivalé!

A kiilbén hiit6kérhéz nem lehet beallitani

idéprogramot.

m A flités/h(ités idéprogramja id6savok-
bdl all. Minden idésavhoz éllitson be
egy uzemallapotot (,,Csokk.”, ,,Nor-
mal”, ,All. érték”, lasd a 23. olda-
lon).

Gyarilag napi 24 ¢éras fltés van beal-

litva (egy idésav 0:00 - 24:00 o6raig a

hét minden napjara ,,Normal” tizem-

allapottal). Ez a beallitas padléfiitéses
lizemhez kivaloan alkalmas (lasd a 9.
oldalon).

m Max. 8 idésavot valaszthat ki. Minden
id6savhoz kezdési és befejezési id6-
pontot kell megadni. Az id8savokon
kivili id6szakokban nem torténik fltés
vagy h(tés, csak a hészivattyu fagy-
védelme aktiv.

m Az idéprogramot szabadon &llithatja
be.
Beallitaskor vegye figyelembe, hogy a
h&szivattyunak bizonyos id6ére van
sziksége, amig a helyiségeket felme-
legiti vagy lehdti.

m Az aktudlis idéprogramot a ,bdvitett
meniiben” az ,,Informacié” menipont
alatt tekintheti meg ( 42. oldal).

Beadllitas a bdvitett mentben:

1.=

2. ,Fltés” vagy ,,Fités/hités”

3. Adott esetben valassza ki a flit6é-/
hitékort.

4. ,Fités idéprogram”

vagy
»Futés/hiités id6éprog.”

5. Valassza ki a hét egy szakaszat vagy
napjat.

6. Valasszon ki egy idésavot [1] és

kozott. A kivalasztott idésavot egy
fehér sav jeldli az idégrafikonon.
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Fltés/hltés

A fiités/hiités idoprogram beallitasa (folytatas)

7. Allitsa be az adott id6sav kezdési és
befejezési idépontjat. Az idégrafiko-
non a fehér sav hossza ennek meg-
feleléen valtozik (lasd az alabbi pél-
dat).

8. Valassza ki a kivant Gzemallapotot.
Az egyes Uzemallapotokat kilonb6zé
magassagu savok jeldlik az idégrafi-
konon (lasd az alabbi példat).

Fontos tudnivald!

Amennyiben tébb idésav fedi egy-
mast, akkor a magasabb savval jel6lt
tizemallapot élvez els6bbséget.

Példa:
m |[déprogram hétfétél vasarnapig (,,Heé-
Va”)
m [1]id8sav:
0:00 - 8:30: ,,CsOkk.”
m [2]id8sav:
8:30 - 12:10: ,,Normal”
m [3]id8sav:
13:00 - 18:30: ,,Csokk.”
n idésav:
20:00 - 22:00: ,,All. érték”
m [5] id6sav:
22:00 - 24:00: ,,Csokk.”

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0:00 - 08:30 © Csokk.

Kivalasztas

22

Fontos tudnivalé!
Az id6savokon kiviili id6szakokban nem
torténik fltés/hlités, csak fagyvédelem.

Példa:

Ha a hétf6 kivételével a hét minden nap-
jara ugyanazt az idéprogramot kivanja
beallitani:

Valassza ki a ,,Hétf6—Vasarnap” idésa-
vot és allitsa be az idéprogramot.
Valassza ki ,,Hétf6” napjat és allitsa be
az ahhoz tartoz6 idéprogramot.

Fontos tudnivald!

Ha a beaéllitast idé el6tt meg szeretné
Szakitani, nyomja meg tébbsz6r a O
gombot addig, amig megjelenik a kivant
Kijelzés.

Az id6sav torlése

m A befejezési id6pontnak ugyanazt az
idépontot allitsa be, mint a kezdési id6-
pont.
vagy

m Kezdési idépontnak egy 00:00 6ra
elétti idépontot valasszon.

A kijelzdn a kivalasztott id6savhoz az

alabbi kijelzés jelenik meg: ,- - : - -".

Fités/hités Hé-Va  FK1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Modositas
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Fatés/hités

A fiités/hiités idoprogram beallitasa (folytatas)

Fités/hiités lizemallapot

A kulénb6z6 Gizemallapotok azt mutat-
jak, hogy milyen modon térténik a flités/
hiités egy fut6-/hitékoron keresztl.

,Normal”

A flités/hités normal helyiségh&meérsék-
lettel torténik (lasd a 20. oldalon). Az el6-
remend hdmérséklet automatikusan

hozzaigazodik a kilsé hdmérséklethez.

,»Csokk.”

A fltés csokkentett helyiséghmeérsék-
lettel torténik (Iasd a 20. oldalon). Az el6-
remend h6mérséklet automatikusan
hozzaigazodik a kiilsé hémérséklethez.

Fontos tudnivalo!
Csékkentett lizemben nem lehetséges
flit6-/hiit6kérén keresztiil térténd hiités.

A fiitési jelleggorbe moédositasa

A hészivattyu tdzemét a kivalasztott
fiitési jelleggorbe meredeksége és
eltolasa befolyasolja. A fitési jelleggor-
bére vonatkozo tovabbi tudnivalokat
lasd a ,Fogalommagyarazatok” cim{
fejezetben a 55. oldalon.

Fontos tudnivalé!

Amennyiben a kivalasztott f(it6-/h(it6kor-
héz helyiséghémérséklet fliggvényében
vezérelt szabalyozo lett beépitve, nincs
megadva fitési jelleggbrbe. Tovabbi
informaciékeért forduljon a fiitési szak-
céghez.

LAIlL érték”

A fUtés a kilsé hdmérseklettdl fliggetle-
nul térténik a maximalis megengedett
eléremend hémérséklettel, a hités
pedig a minimalis eléremend hdmérsék-
lettel.

Gyari beallitasok:

m Legmagasabb el6remend h6mérsék-
let fitéshez: 60 °C

m Legalacsonyabb el6remend hémér-
séklet hiitéshez: 10 °C

Adott esetben a flitési szakcég mar beal-
litotta ezeket az értékeket.

Gyari beallitasok:

m Meredekség: 0,6

m A f(itési jelleggdrbe eltolasa: 0

m Normal helyiséghémérséklet (el6irt
érték): 20 °C

m Csokkentett helyiségh6mérséklet
(el6irt érték): 16 °C

Bovitett meni:

1. =8

2. ,Flités” vagy ,,Fités/hiités”

3. Adott esetben valassza ki a ftékort.
4. ,Fitési jelleggorbe”
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Fltés/hltés

A fiitési jelleggorbe modositasa (folytatas)

5. ,Meredekség” vagy ,Eltolas”

Fontos tudnivalo!

A meredekség és az eltolas moédosi-
tasanak mikéntjérdl és céljarél a ?
gombot megnyomva tajékozédhat.

6. Allitsa be a kivant értéket.

Példa:

Modositsa a meredekséget 1,1 értékre.
A meredekség vagy az eltolas értékét
madositasakor a grafikonon megtekint-
heti a fltési jelleggdrbe valtozasat.

Fitesi jelleggorbe FKA1

20

Meredekség

Modositas

A fitékor kuloénbozo kilsé hdmérsékle-
tekhez (a vizszintes tengelyen jeldlt)
hozzarendelt el6irt eléremend hémér-
sékletei fehér hattérrel jelennek meg.

Fontos tudnivalé!

A meredekség vagy az eltolas tul magas
vagy tul alacsony értékre térténd bealli-
tasa nem okoz kart a h6szivattyuban
vagy fltési rendszerben.

Az aktiv hiités engedélyezése és tiltasa

Amennyiben nem elegendd a ,natural
cooling” funkcidval elért hiitési teljesit-
mény, akkor a hészivattyu-szabalyozo
bekapcsolhatja az aktiv hiitést (,active
cooling”) egy flit6koérdn vagy egy kildon
h{tékordn keresztll térténd hitéshez.
Ehhez a hészivattyunak villamos ener-
giara van sziiksége (lasd a 18. oldalon).
Annak érdekében, hogy ez az On bele-
egyezése nélkil ne toérténhessen meg,
egyszeri alkalommal engedélyezni kell
a hitési funkciot.

Bévitett menu

1. =t

2. ,Futés/hiités”

3. Adott esetben valassza ki a flit6-/
hGtékort.

4. ,,Aktiv hiités”

Fontos tudnivalo!
Az aktiv hiitést barmikor Ujra letilthatja
ugyanebben a meniisorrendben.
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A fiités/hiités kikapcsolasa

Alapmeni

1. ,Fités” vagy ,,Fltés/hiités”

2. Adott esetben valassza ki a fiit6-/
hitékort vagy a kilén hitdkort.

3. ,,Uzemmod”

4. ,Melegviz készités” (nincs fiités/
h{tés, csak fagyvédelmi ellendrzés)
vagy
»Lekapcsolt lizem” (nincs flités/
hités, csak fagyvédelmi ellendrzés)

Fatés/hltés

25



Komfort- és energiatakarékossagi funkciok

A party lizemméd kivalasztasa

Ezzel a komfortfunkcioval a fit6-/h(t6-
kor helyiséghdmérsékletét néhany érara
meg tudja valtoztatni, pl. ha a vendégek
este tovabb maradnak. A mar elvégzett
szabalyozdbeallitdsokat ehhez nem kell
modositani. Party Uzem alatt:

m A helyiségek fitése vagy hiitése a
kivant hdmérséklettel torténik.

m A melegviz felmelegszik a beallitott
normal melegviz-hémérsékletre. A cir-
kulacios szivattyd bekapcsol.

m Amennyiben ezt a f(itési szakcég nem
masképpen allitotta be, akkor el6szor
a melegviz felmelegszik a beallitott
eldirt hdmérsékletere a flités/hlités
megkezdése el6tt.

Beallitas az alapmenubdl:

1. ,Fltés” vagy ,,Fltés/hiités” valasz-
tasa

2. Adott esetben valassza ki a fit6-/
h(tokort.

26

3. ,,Party lizem”

1. fiitokor FK1[Y

El&irt helyiség hdm
Uzemmod

FK
Be
Takarékos Gzem

Kivalasztas =

4. Allitsa be a party izemmédhoz a
kivant helyiségh6mérsékletet.

Party Gzem FK1

Moédositas &

A party lizemméd befejezédése:

m Automatikusan 8 6ra utan
vagy

m Automatikusan az id6program szerinti
normal fitélzemre/h(itésre torténd
atkapcsolasnal
vagy

m A ,,Party lizem” manualis kikapcsola-
saval.
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Komfort- és energiatakarékossagi funkciok

A takarékos lizem kivalasztasa

Az energiatakarékossag érdekében a A takarék izemmaod befejezése

normal fitélzem alatt csOkkentheti a

helyiségh6mérsékletet, pl. ha néhany m Automatikusan az idéprogram szerinti

orara elhagyja a lakast. ,CsOkk.” tizemallapotra torténd
atkapcsolaskor.

Fontos tudnivalo! vagy

Takarékos iizemben kikapcsol a fiiték6-  m Allitsa a ,,Takarékos iizem” beallitast

rén keresztiil térténé hdités. ,,Ki” értékre.

Alapmend

1. ,Fltés” vagy ,,Fités/hiités”

2. Adott esetben valassza ki a fit6-/
hatékort.

3. ,,Takarékos lizem”

1. fat6kor

ElSirt helyiseg hém
Uzemméd

Party Gzem

Takarékos lizem

Kivalasztas

Az elutazasi program kivalasztasa

Az energiatakarékossag érdekében, pl. m ,Fiités és melegviz készités” vagy
nyaralas miatti hosszabb tavollét esetén, »Fltés/hiités és melegviz” lzem-
kapcsolja be az elutazasi programot. modban:

A hészivattyu-szabalyozo ugy van beal- — Valamennyi helyiség flitése a beal-
litva, hogy az elutazasi program min- litott csdkkentett helyiséghémérsék-
den fiitékorre érvényes. lettel torténik (lasd a 20. oldalon).

A bedllitott Gzemmaodok fliggvényében — A fUt6koron keresztil torténd hités
(lasd a 21. oldalon) az elutazasi program ki lesz kapcsolva, egy kilon htékor
kiildonb6zd hatasokkal jarhat: hitése azonban folytatodik.

— A melegviz-készités ki lesz kap-
csolva, a melegviz-tarol6 fagyve-
delmi ellen6rzése aktiv.

27



Komfort- és energiatakarékossagi funkciok

Az elutazasi program kivalasztasa (folytatas)

m ,,Melegviz készités” lizemmoddban:
Valamennyi fit6kor esetében csak a
hészivattyu, a melegviz-tarold és a
futéviz-puffertarold (kiegészitd tarto-
z€ék) fagyvédelmi ellenérzése aktiv.

Beallitas a bovitett menlbdl:

1. =i

2. ,Fiités” vagy ,Fiités/hiités”
3. ,,Elutazasi program”

Elutazasi program

Elutazas napja:

Déatum Ke 2009.02.24

Erkezés napja:
Datum Sze 2009.02.2

Modositas

4. Allitsa be az indulas és az érkezés
datumat.

Az elutazasi program megszakitasa
vagy torlése

itett menu

Ovi

»Elutazasi program”

B6

1. =8

2. ,,Fltés”
3.

4. ,Program torlése”

28
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Melegviz-készités

Sziikséges beallitasok (melegviz-készités)

Ha melegviz-készitést szeretne, ellené-  m Bedllitotta a helyes izemmddot?

rizze az alabbiakat: A bedllitast lasd a 30. oldalon.
m Beadllitotta a kivant melegviz-hémér- m Bedllitotta a kivant idéprogramot?
sékletet? A beallitast Iasd a 31. oldalon.

A beallitast lasd a 29. oldalon.

A melegviz-hémérsékletek beallitasa

Normal melegviz-hémérséklet Bedllitas a bévitett menubdl:
1. =
Beallitas az alapmenibél: 2. ,Melegviz”
1. ,Melegviz” 3. ,,Masodik el6irt h6mérséklet”
2. ,El6irt melegv. hdm.” 4. Allitsa be a kivant értéket.

3. Allitsa be a kivant értéket.
Masodik melegviz-hémérséklet

Megadhat egy masodik hdmérsékleti
értéket (2. el6irt h6mérséklet) a meleg-
viz-készitéshez.

m A melegviz-készités idéprogramban a
»2. homérs.” lizemallapot kivalaszta-
saval lehet a vizet erre az el6irt értékre
felmelegiteni (lasd a 31. oldalon).

m A ,2. el6irt érték” az egyszeri haszna-
lati melegviz készitéshez (lasd a 33.
oldalon) és a kézi tzemmodhoz szik-
séges el6irt érték (lasd a 46. olda-
lon).

Az elektromos fiités engedélyezése melegviz-készitéshez

Amennyiben a hdszivattyu egyedul nem  Mivel az elektromos vizmelegités tartos

tudja biztositani a beallitott melegviz- lizemelése noveli az aramfogyasztast,
hémérsékletet, akkor automatikusan engedélyezésre van szukség.

hozza lehet kapcsolni egy elektromos

futébetétet.
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Melegviz-készités

Az elektromos fiités engedélyezése... (folytatas)

Bévitett meni Fontos tudnivalo!

1. =8 Az elektromos vizmelegités meleg-
2. ,Melegviz” viz-készitéshez térténé hozzakap-

3. ,Elektr. HMV fiitébetét” csolasat barmikor ujra letilthatja ugya-

nebben a meniisorrendben.

A melegviz-készités izemmaodjanak beallitasa

Beallitas az alapmenubdl:

1
2

3.
4.

30

. ,FUtés” vagy ,Flités/hiités”
. Adott esetben valassza ki a fiit6-/

hitokort.

,Uzemmod”

,FuUtés és melegviz készités” (fités-
sel)

vagy

»Fltés/hiités és melegviz” (fltés-
sel/hltéssel)

vagy

»Hités” (hitéssel kilon hitékoron
keresztul)

vagy

»Melegviz készités” (fités/hiités nél-
kal)
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Melegviz-készités

A melegviz-készités idéprogramjanak beallitasa

m A melegviz-készités idéprogramja
idésavokbal all. Minden id6savhoz
allitson be egy tizemallapotot (,,Fent”,
,Normal”, ,,;2. hdmérs.”, lasd a 32.
oldalon).

Gyarilag napi 24 6ras melegviz-készi-
tés van beallitva (egy idésav 0:00 -
24:00 ¢raig a hét minden napjara
»Fent” Gzemallapottal).

m Max. 8 idésavot valaszthat ki. Minden
id6savhoz a kezdési és befejezésiid6-
pontot kell megadni. Az id6savokon
kivili id6szakokban nem torténik
melegviz felmelegités, csak a meleg-
viz-tarolo fagyvédelme aktiv.

m Az id6programot szabadon allithatja
be.

A bedllitasnal vegye figyelembe, hogy
a hészivattyunak bizonyos id6re van
szliksége, amig a melegviz-tarolét fel-
melegiti a kivant hdmérsékletre. Val-
asszon egy korabbi kezdeti és befeje-
zési idépontot vagy hasznélja a
»,Bekapcsolasi optimal.” (lasd

a 32. oldalon) és a ,,Kikapcsolasi
optimal.” funkciot (lasd a 33. olda-
lon).

m Az aktualis id6éprogramot a ,bdvitett
meniben” az ,,Informacié” menipont
alatt tekintheti meg (lasd a 42. olda-
lon).

Beallitas a bévitett menibdl:

1. =8

2. ,,Melegviz”

3. ,,Melegviz id6program”

4. Valassza ki a hét egy szakaszat vagy

napjat.

5. Valasszon ki egy idésavot [1] és
kdzott. A kivalasztott idGsavot egy
fehér sav jeldli az idégrafikonon.

6. Allitsa be az adott id6sav kezdési és
befejezési idépontjat. Az idégrafiko-
non a fehér sav hossza ennek meg-
feleléen valtozik (lasd az alabbi pél-
dat).

7. Valassza ki a kivant Gzemallapotot.
Az egyes uzemallapotokat kilonb6zé
magassagu savok jeldlik az idégrafi-
konon (lasd az alabbi példat).

Fontos tudnivald!

Amennyiben tébb idésav fedi egy-
mast, akkor a magasabb savval jelolt
lizemallapot élvez els6bbséget.

Példa:
m [déprogram hétfére (,,Hé”)
m [1]idésav:

5:30 - 8:00: ,,Normal”
m [2] id8sav:

8:00 - 14:00: ,,Fent”
m [3] id&sav:

16:30 - 17:30: ,,2. hémérs.”
m [4]id8sav:

17:30 - 22:00: ,,Normal”

r

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
05:30 - 08:00 @® Normal

08:00 - 14:00 ® Fent

Kivalasztas

Fontos tudnivald!

Az idésévokon Kiviili id6szakokban
nincs melegviz-készités, csak a meleg-
viz-tarolé fagyvédelme miikodik.

31



Melegviz-készités

A melegviz-készités idéprogramjanak beallitasa (folytatas)

Példa:

Ha a hétfé kivételével a hét minden nap-
jara ugyanazt az idéprogramot kivanja
beallitani:

Valassza ki a ,,Hétf6—Vasarnap” idésa-
vot és allitsa be az id6programot.
Valassza ki ,,Hétf6” napjat és allitsa be
az ahhoz tartoz6 idéprogramot.

Fontos tudnivald!

Ha a beéllitast id6 el6tt meg szeretné
Szakitani, nyomja meg t6bbsz6r a o
gombot addig, amig megjelenik a kivant
kijelzés.

Az id6sav torlése

m A befejezési id6ponthoz ugyanazt az
idépontot allitsa be, mint a kezdési id6-
ponthoz.
vagy

m Kezdési id6pontnak egy 00:00 6ra
elétti idépontot valasszon.

A Kijelz6n az adott id6savhoz az alabbi

kijelzés jelenik meg: ,- - : - -".

Melegviz id6program Hé-Va

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Modositas

A melegviz-tarolo fiitésének lizemal-
lapota

A kll6nb6z6 Uzemallapotok azt mutat-

jak, hogy milyen médon térténik a meleg-
viz-tarolo fitése.

32

,Normal”

A melegviz-tarolé teljes térfogata felme-
legszik a normal melegviz-h6mérsék-
letre (lasd a 29. oldalon).

»Fent”

A melegviz-tarol6 fels6 tartomanya (kb.
50 liter) felmelegszik a normal melegviz-
hémérsékletre (lasd a 29. oldalon), pl.
alacsony melegviz-szukséglet esetén.

»2. hbmérs.”

A melegviz-tarold teljes térfogata felme-
legszik a 2. el6irt hémérsékletre (lasd

a 29. oldalon), pl. a kérokozok semlege-
sitésének érdekében.

Bekapcsolasi optimalizalas

A bekapcsolasi optimalizalas biztositja,
hogy az id6sav kezdetére mar rendelke-
zésre all a kivant hémérsékleten.

Fontos tudnivalé!
Ez a funkcié csak akkor aktiv, ha be van
allitva egy idéprogram.

Bévitett menu:

1_ —_

2. ,Melegviz”

3. ,,Bekapcsolasi optimal.”

Példa:
Reggel 6:00 6ratol melegvizre van szik-
sége zuhanyozashoz.
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Melegviz-készités

A melegviz-készités idéprogramjanak beallitasa (folytatas)

Az idGsav kezdetét 6 orara allitsa be. A
bekapcsolasi optimalizalassal a meleg-
viz-készités automatikusan korabban
kezdddik el, hogy ezaltal pontosan 6 6ra-
kor rendelkezésére alljon a kivant
hémérsékletl melegviz.

Kikapcsolasi optimalizalas

A kikapcsolasi optimalizalas biztositja,
hogy a melegviz-tarol6 az idésav végén
a ,,Normal” Gizemallapotban teljes mér-
tékben felmelegszik.

Fontos tudnivalé!
Ez a funkcié csak akkor aktiv, ha be van
allitva egy id6program.

Bévitett menu:
1. =8

2. ,Melegviz”
3. ,Kikapcsolasi optimal.”

Melegviz-készités az idéprogramon Kkiviil

A melegviz-készitést azonnal elindit-
hatja az idéprogramtél figgetlenul az
~egyszeri melegviz-készités” vagy a
Lkomfortfunkcid” (,party tzemmad”)
funkcioval.

Egyszeri melegviz-készités

A melegviz egyszeri alkalommal felme-
legszik a ,2. el6irt hémérsékletre” (lasd
a 29. oldalon).

Alapmend
1. ,Melegviz”
2. ,,1 x melegviz készit.”

Fontos tudnivalo!

Az egyszeri melegviz-készités automa-
tikusan befejezédik, ha az érték elérte a
2. eléirt hbmérsékletet’.

Melegviz-készités komfortfunkcioval
(,,party izemmod”)

Bekapcsolt komfortfunkcio esetén
(,party lzemmdd”) a melegviz-tarold a
normal melegviz-hémérsékletre meleg-
szik fel, és a cirkulaciés szivattyu bekap-
csol (lasd a 26. oldalon).

Alapmeni

1. ,Fltés” vagy ,,Flités/hiités”

2. Adott esetben valassza ki a fit6-/
h(itékort.

3. ,,Party izem”
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Melegviz-készités

A cirkulaciés szivattyu idéprogramjanak beallitasa

A cirkulacios szivattyura vonatkozo
tovabbi tudnivaldkat lasd a ,Fogalomma-
gyarazatok” cimii fejezetben a 60.
oldalon.

m A cirkulaciés szivattyu idéprogramja
idésavokbal all. Minden idésavhoz
allitson be egy tizemallapotot (,,5/25
titem”, ,,5/10 litem”, ,Be”, lasd
a 35. oldalon).

Gyarilag nincs beallitva idésav a cir-
kulacios szivattyahoz, ami azt jelenti,
hogy a cirkulacids szivattyu ki van kap-
csolva.

m Max. 8 idésavot valaszthat ki. Minden
id6savhoz a kezdési és befejezési id6-
pontot kell megadni. Az idésavokon
kivuli id6szakokban a cirkulaciés sziv-
attyu ki van kapcsolva.

m Az aktualis id6programot a ,bdvitett
meniben” az ,,Informacio” menipont
alatt tekintheti meg (l4sd a 42. olda-
lon).

Fontos tudnivalo!
A cirkulaciés szivattyu miikodtetése
csak melegviz elvételekor célszerd.

edllitas a bévitett meniben:

»Cirkulacié idéprogram”
Valassza ki a hét egy szakaszat vagy
napjat.

5. Valasszon ki egy id6savot [1] és
kdzott. A kivalasztott idésavot egy
fehér sav jeldli az idégrafikonon.

B
1.
2. ,,Melegviz”
3.
4.
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6. Allitsa be az adott id6sav kezdési és
befejezési idépontjat. Az idégrafiko-
non a fehér sav hossza ennek meg-
feleléen valtozik (lasd az alabbi pél-
dat).

7. Valassza ki a kivant Gzemallapotot.
Az egyes uzemallapotokat kilonb6zé
magassagu savok jeldlik az idégrafi-
konon (lasd az alabbi példat).

Fontos tudnivald!

Amennyiben tébb idésav fedi egy-
mast, akkor a magasabb savval jellt
lizemallapot élvez els6bbséget.

Példa:
m [déprogram minden napra (,,Hé-Va”)
m [1]id6sav:
6:00 - 9:00: ,,Be”
m [2] id8sav:
11:00 - 13:00: ,,5/10 litem”
m [3] id6sav:
18:00 - 22:30: ,,5/25 uitem”

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
06:00 - 09:00 @ Be

11:00 - 13:00 @ 5/10 iitem
Tovabb

Fontos tudnivalé!
Az idésavokon kiviili id6szakokban a cir-
kuléacios szivattyu ki van kapcsolva.
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Melegviz-készités

A cirkulaciés szivattyu idéprogramjanak... (folytatas)

Példa:

Ha a hétfé kivételével a hét minden nap-
jara ugyanazt az idéprogramot kivanja
beallitani:

Valassza ki a ,,Hétf6—Vasarnap” idésa-
vot és allitsa be az id6programot.
Valassza ki ,,Hétf6” napjat és allitsa be
az ahhoz tartozo idéprogramot.

Fontos tudnivald!

Ha a beaéllitast idé el6tt meg szeretné
Szakitani, nyomja meg t6bbsz6r a o
gombot addig, amig megjelenik a kivant
kijelzés.

Az id6sav torlése

m A befejezési id6ponthoz ugyanazt az
idépontot allitsa be, mint a kezdési id6-
ponthoz.
vagy

m Kezdési id6pontnak egy 00:00 6ra
elétti idépontot valasszon.

A Kijelz6n az adott id6savhoz az alabbi

kijelzés jelenik meg: - - : - -".

Cirkulacié idéprogram Hé-Va

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Modositas

A cirkulacios szivattyu lizemallapota
A kllénb6zé izemallapotok azt mutat-
jak, hogy mikor mikddik a cirkulacios
szivattyu.

,,9125 item”

A cirkulacios szivattyu éranként kétszer
5 percre bekapcsol (25 perc szlinetidd).

,,5/10 item”

A cirkulacids szivattyu oranként négy-
szer 5 percre bekapcsol (10 perc szi-
netid®).

nBe”

A cirkulaciés szivattyu folyamatosan
mkodik.
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Melegviz-készités

A melegviz-készités kikapcsolasa

Ha nincs sziiksége melegviz-készi-
tésre, és a helyiségeket sem kivanja
fiiteni vagy hiiteni:

Beallitas az alapmenubdl:

1. ,Fltés” vagy ,,Futés/hités”

2. Adott esetben valassza ki a fit6-/
hitokort vagy a kilon hitékort.

3. ,,Uzemmod”

4. ,Lekapcsolt izem” (fagyvédelmi
ellendrzés)

5. Ismételje meg az 1 - 4. Iépést vala-
mennyi flt6-/hGt6kornél és a kulon
hitékornél.

Ha nincs sziiksége melegviz-készi-
tésre, de a helyiségeket fiiteni vagy
hiteni kivanja.

Bedllitas az alapmenubdl:

1. ,Flités” vagy ,,Fités/hiités”

2. Adott esetben valassza ki a flité-/

hitékort vagy a kulén hitdkort.

3. ,,Uzemméd”

4. ,Fiités és melegviz készités” (flités
és melegviz-készités)
vagy
»Futés/hiités és melegviz” (fltés/
hiités és melegviz-készités)
vagy
,HUtés” (hités kilon hitékordn
keresztiil)

. 3D az ,alapmentiig”.

. »Melegviz”

. »,El6irt melegviz hémérs.”

. Allitson be 10 °C-os értéket.

0 N O O,
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Ftoéviz-puffertarolo

A fiitéviz-puffertarol6 idéprogramjanak beallitasa

m A f(téviz-puffertarol6 idéprogramja
idésavokbal all. Minden id6savhoz
allitson be egy tizemallapotot (,,Fent”,
»Normal”, All. érték”, lasd a 38.
oldalon).

A ftéviz-puffertarolon gyarilag a nap
24 ordjara a ,,Normal” lGzemallapot
van beallitva (egy idésav 0:00 - 24:00
oraig a hét minden napjara).

m Max. 8 idésavot valaszthat ki. Minden
id6savhoz a kezdési és befejezésiid6-
pontot kell megadni. Az id6savokon
kivuli idészakokban leall a fitéviz-puf-
fertarold felfltése, csak a fltéviz-puf-
fertarol6 fagyvédelme aktiv.

m Az id6programot szabadon allithatja
be.

A bedllitasnal vegye figyelembe, hogy
a hészivattyunak bizonyos id6re van
szlksége, amig a ftéviz-puffertarolot
felmelegiti a kivant hémérsékletre.

m Az aktualis id6éprogramot a ,bdvitett
meniben” az ,,Informacié” menipont
alatt tekintheti meg (lasd a 42. olda-
lon).

Beallitas a bévitett meniben:

1. =i

2. ,,Rendszer”

3. ,,Puffertarolé6 idéprogram”

4. Valassza ki a hét egy szakaszat vagy

napjat.

5. Valasszon ki egy idésavot [1] és
kdzott. A kivalasztott idésavot egy
fehér sav jeldli az idégrafikonon.

6. Allitsa be az adott id6sav kezdési és
befejezési idépontjat. Az idégrafiko-
non a fehér sav hossza ennek meg-
feleléen valtozik (lasd az alabbi pél-
dat).

7. Valassza ki a kivant Gzemallapotot.
Az egyes uzemallapotokat kilonb6zé
magassagu savok jeldlik az idégrafi-
konon (lasd az alabbi példat).

Fontos tudnivald!

Amennyiben tébb idésav fedi egy-
mast, akkor a magasabb savval jelolt
lizemallapot élvez els6bbséget.

Példa:
m [déprogram hétfére (,,Hé-Va”)
m [1]idésav:
6:00 - 9:00: ,,Normal”
m [2] id8sav:
10:00 - 17:00: ,,Fent”
m [3] id&sav:
17:00 - 22:00: ,,All. érték”

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
10:00 - 17:00 ® Fent

Kivalasztas

Fontos tudnivalé!

Az id6savokon kiviili id6szakokban leall
a ftéviz-puffertarolo fiitése, csak a fagy-
védelme aktiv.
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Ftéviz-puffertarolod

A flitéviz-puffertarol6 idéprogramjanak... (folytatas)

Példa:

Ha a hétfé kivételével a hét minden nap-
jara ugyanazt az idéprogramot kivanja
beallitani:

Valassza ki a ,,Hétf6—Vasarnap” idésa-
vot és allitsa be az id6programot.
Valassza ki ,,Hétf6” napjat és allitsa be
az ahhoz tartoz6 idéprogramot.

Fontos tudnivald!

Ha a beéllitast id6 el6tt meg szeretné
Szakitani, nyomja meg t6bbsz6r a o
gombot addig, amig megjelenik a kivant
kijelzés.

Az id6sav torlése

m A befejezési id6ponthoz ugyanazt az
idépontot allitsa be, mint a kezdési id6-
ponthoz.
vagy

m Kezdési id6pontnak egy 00:00 6ra
elétti idépontot valasszon.

A Kijelz6n az adott id6savhoz az alabbi

kijelzés jelenik meg: ,- - : - -".

Puffertarol6 idéprogr. Hé-Va

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Modositas

A fiitéviz-puffertarol6 tizemallapota
A kilénb6z6 izemallapotok azt mutat-

jak, hogy milyen modon térténik a flité-
viz-puffertarolé fitése.
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,Normal”

A fltéviz-puffertarold teljes térfogata fel-
melegszik a csatlakoztatott flitékordk
legmagasabb el6remend hé6mérsékleté-
nek el6irt értékére.

Egy fit6kor eléremend hémérsékleté-
nek eldirt értéke a fiitési jelleggorbébdl,
a kulsé hdmérsékletbdl és a kivant helyi-
séghémérsékletbdl adodik.

»Fent”

A ftéviz-puffertarolo fels6 tartomanya
felmelegszik a csatlakoztatott flitékorok
legmagasabb el6remend hé6mérsékleté-
nek el6irt értékére. Csak kis mennyiségi
futéviz all rendelkezésre.

,AIL érték”

A fltéviz-puffertarold teljes térfogata fel-
melegszik egy meghatarozott hémér-
sékleti értékre, amelyet a fitési szakcég
allitott be.

Ezt az Uzemallapotot példaul a flitéviz-
puffertarol6 kedvez6 aru éjszakai aram-
mal térténd felflitéséhez valaszthatja.

Fontos tudnivalé!

Eqgy bizonyos kiils6 h6mérsékleti érték
felett nem folytatodik a fiitéviz-pufferta-
rolé fiitése ,All. érték” lizemallapotban
sem. Ezt a kikapcsolasi hatarértéket
flitési szakcége tudja beallitani.
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Tovabbi beallitasok
A kijelzévilagitas fényerejének beallitasa

Ha a menliben megjelenitett szévegek Bévitett meni

olvashatdsagat szeretné javitani. Médo- 1. =:

sitsa a fényer6 értekét a ,,Kezelés” 2. ,,Beallitasok”

mendpontban. 3. ,Fényeré”

A képerny6kiméld fényerejét szintén 4. ,Kezelés” vagy ,,Képernydkiméls”
modosithatja. 5. Allitsa be a kivant fényerét.

A kijelz6 kontrasztjanak beallitasa

Bévitett ment 3. ,,Kontraszt”
1.=: 4. Allitsa be a kontraszt kivant értékét.
2. ,,Beallitasok”

A fiitékor elnevezésének megvaltoztatasa

Valamennyi ft6-/htékor és a kilon
hitékor megnevezését egyéni igényei-
nek megfeleléen allithatja be. Az ,,FK1”,
»FK2”, ,FK3” és ,,PHK” roviditések
megmaradnak.

Beallitas a bovitett menlibdl:

. ,Beallitasok”

. ,FUtékor megnevezés”

. »1. ftitékor”, ,,2. flitékor”, ,,3. fiit6-
kor” vagy ,,Hiitokér PHK”

. Valassza ki a kivant karaktert a ,, <"
gombbal.

6. A ,,4p” gombbal tovabbléphet a

kovetkez6 karakterre.
7. Az OK gombbal elmenti az 6sszes

kivalasztott karaktert és kilép a menu- Alkalmazva
bél.

Példa:
A 2. flit6kor elnevezése: Bérlakas

ArwON -

a

Bérlakas
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Tovabbi beallitasok

A fiitokor elnevezésének megvaltoztatasa (folytatas)

A meniiben a 2. fit6kor helyett a ,Bérla-
kas” elnevezés szerepel.

Uzemmad
Party lzem
Takarékos lizem

Kivalasztas

A pontos id6 és a datum beallitasa

A pontos id6 és a datum gyarilag el6re Bévitett meni

be lett allitva. Ha a hdszivattyu uzemel- 1. =i

tetése hosszabb ideig szlinetelt, szlk- 2. ,,Beallitasok”

séges lehet a pontos id6 és datum beal- 3. ,,Pontos idé/datum”

litasa. 4. Allitsa be a pontos idét és datumot.

A nyelv bedllitasa

Bévitett menl 3. ,Nyelv”
1. =i 4. Allitsa be a kivant nyelvet.
2. ,,Beallitasok”

A homérséklet mértékegységének (°C/°F) beallitasa

Gyari bedllitas: °C 3. ,Homérs. mértékegysége”

4. Valassza ki a ,,Celsius fok °C” vagy

Bovitett ment ,Fahrenheit fok °F” beallitast.
1. =
2. ,,Beallitasok”
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A gyari beallitas visszaallitasa

Valamennyi f(it6- vagy h(tékor, a meleg-
viz-készités és a tovabbi rendszerbeal-
litasok 0sszes modositott értékét kiildn

visszaallithatja a gyari beallitasra.

Rendszerbeallitasok

Beallitas a bovitett menlbdl:
1. =t

2. ,,Beallitasok”

3. ,,Gyari beallitas”

4. ,,Rendszer”

Az alabbi beallitasok allnak vissza:

m Nyelv (csak a hészivattyu egyszeri ki-
és Ujrabekapcsolasa utan aktivalodik)

Melegviz-készités

Beallltas a bévitett menlbdl:

,,Beallltasok”

. »,Gyari beallitas”
. ,Melegviz”

~rowODN =

A kovetkez6 beadllitasok és értékek all-

nak vissza:

m ElSirt normal melegviz-h6mérséklet

m 2. el8irt hémérséklet

m A melegviz-készités idéprogramja

m A cirkulaciés szivattyu idéprogramja

m Az atfolyo rendszerl vizmelegités
engedélyezve van a melegviz-készi-
téshez

m A be- és kikapcsolasi optimalizalas
kikapcsol

Elektromos fiités
Beallitas a bévitett menibdl:

1. =
2. ,,Beallitasok”

Tovabbi beallitasok

3. ,,Gyari beallitas”
4. ,,Elektromos fiités”

Az alabbi beallitasok allnak vissza:
m Az atfolyo rendszer( vizmelegités
engedélyezve van a flitéshez

Fiit6-/h(itékorok

Beadllitas a bévitett menubdl:

1. =8

2. ,,Beallitasok”

3. ,,Gyari beallitas”

4. 1. fiitékor”, ,,2. flitékor” vagy ,,3.
flitokor”

A kdvetkezd beallitdsok és értékek all-

nak vissza:

m Normal helyiséghémérséklet

m Csokkentett helyiségh6mérséklet

m A flités/hltés idéprogramja

m A komfortfunkcié h6mérséklete (,party
lizemmad”)

m Az elutazasi program torlédik

m A f(itési jelleggdrbe meredeksége és
eltolasa

Hiités

Beallitas a bdvitett menubdl:
1. =t

2. ,,Beallitasok”

3. ,,Gyari beallitas”

4. ,Hiités”

Az alabbi értékek allnak vissza:

m Normal helyiséghémérséklet a kiilon
h(itékorhoz
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Lekérdezések

Informaciok lekérdezése

A csatlakoztatott komponensektél és az
elvégzett beallitasoktol fuiggben lekér-
dezheti az aktualis hdmérsékleteket és
beallitott értékeket, valamint az idéprog-
ramokat és zemallapotokat.

Az ,alapmeniiben” és a ,bdvitett meni-
ben” is lekérdezhet informacidkat.

Alapmenii

1. ,Informacié”

2. Valassza ki a kivant lekérdezést.
A menuk szerkezetében (lasd a 51.
oldalon) valamennyi informacié fel
van sorolva.

Fontos tudnivald!

A fit6-/h(it6kérokkel kapcsolatban az
aktualis lizemmdadrol és az idbprog-
ramban beéllitott aktualis lizemalla-
potrdl tajékozodhat.

Amennyiben a flit6-/h(it6kéroket vagy
a kiilén hitékort elnevezte (lasd a 39.
oldalon), akkor az adott név jelenik
meg.

Boévitett menii

Ebben a meniben az informacidk cso-
portokra vannak felosztva. A menik
szerkezetében (lasd a 52. oldaltdl) az
egyes csoportok valamennyi informaci-
Oja fel van sorolva.

m ,Rendszer”

m 1. fitokor”

»2. fitokor”

»3. fitokor”

,»Hitékor PHK”

»Melegviz”

»Szolar”

,HOszivattyu”

,Uzemi naplé” (lasd a 43. oldalon)
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Fontos tudnivalo!

Amennyiben a f(it6-/h(it6k6réket vagy a
kiilén hiit6kért elnevezte (lasd a 39.
oldalon), akkor az adott név jelenik
meg.

Bévitett meni

1. =

2. ,Informacié”

3. Valassza ki a csoportot.

4. Valassza ki a kivant lekérdezést.

Szolarrendszerekkel kapcsolatos
lekérdezések

Alapmend

»Szolarenergia”

Egy grafikonon az elmdult 7 nap szolar
energiahozama lathato.

A grafikonban villogo oszlop azt jelenti,
hogy az aktualis nap még nem fejez6dott
be.

Szolarenergia

4.0

J_-l-lnli

SzeCs Pé SzoVa Hé Ke

Sze 2009.02.18. 1,3
Kivalasztas 13

Fontos tudnivalé!

A szolarkérrel kapcsolatos tovabbi infor-
maciokat, pl. az aktualis kollektor-
hémérsékletet a ,,Szolar” csoport
»Informdciok” meniipontja alatt talalja.
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Lekérdezések

Informaciok lekérdezése (folytatas)

Uzemi naplé

Az Uzemi naplo egy tablazat, amelyben

minden naptari héthez (,calendar week”)

,,CW?” az alabbi informaciok vannak

megadva:

m ,, T.in”: atlagos séoldat-hémérséklet a
hészivattyuba valé belépéskor

m ,, T.out”: atlagos soéoldat-hémérséklet
a hdszivattyubdl valo kilépéskor

m ,,HP1”: a hészivattyu Gzemorai (,heat
pump”), 1. fokozat

m ,,HP2”: a hészivattyu Uzemorai (,heat
pump”), 2. fokozat

m ,,AC”: az aktiv hités Gizemorai (,active
cooling”)

m ,,NC”: a természetes h(itési funkcio
lizemorai ,natural cooling”

Fontos tudnivalo!

Ezeknek az informacioknak a mentése
folyamatosan térténik, még a hészivat-
tyt-szabalyoz6 meghibasodasa esetén
is.

Uzenetek lekérdezése

A hdszivattyu vagy a fiitési rendszer szo-

katlan viselkedése vagy lizemallapotai

esetén a hészivattyu-szabalyozé meg-

jegyzeés, figyelmeztetd vagy hibalizene-

teket jelez.

A szdveges uzenetek, mint példaul

»Figyelmeztetés” mellett a kijelzén a

hozzatartozé szimbolum is villog.

<4 Megjegyzés

A Figyelmeztetés

A Uzemzavar: kiegészitésképpen a
szabalyoz6 Uzemzavarjelzése
(piros) villog (lasd a 10. oldalon).

[ HP1 [ HP2 | AC [ NC |
15

Kivalasztas

Bévitett menu

1. =

2. ,Informacié”
3. ,,Uzemi naplé”

1. Az OK gombbal tovabbi informaciok

kérdezhetdk le a kijelzett Gizenettel
kapcsolatban.
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Lekérdezések

Uzenetek lekérdezése (folytatas)

3. Jegyezze fel az lizenet szovegét és

Megjegyzés

Kuls6 érzékeld
Aramszolgaltato tiltas

Nyugtazas az Ok-val

. Az lUzenetlistan lapozhat is. Minden
Uzenetnél megjelenik a fejlécben,
hogy megjegyzés, figyelmezteté vagy
hibalizenetrél van-e szo.

A ? gombbal az alabbi informacidk
kérdezhetdk le a kivalasztott Uzenet-
tel kapcsolatban:

m Az Gizenet legelsd megjelenésének
datuma és idépontja.

m A hészivattyu és a fiitési rendszer
viselkedésével kapcsolatos tudni-
valok.

m Arra vonatkozé tanacsok, hogy
milyen intézkedéseket hozhat, mie-
16tt felhivna a flitési szakcéget.

az attol jobbra talalhato tGzenetkddot.
Példa: ,,Kiilsé érzékeld 18” és
»Aramszolgaltato tiltas C5” (lasd

a 49. oldalon).

igy a fitési szakember alaposabban
fel tud készllni, és ezaltal csokken-
hetnek a jarulékos koltségek.

. Az 6sszes Uzenet nyugtazasahoz

kdvesse a menuben megjelend utasi-
tasokat. Amennyiben nem kivanja
nyugtazni az lzeneteket, nyomja meg
a ¥ gombot.

A ,Megjegyzés”, ,Figyelmeztetés”
vagy ,Uzemzavar” bejegyzés az
»alapmeniben” és a ,bdvitett meni-
ben” is az elsé helyre kerdl.

El6remend hémérs.
Uzemzavar
Fités/hiités
Melegviz

Szolarenergia
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Uzenetek lekérdezése (folytatas)

Fontos tudnivalo!

m Ha a hibalizenetekhez csatlakoztatott
egy jelz6berendezést (pl. eqy lampat),
akkor azt a hibalizenet nyugtazasaval
kapcsolhatja ki.

m Ha az lizemzavar elhéritasa csak egy
késébbi idépontban végezhet6 el,
akkor a hibalizenet a kévetkezd nap
ujra megjelenik és a jelz6berendezés
(amennyiben létezik) ujra bekapcsol.

m Ha a ,,Hé6szivattyu A9” hibaiizenetet
nyugtazza, akkor a fiités és a meleg-
viz-készités teljes mértékben az atfo-
lyé rendszer(i vizmelegitésen keresz-
tul térténik (helyszinen). Mivel ez
magas aramkéltségekhez vezet, java-
soljuk, hogy a hészivattyut a leheté
leghamarabb ellendriztesse a f(itési
szakcéggel.

»~Aramszolgaltato tiltas C5” megjegy-
zés

Ez nem min&sul lzemzavarnak (lasd
a 49. oldalon).

Lekérdezések

Nyugtazott Gizenetek lehivasa

1.

2.

Jelenitse meg az ,alapmenit” vagy a
LbOvitett menat”.

Valassza ki a ,,Megjegyzés”,
»Figyelmeztetés” vagy ,,Uzemza-
var” funkciot.
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Kézi lzemmod
Kézi izemmod

Kézi tzemmodban a flités és melegviz-
készités az idéprogramoktdl fliggetlentl
torténik:

m Nem szabalyozott fiités 45 °C-os el6-
irt eldremené hédmérséklettel.

m Melegviz-készités a ,,Masodik elirt
hémérséklet” értékkel (lasd a 29.
oldalon).

m A hiités sziinetel.

Fontos tudnivalo!

A kézi lizemmOodot kizarodlag a fiitési
szakceégeével tortéend egyeztetést kbve-
t6en hasznalhatja.

1. Valassza az ,alapmenit’.

2. Vélassza ki a ,,kézi izemmaod”
menupontot.
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Ha a helyiségek tul hidegek

Mi a teendd?

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A hészivattyu ki van kapcsolva.

m Kapcsolja be a ,@” haldzati kapcsolot
(lasd a 10. oldalon talalhaté abrat).

m Kapcsolja be a fékapcsolét (a fiitéhe-
lyiségen kivil), ha van.

m Kapcsolja be az aramkdri elosztoban
Iévé biztositékot (a haz f8biztositéka).

A hészivattyu-szabalyozo vagy a tavve-
zérl6 hibasan van beallitva.

Ellendrizze és sziikség esetén modositsa

a beallitasokat:

m ,Fiités és melegviz készités”
vagy
»Fltés/hiités és melegviz”
legyen beadllitva (lasd a 21. oldalon)

m Helyiséghémérséklet (lasd a 20. olda-
lon)

m Pontos id6 (lasd a 40. oldalon)

m Ftés/hités idéprogramja (lasd a 21.
oldalon)

m Ftéviz-puffertarold idéprogramja (lasd
a 37. oldalon)

A melegviz-tarolo fiitése aktiv.

Varjon, amig a melegviz-tarol6 felmeleg-
szik.

Adott esetben csdkkentse a melegviz-
elvételt.

»Megjegyzés”, ,Figyelmeztetés” vagy
»,Uzemzavar” iizenet jelenik meg a kijel-
z6n.

Kérdezze le, majd nyugtazza az lizenet
tipusat (lasd a 44. oldalon). Adott esetben
értesitse a flitési szakcéget.
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Mi a teendd?

Ha a helyiségek tul melegek

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A hészivattyu-szabalyoz6 vagy a tavve-
zérl6 hibasan van beallitva.

Ellendrizze és szikség esetén modositsa

a beallitasokat:

m Helyiséghdmérséklet (lasd a 20. olda-
lon)

m Pontos id6 (lasd a 40. oldalon)

m Fltés/hiités idéprogramija (lasd a 21.
oldalon)

m Fltéviz-puffertarold idéprogramja (lasd
a 37. oldalon)

»Megjegyzés”, ,Figyelmeztetés” vagy
,Uzemzavar” iizenet jelenik meg a kijel-
zén.

Kérdezze le, majd nyugtazza az lzenet
tipusat (lasd a 44. oldalon). Adott esetben
értesitse a fltési szakcéget.

Ha nincs melegviz

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A hészivattyu ki van kapcsolva.

m Kapcsolja be a ,,@” haldzati kapcsoldt
(lasd a 10. oldalon).

m Kapcsolja be a fékapcsolot (a fitéhe-
lyiségen kivdil), ha van.

m Kapcsolja be az aramkori elosztoban
lévé biztositékot (a haz fébiztositéka).

A hészivattyu-szabalyozo vagy a tavve-
zérl6 hibasan van beallitva.

Ellendrizze és sziikség esetén modositsa

a beallitasokat:

m A melegviz-készitésnek engedélyezve
kell lennie (lasd a 30. oldalon)

m Melegviz-hémérséklet (lasd a 29. olda-
lon)

m Melegviz-készités idéprogramja (lasd
a 31. oldalon)

m Pontos id6 (l&4sd a 40. oldalon)

»Megjegyzés”, , Figyelmeztetés” vagy
»Uzemzavar” (izenet jelenik meg a kijel-
z8n.

Kérdezze le, majd nyugtazza az lizenet
tipusat (lasd a 44. oldalon). Adott esetben
értesitse a ftési szakcéget.
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Mi a teendd?

Villog a ,,<” szimbélum és a ,,Megjegyzés” lizenet jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Utalas a hészivattyu vagy a fiitési rend-
szer szokatlan viselkedésére vagy tizem-
allapotara

Végezze el a 43. oldalon leirt mlvelete-
ket.

Villog a ,,A” szimbélum és megjelenik a ,,Figyelmeztetés” lize-

net

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Figyelmeztetés a hészivattyu vagy a
fltési rendszer szokatlan viselkedése
vagy uzemallapota miatt

Végezze el a 43. oldalon leirt mivelete-
ket.

Villog a ,,A” szimbélum és megjelenik az ,,Uzemzavar” iizenet

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A hészivattyd vagy a flitési rendszer
Uzemzavara

Végezze el a 43. oldalon leirt mlvelete-
ket.

Ha az ,,Aramszolgaltato tiltas C5” iizenet jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

Ez az Gzenet az aramszolgaltato vallalat
altali arammegszakitas alatt jelenik meg.

Nincs szikség semmilyen intézkedésre.

A hdszivattyu a kivalasztott Gzemmaoddal
automatikusan mikodik tovabb, amint az
aramszolgéltaté ismét szolgaltatja az ara-
mot.

Ha a ,,Kiils6 idéprogram” ilizenet jelenik meg

Lehetséges ok

Hibaelharitas

A hészivattyu-szabalyozon beallitott
lUzemmaod atkapcsolasa a Vitocom 100
kommunikacios interfészen keresztl tor-
tént.

llyen esetben médosithatja az izemmo-
dot. Kévesse a kijelzén megjelend utasi-
tasokat.
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Karbantartas
Karbantartas
Tisztitas
A késziilékek a kereskedelemben szok-
vanyos haztartasi tisztitészerekkel

(suroldszerek kivételével) tisztithatok.

Ellendrzés és karbantartas

A ftési rendszerek ellenérzése és karbantartasa az energiamegtakaritasra vonat-
kozo rendelet és a DIN 4755, DIN 1988-8, valamint az MSZ EN 806 szabvanyok

eléirasai szerint torténik.

A rendszeres karbantartas biztositja az izemzavarmentes, energiatakarékos és kor-
nyezetkiméld flitblizemet. Ezért javasoljuk, hogy kdsson karbantartasi szerz6dést

egy szervizre jogosult szakcéggel.
Melegviz tarolo

A DIN 1988-8 és az MSZ EN 806 el6i-
rasa értelmében legkésébb két évvel az
Uzembe helyezés utan, majd azt kdve-
téen szikség esetén karbantarté vagy
tisztitd munkalatokat kell végrehajtani.
A melegviz-tarolé és a hasznalati meleg-
viz becsatlakozasainak belsé tisztitasat
csak minésitett ftési szakcég végez-
heti.

Ha a melegviz-tarol6 hidegviz beveze-
tésében vizkezeld készilék (pl. atemeld
vagy adagolo) talalhato, a toltést meg-
hatarozott id6szakonként regeneraini
kell. Kérjik, ehhez vegye figyelembe a
gyarté el6irasait.

Javasoljuk, hogy évente ellendriztesse a
ftési szakcéggel a véddéanod mikode-
sét.

Az an6d miikddésének ellenbrzéséhez
nem szikséges megszakitani az Uze-
melést. A fltési szakcég a védéaramot
anodvizsgalé készilék segitségével
mérheti.
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Biztonsagi szelep (melegviz tarold)

A biztonsagi szelep Uzemi készenlétét
az uzemeltetdnek vagy a fitési szakceg-
nek félévente lefuvatassal ellenériznie
kell. Fennall a veszélye, hogy a szelepu-
Iék beszennyezddik (Iasd a szelepgyarto
utasitasat).

Hasznalati melegviz sziir6 (ha létezik)

Higiéniai okokbdl a kdvetkezdképp jar-

jon el:

m Nem oblithet6 szlr6k esetén 6 hona-
ponként cserélje ki a szlir6betétet (két-
havonta végezzen szemrevételezés-
sel térténd vizsgalatot).

m Visszadblithetd szlrék esetén kétha-
vonta végezzen ellenaramu oblitést.
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Meniitérképek

Alapmenii

(lasd a 12. oldalon)

Flggelék

Alapmeni
Sugo
Flités
Fités/ités Szolarenergia | | [kézi uzemmod |
FK1/2/3 Melegviz | | Informacio
vagy
PHK

El6irt helyiség hém
Uzemmod

Party lizem
Takarékos lizem

Kilsé hémérséklet

Kompresszor

1. fltékor FK1

Mért helyiség hém. FK1

Ftékori sziv. FK1

2. ftékor FK2

ElSirt melegv. hém.

Mért helyiség hém. FK2

1x melegviz készit.

Mért elérem. hém. FK2

Fltés és melegviz készités
Fités/hltés és melegviz
Hités

Melegviz készités
Lekapcsolt izem

Ftékori sziv. FK2

3. ftékor FK3

Mért helyiség hém. FK3

Mért elérem. hém. FK3

Fltokori sziv. FK3

Mért hely. h6m. PHK

Mért elérem. hém.

Natural Cooling

Active Cooling

Melegviz

Melegviz-h6mérséklet

Tarolo-tolt6 sziv.

Cirkulacio

Kollektorhémérs.

HMV szolarhémérséklet

Eves munkaszam fiités

Eves munkaszam HMV

Eves munkaszam ossz.
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Fuggelék

Menitérképek (folytatas)

Bovitett meni

(=i gombot nyomja meg, lasd a 13. oldalon)

Bévitett meni

Ftés
Fités/hités Rendszer | | [Beatlitasok
FK1/2/3 Melegviz | | Informacio
vagy L
SKK ®»
ElSirt helyiség hdmérs. Puffertarolé idéprogram Pontos idé/datum
Csokk. helyiség hdmérs. Elektromos flités Nyelv
—Uzemméd Kontraszt
Party izem ——Fényerd
Takarékos tizem HOmérs. mértékegysége
Ftés idéprogram Fltokor megnevezés
Fités/hltés idéprogram Gyari beallitas
Elutazasi program
Ftési jelleggdrbe
Aktiv hiités
El6irt melegviz Rendszer
hémérs. Melegviz
1x melegviz készit. Elektromos fités
Melegviz id6program 1. flitokor
Cirkulacio idéprogram 2. flitékor
Elektr. HMV fltobetét 3. flitékor
Bekapcsolasi optimal. Hiités
Kikapcsolasi optimal.
2. Masodik el&irt hdmérséklet
1
F(tés és melegviz készités Kezelés
Fités/hiités és melegviz Képerny&kiméld
Hatés

Melegviz készités
Lekapcsolt izem

(A afolytatas a kdvetkez6 abran talal-
haté
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Menitérképek (folytatas)

————

,—vr“

Rendszer

Kulsé hémérséklet

1. fit6kor

Ko6z06s elérem. hém.

2. fatékor

Rendszer Gizemallapot

3. flitékor

Flggelék

Fltésprogram Htékér PHK

Htési id6szak Melegviz

Puffertarolo Szolar

Puffertarol6 (izemallapot Hdszivattyu

Puffertarolé id6éprogr. Uzemi naplé

Kilsé hétermeld

Gydijtott hibajelzés

Medence Kompresszor Uzemmod
tizemallapot Primer héforras El&irt helyiség hém
Egységszam: Szekunder szivatty( Mért helyiség hém.
Kiilsé inditas 0-10V Szelep fiités/HMV Eléremend hémérs.
Pontos id6 Kompr. Gizeméra Active Cooling
Datum

Szerk.szaritas napjai

Kompr. bekapcs. seb.

Natural Cooling

Atf. vizmelegitd 1

——

Atf. vizmelegité 1

Uzemmod

Atf. vizmelegité 2

Fités/hités idéprogram

Atf. vizmelegit6 2

El6irt helyiség hém

Eves munkaszam fiités

Mért helyiség hém.

Eves munkaszam HMV

Uzemmod

Csokk. helyiség hémérs.

Eves munkaszam &ssz.

Melegviz id6program

Ftési jelleggdrbe

Ftékori keringeté szivatty(

Cirkulacio6 idéprogram

Melegviz

Elutazasi program

Kollektorhémérs.

Tarolo-t6lt6 sziv.

Keverészelep

Melegviz szolar

Cirkulacios sziv.

Eléremend hémérs.

Szolarenergia

1x melegviz készit.

Active Cooling

Kollektorkéri sziv.

Tarolo utanfiités

Natural Cooling

Utanfiités elnyomas

Tarol6 utanfiités

(A az eldz6 abra folytatasa
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Fuggelék

Fogalommagyarazatok

Csokkentett izemmad (csOokkentett
flitéliizem)

Lasd a ,Csokkentett fitélizem” cim
bejegyzést.

Lekapcsolt lizem

A fGtés/hités és a melegviz-készités ki
van kapcsolva, a fagyvédelmi ellenérzés
azonban tovabbra is mikodik.

Aktiv hiités (,,active cooling”)

Aktiv hiités kdzben a talajban lehiitott
héhordoz6 kdzeg hBmérseékletét a hészi-
vattyu tovabb csdkkenti, miel6tt azt
tovabbitana a flté-/h(tékorokhoz. A
»natural cooling” hlitéssel (lasd a 58.
oldalon) ellentétben az aktiv hités joval
magasabb hiitési teljesitményt biztosit.
Az elektromos aram szikséglet viszony-
lag nagy, mivel aktiv hiitésnél a kerin-
getd szivattyukon kivil a hészivattyu is
uzemel.

Uzemmod

Ebben az lzemmddban meghataroz-
hatja, hogy a helyiségeket fiiti/h{ti és
melegvizet is készit, vagy csak melegvi-
zet készit. Amennyiben a hészivattyut az
Uzemmad segitségével kikapcsolja, a
fagyvédelmi ellenérzés tovabbra is
mUkodik.
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Az alabbi tzemmodok kézil valaszthat:

m ,Flités és melegviz készités”
vagy
»Futés/hiités és melegviz”

A helyiségek flitése vagy hitése, és
melegviz-készités torténik.

m ,Hiités”

A kilon hitékor hitése, és melegviz-
készités torténik.

m ,,Melegviz készités”
Melegviz-készités torténik, nincs
fatés.

m ,Lekapcsolt iizem”

A hészivattyu, a melegviz-tarolo és a
fatéviz-puffertarolo (kiegészit6 tarto-
zék) fagyvédelme aktiv, nincs fiités/

hiités és melegviz-készités.

Fontos tudnivalo!

Olyan (izemi program nem all rendelke-
zésre, ahol nincs melegviz-készités,
csak fités. Ha sziikség van flitésre,
akkor altalaban melegvizre is.

Ha mégis csupan flitésre van szliksége,
valassza ki a ,,Flités és melegviz készi-
tés” vagy a ,, Fiités/hiités és meleg-
viz” lizemmodot, majd allitsa a kivant
melegviz h6mérsékletet 10 °C-ra (lasd
a 36. oldalon). Igy nem melegiti fel fel-
eslegesen a vizet, de biztositja a meleg-
viz-tarolé fagyvédelmét.

Uzemallapot
Az Uzemallapot megadja, hogy milyen

maodon torténik egy funkcié vagy kompo-
nens mikodtetése.
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

Fltésnél az egyes uzemallapotok pl. a
kiildonb6zd hémeérsékletszinteket
tekintve térnek el egymastol. Ezenkivul
az lUzemallapotok a melegviz-készités-
hez figyelembe veszik, hogy melyik
hémérséklet-érzékeldk kerlilnek alkal-
mazasra a taroléviz-h6mérséklet szaba-
lyozasahoz. Ez lehetévé teszi, hogy pl. a
melegviz-tarolokat vagy teljes mérték-
ben fel lehet flteni, vagy pedig csak a
fels6 tartomanyban.

Szivattyuk esetén az Uzemallapot segit-
ségével meg lehet adni, hogy az tzeme-
Iés folyamatos legyen vagy csak meg-
hatarozott id6kdzdkben torténjen.

Az lizemallapotok valtasanak idépontjait
az idéprogramok beallitasakor hataroz-
hatja meg.

Boévitokészlet keverdszeleppel ren-
delkez6 fiitokorhoz

Részegység (kiegészitd tartozék) egy
keverdszeleppel rendelkez6 fitékor sza-
balyozasahoz.

Lasd a ,Kever6szelep” cimii bejegy-
zést.

Fitési/hitési jelleggorbe

A fUtési és hiitési jelleggorbék a kiilsd
hémeérséklet, a helyiséghdmérséklet
(el&irt értek) és a (flitékori) eléremend
hémérséklet kozotti 6sszefliggést abra-
zoljak.

Flggelék

Fitési jelleggorbe:

m Minél alacsonyabb a kils6 hémér-
séklet, annal magasabb az elbre-
mend hédmérséklet a fltékorben.

Hitési jelleggorbe:

m Minél magasabb a kllsé h6mérséklet,
annal alacsonyabb az el6éremend
hémérseéklet a hiitbkorben.

Annak érdekében, hogy barmilyen kilsé
hémérséklet esetén megfelelé mennyi-
ségli hét lehessen biztositani, figye-
lembe kell venni az épiilet és a fltési
rendszer adottsagait. A fltési jelleg-
gérbe hozzaigazitasat On is elvégezheti
(lasd a 23. oldalon).

A hitési jelleggorbét el6zetesen a fiitési
szakcég allitja be.

Példa:

Az abrazolt fitési jelleggdrbék az alabbi

beallitasok esetén érvényesek:

m a flitési jelleggorbe eltolasa = 0

m normal helyiséghdmérséklet (el6irt
érték) = 20 °C
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Fuggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)
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—14°C kiils6 hémérséklet esetén:
@ padlofités, meredekseég 0,2 és 0,8 kdzott
alacsony hémérsékletl flités, meredekség 0,8 és 1,6 kdzott

Gyarilag beallitott meredekség = 0,6, az
eltolas = 0.
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

110

El6remend hémérs.

Flggelék

(A a meredekség modositasa:
A flitési jelleggdrbék meredeksége
valtozik.

az eltolas modositasa:
Afiitési jelleggdrbék parhuzamosan
eltolédnak fuggbleges iranyban.

(© anormal helyiséghémérséklet (el6-
irt érték) modositasa:
A fltési jelleggorbék az ,eldirt helyi-
séghdémeérseéklet” tengelye mentén
eltolodnak.
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Fuggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Flit6-/hiitokorok és kiilon hiitékor

m Fiitokor
A fit6kor egy zart kor a hészivattyu és
a fogyasztok (fut6testek) kdzott,
amelyben fitéviz aramlik.
Egy fltési rendszer tobb flit6korbdl is
allhat, pl. egy fiitékér az On altal lakott
helyiségekhez és egy flit6kor a bérla-
kas helyiségeihez.

m Hitékor
HUtékorrdl van szo, ha a hités egy
fltékordn, pl. padlofiitésen keresztil
torténik.

m Kiilon hiitékor
A kulén hiitékor egy olyan zart kér,
amely egy hitékésziiléket, pl. fan-coilt
vagy hitémennyezetet lat el. Kuldn
hitékorrel nem lehet flteni.

Fitokori keringetd szivattyu

Keringetd szivattyu a flitéviz flit6-/hiit6-
korben valo keringetéséhez.

Fitoviz-puffertarolo

A futbviz-puffertaroldoban héenergiat
lehet tarolni a flitéshez. Ezaltal akkor is
biztositott az 6sszes csatlakoztatott flit6-
kor héellatasa, ha a hészivattya hosszab
ideig nem Iép Uzembe, pl. aramszolgal-
tatoi tiltas alatt.

Tényleges homérséklet
A lekérdezés idépontjaban mért hémér-

séklet; pl. a melegviz-hémérséklet tény-
leges értéke.
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Keverészelep

A kever@szelep a felmelegitett fitévizet
keveri ssze a flitékorbdl visszatérd
leh(tétt vizzel. Az igy az igényeknek
megfeleléen allandd hémérsékleten tar-
tott vizet a f(it6kori szivattyu tovabbitja a
ft6korbe. A hészivattyu-szabalyozé a
kever8szelep segitségével igazitja
hozza az el6remené fit6kdri hémérsék-
letet a kilénb6z6 kordlményekhez, pl. a
megvaltozott kulsé hémérséklethez.
Ftékoron, pl. padléfiitésen keresztil
torténd hiités esetén a keverdszelep a
hémérseékletet a helyiség levegbjének
kondenzacios pontja (harmatpont) feletti
értéken tartja. Ez megakadalyozza a
kondenzviz keletkezését.

»hatural cooling”

Ennél a hiitési funkcional a fit6-/h(t6ko-
rok kdzvetlendl atveszik a talaj hémér-
sékletszintjét. Az aktiv hiitési funkcidval
ellentétben (lasd a 54. oldalon) a ,,natural
cooling” hiitési funkcié csak kisebb
hitési teljesitményt biztosit. Mivel ebben
az esetben a hdszivattyd nem tzemel,
ez a hitési funkcié kilondsen energia-
hatékony és ezaltal a folyamatos hitésre
alkalmas.

Normal flitélizem/hiités

A nappal otthon t6lt6tt idészakok alatt
helyiségeit normal fitéizemmel vagy
hitéssel fltse, ill. hitse. Az id6szakokat
(id6savokat) a fiités/h(ités idéprogram-
jaban hatarozhatja meg.
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Fogalommagyarazatok (folytatas)

Normal helyiséghémérséklet

A nappal otthon tolt6tt id6szakokra a nor-
mal helyiséghdmérsékletet allitsa be
(lasd a 20. oldalon).

Helyiséghémérséklet fliggvényében
vezérelt fitélizem vagy hiités

Helyiséghémérséklet fliggvényében
vezérelt izemben a helyiség flitése vagy
hitése addig tart, amig a helyiséghd-
mérséklet el nem éri a beallitott el8irt
értéket. Ehhez a helyiségben sziikség
van egy kilon hémérséklet-érzékelére.
A fit6- vagy hltételjesitmény szabalyo-
zasa a kilsé hémérséklettdl fliggetlentil
torténik.

Csokkentett flitolizem

A lakastol tavol toltétt vagy az éjszakai
pihenés idészakai alatt helyiségeit csok-
kentett helyiséghdmérséklettel fitse
(csokkentett Uzemmadd). Az idészakokat
a fltés/hités idéprogramjaban hataroz-
hatja meg. Pad|éflités alkalmazasa ese-
tén a csokkentett flitélizem csak feltéte-
lesen vezet energiamegtakaritashoz
(lasd a 9. oldalon).

A h(ités csokkentett Gzemmaodban ki van
kapcsolva.

Csokkentett helyiséghémérséklet

A lakastol tavol toltétt vagy az éjszakai
pihenés idészakaira a normal helyiség-
hémeérsékletet allitsa be (lasd a 20 olda-
lon). Lasd még a ,Csdkkentett fit6U-
zem” cim( bejegyzést.

Flggelék

Biztonsagi szelep

Biztonsagi berendezés, amelyet a fiitési
szakceg szerel be a hidegviz csatlakozo
vezetékbe. A biztonsagi szelep automa-
tikusan nyit, hogy a melegviz-taroléban
a nyomas ne legyen tul magas.

A fit6korok és a primer kor is rendelkez-
nek biztonsagi szelepekkel.

Szekunder szivattyu

A szekunder szivattyu tovabbitja a fiit6-
vizet a hészivattyubol a fltési rend-
szerbe, fltéviz-puffertaroloval rendel-
kez6 fltési rendszerek esetén pedig els-
szOr a puffertaroloba.

Szolarkor keringet6 szivattyuja

Napenergiaval mikddé rendszer ese-
tén.

A szolarkér keringetd szivattyuja a lehi-
tott héhordozo kdzeget szallitja a meleg-
viz-tarolé hécseréléjébdl a kollekto-
rokba.

El6irt homérséklet

Megadott h6mérséklet, amelyet fiitéssel
vagy hitéssel kell elérni, pl. elirt meleg-
viz-hémérséklet.

Tarolo-tolté szivattyu

A melegviz-taroldban levd hasznalati

melegviz melegitésére szolgald kerin-
getd szivattyu.
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Fuggelék

Fogalommagyarazatok (folytatas)

Hasznalati melegviz sziiré

Olyan készulék, amely a hasznalati
melegvizbél a szilard anyagokat von el.
A hasznalati melegviz sz(ird a hidegviz
csatlakozo vezetékbe van beszerelve a
melegviz-taroldba vezetd csatlakozas
vagy az atfoly6 rendszer( vizmelegités
elétt.

Kompresszor

A hészivattyu kdzponti részegysége. A
kompresszor segitségével lehet elérni a
fitélzemhez sziikséges hémérséklet-
szintet.

Idéjaras fliiggvényében vezérelt fiito-
lizem vagy hités

Id6jaras fuggvényében vezérelt izem-
mod esetén az eléremend hémérséklet
szabalyozasa a kulsé hdmérséklet fligg-
vényében torténik. Ezaltal a berendezés
nem allit el6 tobb hét vagy hideget, mint
amennyi a beallitott el6irt helyiségh6-
mérsékletre valo fltéséhez, ill. hiitéshez
szikseéges.

A kllsd hémérsékletet az épuleten kivil
elhelyezett érzékelé méri és tovabbitja a
hészivattyu-szabalyozohoz.

Cirkulacios szivattyu

A cirkulacios szivattyu a melegvizet a
melegviz-tarolé és a csapolasi helyek
(pl. vizcsap) kozotti korvezetékben
keringeti. Ezaltal a csapolasi helyen
gyorsan hozza lehet jutni melegvizhez.
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Az On kapcsolattartéja

A flit6késziléken végzendd karbantartasi és javitasi munkakkal kapcsolatos kérdé-
seivel kérjuk, forduljon fitési szakcégéhez. Tovabbi informaciokat a
www.viessmann.hu internetcim alatt talalhat.

Viessmann Ftéstechnika Kift.
2045 Torokbalint

Sussen u. 3.

Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu
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Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk!
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klérmentesen fehéritett papirra nyomtatva

Kérnyezetbarat,

M



